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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie, na podstawie analizy
wynikéw badania prébek wody pobranych w dniu 28 listopada 2016 r. z wodociagu
wiejskiego Siedlec (sprawozdanie z badan nr: OL.W-52-1360N/16) stwierdza przydatnosé
wody do spozycia.

W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Woda przydatna do spozycia przez ludzi.

Panhstwowy Powiaiowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsziynie

mgr Lidia Kwinio
Spacjafisia w dziedzinie epidemiotogh

Zalacznik:
1. Sprawozdanie z badan nr OL.W-52-1360N/16
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? P[_: A Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
POLSKIE CERTAUM w Lesznie
ARREDYTACI ODDZIAL LABORATORYJNY
% . Laboratorium Badan Wody i Gleby

64-100 Leszno, ul. Niepodlegtosci 66 . G940 [6

i BADANIA ® Dyr: 65 526-12-68: tel: 65 526-15-15, 65 526-21-97 ; fax: 65 526-21-41
e-mail: taboratorium.Ibwgip@psse-leszntxp.‘ ' o
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
. Ko Tura | R
Nr: OL.W - 52 - 1360N/16

Nazwa i adres Kiienta : Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wolsztynie
: 64 - 200 Wolsztyn, ul. M. Drzymaly 16 ’

Numer protokétu pobrania : 169/2018 Z dnia 28.11.2016r.

Obiekt badania : woda z wodociagu wiejskiego Siedlec

Migjsce pobrania probki : Kielpiny 79

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium : prawidiowy

Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
Probka pobrana zgodnie z Procedura Techniczng PTW—HK—01

Data przyjecia prébek do badania : 28.11.2016r.

Rodzaj prébki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzj - monitoring kontroiny
Nr probki Klienta :  169/W

Kod iaboratoryjny probki : W/N/1552/16

Data rozpoczecia badania - 28.11 .2016r.

Data zakoriczenia badania :29.11.2016r,

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDwW
. L jtk
L‘I. Liczba Escherichia coli 0 nd. w 100 ml 0
. e PN -EN ISO 9308-1:2014-12
. E Liczba bakterii grupy coli 0 n.a. w 1100 ml 0

Dla badan mikrobiologicznych podane wartosai niepewnosci stanowig niepewnosé rozszerzong przy wspolczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobieristwie ~ 95 %

NDW — najwyzsza dopuszczalna wartose wediug wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. U.z2015r. poz. 1989).

n.d. - nie dotyczy
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WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp Badana cecha Wynik | Niepewnosé | Jednostka Metoda badawcza NDS

1. | Barwa 5.0 #1,0 mg Pt/ PN-EN ISQ 7887:2012 met. D A
2. | Metnose 0,30 0,02 NTU PN-EN ISO 7027:2003 1
3, | Zapach IN] | Akcept. n.d. PN-EN 1822 : 2008 A

Przewodnosé (elektryczna

4, wlasciwa)w 25 °C 724 +8 KS/cm | PN-EN 27888:1999 2500
5. |pH wtemp. 22,3 °C 7.3 *0,1 , PN-EN SO 10523:2012 6,6-9,5
8. | Amonowy jon <0,13 n.d. mg /| PN-ISO 7150-1 : 2002 0,50

Dla badar fizykochemicznyeh podane wartosci niepewnosci stancwig niepewnoss rozszerzong przy wspétczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie 95 % _

NDS - najwyzsze dopuszczaine stezenie/dopuszczalne zakresy wartosci wedtug wymagar Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

A — akceptowanaly) przez konsumenta - n.d. — nie dotyczy
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Laberatorin Eadmi‘yéogzi Gleby

01.12.2016r. m,
Data sporzadzenia sprawozdania

ing. Holing Skibe
Sprawozdanie zatwierdzit

Koniec sprawozdania z badan.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie noze byt powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki odnoszg sig wylacznie do badanej probki.

Badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sq zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewnosé¢ pomiardw
i /lub wynikéw badaf akredytowanych podawara jest na zyczenie klienta lub kiedy ma io znaczenie dia Interpretacji wynikow.
Podana warto$é nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z poborem probki, Na zyczenie klienta laboratorium przekazuje dodatkowe
informacje dotyczace przeprowadzonych badar. Skargi przyjmowane sq w terminie 14 dnj od daty otrzymania sprawozdania z badan.
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