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Temat zlecenia/Cel zlecenia Zleceniodawca Nr zlecenia Zleceniodawcy
Zaktad Eksploatacji Urzadzer Komunalnych
Analiza fizykochemiczna i mikrobiologiczna wody do spozycia. Spétka z 0.0. 2 dnia 10.01.2018
Obszar regulowany prawnie: (Dz. U. 2017, poz. 2294) ul. Zbgszyniska 15 .
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INFORMACJE OGOLNE
Data i godz. .
Nr probki Identyfikacja probek/Migjsce pobierania probek | Stan Probkiw &%@E’:ZLE ‘I’D"ast;:cgzzc”‘zié Data rozpo- | Data zakof-
P y 1a p / p P chwili przyjecia ?owana orzez prébek do czecia badan | czenia badan
klienta laboratorium
18/13201/P Wodociag Siedlec SUW bezuwag | 19062018 | 1S082V18 | 45062018 | 21.062018

Identyfikacja metody pobierania prébek

Probki zostaty pobrane przez zleceniodawce.
Probki pobrat(a): Adam Cichy

Metody badawcze oznaczone litera A posiadajq akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700.

Metody badawcze oznaczone literg P posiadajg zatwierdzenie PPIS w Poznaniu.

Decyzja nr HK-420/0-39(9)/17 z dnia 27.07.2017 r.; Decyzja nr HK-420/0-15(6)/18 z dnia 13.04.2018
WYNIKI BADAN

Oznaczenie Wyniki z niepewnoscia
Nr probki
Nazwa Metoda badawcza Jednostka
18/13201/P

Bakterie grupy coli A P|PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04|  jtk/100 ml 0
Escherichia coli A P [PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04|  jtk/100 mi 0
Ogolna liczba mikroorganizmoww A P|o,, . . .
temp. (22£2)°C po (68+4) h PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml 513;10]
pH A P [PN-EN ISO 10523:2012 = 72+0,1
Przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa A uS/iecm 826 1 50
w 25°C P
Temperatura pomiaru PN-EN 27888:1999 °C 15,0
Korekta za pomocg urzadzenia do kompensa-
| cji temperatury
Smak 23+2°C A TFN <2

P [PN-EN 1622:2006 (akceptowalny)
Czas przechowywania probki h 72
Zapach 23+2°C A TON <2

P |PN-EN 1622:2006 (akceptowalny)
Czas przechowywania probki h 2
Metnosé A P|PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,71 £ 0,09
Barwa A P |PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 mg Pt 75+25
Zelazo ogdlne A P|PN-iSO 6332:2001+Ap1:2016-06 mg/| 0,113+ 0,015
Mangan A P|PN-EN ISO 15586:2005 mg/| 0,078 £ 0,011
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Uwagi: Data sporza-
1.Wyniki odnosza si¢ wytacznie do badanej probki. dzenia
2.Klient i strona trzecia ma prawo do zgtoszenia skargi w ciggu 14 dni od momentu otrzymania
Sprawozdania z badan.

3.Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w

Sporzadzit Autoryzowat

Imbierska Irena

catosci. ' . . o . 21.06.2018 | Imbierska Irena
4. Niepewnos$é wyniku dla prébek dostarczonych przez klienta uwzglednia niepewnos¢ metody
badawczej bez pobierania prébek i wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci Gawron Lucyna
95% i k=2.
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Ireha Imbigrska a— (f-e-_; ogicar

Lucyna Gawron ~%—
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