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Zaktad Eksploatacji Urzadzen
Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Zbgszynska 15
64-212 Siedlec
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie analizy wynikow z badan prob wody wykonanych w ramach kontroli
urzedowej dnia 25 pazdziernika 2021 r. z wodociggu wiejskiego Godziszewo, sprawozdania
z badan nr: OL-W.903.1090.2021; OL-W.903.1091.2021 i OL-W.903.1089.2021, stwierdzam
przydatnosé wody do spoiycia.

W zakresie badanych parametrow woda odpowiada wymaganiom rozporzgdzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294). /
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Zataczniki:
1. Sprawozdania z badan — 3 egz.
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POLSKIE CENTRUM

Fﬁ & Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Lesznie

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno

Laboratorium Badan Wody i Gleby

AB 609
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL — W.903.1090.2021
Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 117/2021 z dnia 25.10.2021 .
Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Godziszewo

Miejsce pobrania prébki: Belecin 112 (przedszkole)

Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek

Prébka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01

Data przyjecia probki do badania: 25.10.2021 r.

Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - monitoring kontrolny

Nr prébki Klienta: 117/W

Kod laboratoryjny prébki: WN/1135

Data rozpoczecia badania: 25.10.2021 r. Data zakoriczenia badania: 28.10.2021 r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia coli Itk 0
' 0 nd w 100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12

jtk +A1:2017-04

2. | Liczba bakterii grupy coli | 0 nd w 100 ml 0
Ogdlna liczba bez nie —

3. | mikroorganizméw 1 [0; 4] jtk w 1 ml | PN-EN ISO 6222:2004 prawidiowych
w 22°C zmian®

Przedstawiona rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspétczynnik k = 2, co stanowi okoto 85 % poziom ufnosci.

NDW - warto$é parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

) — Wartoé¢ zalecana: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd - nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badar mikrobiologicznych autoryzowat:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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I PSSE w Lesznie  SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL — W.903.1090.2021  Strona2z 2 l
WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Wynik z
Lp. Badana cecha niepewnoscia Jednostka Metoda badawcza NDS
PN-EN ISO 7887:2012 2
1. |Barwa 50,0 mg PYl |, Ap1:2015-06 metoda D A2
2. | Metnosc¢ <0,10 NTU PN-EN [SO 7027-1:2016-09 <19
3. | Zapach [N] A PN-EN 1622:2006 A
4. | Przewodnos¢ (elektryczna | 795 4 g uSflcm | PN-EN 27888:1999 2500
wiasciwa) w 25 °C
5. |pH wtemp. 13,2°C 74+0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,56-9,5

Dla badan fizykochemicznych podane warto$ci niepewnosci stanowia niepewno$¢ rozszerzong przy wspotczynniku rozszerzenia k = 2
i prawdopodobieristwie 95 %

NDS — warto$é parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294).

2 _ Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg PVI

3 _ wartosé zalecana , wartosé parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian

* norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

A — akceptowana(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

Sprawozdanie w zakresie badari
fizykochemicznych autoryzowat:

28.10.2021 r.

Data sporzadzenia sprawozdania Sprawozdanie zatwierdzit

> - informacje podane przez Klienta
e - dane podane przez Klienta mogace wplywaé na waznos¢ wynikow

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Przedstawione
w Sprawozdaniu z badan wyniki odnosza sig wytacznie do otrzymanej prébki. Stosowane metody badawcze spetniajg wymagania
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi Badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewnos¢
pomiaréw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretac]i
wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglgdnia niepewnoSci zwigzanej z pobieraniem prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci
za pobieranie i transport prébek dostarczanych przez Klientow. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje
dotyczace przeprowadzonych badan. Skargi przyjmowane sq w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 01.09.2021 r.
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
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AB 609

PCA

| -POLSKIE .CENTRUM
AKREDYTACJI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Lesznie

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno

Laboratorium Badan Wody i Gleby

tel.: 65 526-15-15; 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 526-21-41
e-mail: laboratorium.lbwgip@psse-leszno.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr: OL - W.903.1089.2021
> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 116/2021 z dnia 25.10.2021 r.
» Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Godziszewo

o Miejsce pobrania probki: Zakrzewo 45 (Spotfdzielnia mieszkaniowa)

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek

e Prébka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data przyjecia prébki do badania: 25.10.2021 r.
» Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - monitoring kontrolny

> Nr probki Klienta: 116/W

Kod laboratoryjny prébki: WN/1134
Data rozpoczecia badania: 25.10.2021 .

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Strona1z2

Data zakonczenia badania: 28.10.2021 r.

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd Itk 0
w 100 ml | pN-EN SO 9308-1:2014-12
itk | +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli | 0 nd w 100 ml 0
Ogdlna liczba bez nie -
3. | mikoorganizmow 5 [3:10] | jtkw1mi |PN-EN ISO 6222:2004 ey
w 22°C zmian®

Przedstawiona rozszerzona niepewno$é pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspotczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.
NDW - warto$é parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

) — Warto$é zalecana: <100 jtk /1 mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
nd — nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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r PSSE w Lesznie  SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL — W.903.1089.2021  Strona2z2 |
WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Wynik z
Lp. Badana cecha niepewnoscia Jednostka Metoda badawcza NDS

PN-EN ISO 7887:2012

2
1. |Barwa 15+3 mg Pl | | Ap1:2015-06 metoda D A2
2. | Metnosé <0.10 NTU |PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <19
3. | Zapach IN] A PN-EN 1622:2006 A
4. | Przewodnost (elekiyezra | ;55 4 uS/cm | PN-EN 27888:1999 2500

wiasciwa) w 25 °C
5. | pH w temp. 14,7 °C 7,3+0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5

Dla badan fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy wspétezynniku rozszerzenia k = 2
i prawdopodobieristwie 95 %

NDS — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

3 - Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I

% _ warto$é zalecana , warto$é parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

* norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

A - akceptowana(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

Sprawozdanie w zakresie badan ,
fizykochemicznych autoryzowat:

28.10.2021 .

Data sporzadzenia sprawozdania Sprawozdani€ zatwierdzit

> - informacje podane przez Klienta
e - dane podane przez Klienta moggce wptywaé na waznos¢ wynikéw

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badari nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Przedstawione
w Sprawozdaniu z badan wyniki odnoszg sie wytacznie do otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze spefniajg wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi Badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewno$c¢
pomiaréw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacii
wynikéw. Podana warto$é nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci
za pobieranie i transport prébek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje
dotyczace przeprowadzonych badan. Skargi przyjmowane sg w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 01.09.2021 r.
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
2. ala

AB
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
?EA w Lesznie

POLSWIE GENTRUM
AKREDYTACJI

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno

Laboratorium Badan Wody i Gleby

tel.: 65 526-15-15; 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 526-21-41
AB 609 e-mail: laboratorium.lbwgip@psse-leszno.pl

Strona1z2

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL — W.903.1091.2021
Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 - 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 118/2021 z dnia 25.10.2021 r.

Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Godziszewo

Miejsce pobrania prébki: Belecin 76 (szkota)

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek
Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK~-01

Data przyjecia probki do badania: 25.10.2021 r.

Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - monitoring kontrolny
Nr prébki Klienta: 118/W

Kod laboratoryjny prébki: WN/1136

Data rozpoczecia badania: 25.10.2021 r. Data zakonczenia badania: 28.10.2021 .
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos$¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW

Liczba Escherichia coli jtk 0
. e w 100 ml | pN-EN SO 9308-1:2014-12
jtk +A1:2017-04

Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 ml 0
Ogodlina liczba e——
mikroorganizmow 14 [9:22] | jtkw 1 ml |PN-ENISO 6222:2004 prewdiowych
w 22°C zmian")

Przedstawiona rozszerzona niepewno$¢é pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspéiczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.

NDW — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

) _ Warto$¢ zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd — nie dotyczy .

Sprawozdanie w zakresie badar mikrobiologicznych autoryzowat:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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[ P.SSE w Lesznie SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL — W.903.1091.2021 Strona2z2 I
WYNIK BADANIA FIZYKOCHERMICZNEGO

Lp. Badana cecha . e\;la\cleyvcx;z cig Jednostka Metoda badawcza NDS

1 [same Bea | moen |TEMSOTSTIR. |

2. | Metnos¢ 0,59 + 0,07 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <19

3. | Zapach [N] A PN-EN 1622:2006 A

4. |Przewodnosé (elektryozna | 454 4 5 uSfcm | PN-EN 27888:1999 2500
wiasciwa) w 25 °C

5. |pH w temp. 13,6 °C 74+0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5

Dla badan fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnos$é rozszerzong przy wspétczynniku rozszerzenia k = 2
i prawdopodobieristwie 95 %

NDS - warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2 _ Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/

3 _ wartoéé zalecana , warto$¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian

* norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

A — akceptowana(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

Sprawozdanie w zakresie badan . .“:’-'1 AT R :
fizykochemicznych autoryzowat:

28.10.2021 .

Data sporzadzenia sprawozdania Sprawozdanie zatwierdzit

> - informacje podane przez Klienta
e - dane podane przez Klienta mogace wplywac na waznos¢ wynikow

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Przedstawione
w Sprawozdaniu z badari wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze speiniajg wymagania
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi Badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewno$¢
pomiaréw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji
wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci
za pobieranie i transport prébek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje
dotyczace przeprowadzonych badan. Skargi przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 01.09.2021 r.
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
2. ala

AB

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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