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Zaktad Eksploatacji Urzadzen

Komunalnych Sp. z o0.0.

ul. Zbaszynska 15

64-212 Siedlec

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie analizy wynikéw z badan prob wody pobranych w dniu 19 pazdziernika
2020 r. z wodociggu wiejskiego Godziszewo, sprawozdania zbadafi nr:  OL-
W.9022.1052.2020; OL-W.9022.1051.2020; N/2169/2020/LB-WG/PCH/ oraz N/2169/2020/LB-
AS/PGC/, stwierdzam iz jako$¢ wody odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

mgr Maria Lechocka \
Specjalistg/pielegniarstwa epidemiologisznego

Zataczniki:
1. Sprawozdania z badan — 4 egz.

Otrzymuja:
/1 Adresat — wystano listem poleconym
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DZIAY, LABORATORYJNY (\&W\JMO’L
Wojewodzka Stacja Sanitarmo-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznag™ "~ /v

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2169/2020/LB-WG/PCH/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Wolsztyn

Prébka pobrana i dostarczona przez: pracownika PSSE Wolsztyn Nr rejestru prébki: N/2169/2020
*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. *Data pobrania prébki: 19.10.2020 r.
*Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data przyjecia préobki: 21.10.2020 r.
*Miejsce pobrania: wodociag wiejski - Godziszewo Stan prébki: dobry

Belecin 112
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 21.10.2020r. Data zakoniczenia badan fizykochemicznych: 22.10.2020r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAN

Lp. Parametr Iden;z (iii;(;io;jxgetody Wynik wy];i,fﬂe;'&‘;iéiaz) Jednostka
1 |ssd o 191 wyd. 3 2 dnia of 202 , mg /1
2 |Bor PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| 0,020 . - mg /1
3 |Glin PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <10,0 - ng/l
4 |Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <10 - pg/l
5 |Nikiel '- PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <10 ° - pg/l
6 |Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <0,010 - mg /1
7 |Arsen , PN-EN 1SO 17294-2: 2016-11 Q| <1,0 - ng/l
8 |Selen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <1,0 - pg/l
9 |Srebro ' PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <0,0010 . - mg /1
10 |Kadm PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <0,10 - ng/l
11 |Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <0,10 - pg/l
12 |Oléw PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <1,0 ° - pg/l

- dane dostarczone przez Klienta

U Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozpor=qd=eniu Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia prze= lud=i (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2 Niepewnosci wynikéw Jizykochemicznych sq podawane gdy wynik + niepewnos¢ obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona Jest niepewnosciq rozszerzong obliczong
dla metody badawczej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ 2wigzana z pobieraniem probek jest
skiadnikiem budzetu niepewnosci, jezeli prébki pobrane sq pr=ez prébkobiorcéw LB-WG.

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna skiadaé pisemnie w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

26.10.2020 . 27.10.2020 r. dr n. chem. Paulina Rechnia-Goracy
...................................................................................................... Asystent Pracowni Chemicznej
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody i Gleby
AUIOIYZOWAL: it

Imig, nazwisko, stanowisko
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznari
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2169/2020/LB-AS/PGC/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Wolsztyn

*Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE Wolsztyn Nr rejestru probki: N/2169/2020
*Identyfikacja metody pobierania probki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. *Data pobrania prébki: 19.10.2020 r.
*Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data przyjecia probki: 21.10.2020 r.
*Miejsce pobrania: wodociag wiejski - Godziszewo Stan prébki: dobry

Belecin 112

Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 21.10.2020 r. Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 27.10.2020r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAN
Lp. Parametr Iden;z g:;tcozl;;f;emdy Wynik wy]:iilisel:‘;?l?néia‘) Jednostka
1 |Chloroform ‘ PN-EN ISO 10301: 2002 Q <04 - pg/l
2 |Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301: 2002 Q <04 ", - pg/l
3 |ZTHM? PN-EN ISO 10301: 2002 Q <04 - pg/l
4 | 1,2 —dichloroetan + |PN-EN ISO 10301: 2002 Q <04 - pg/l
5 |X trichloroetenu i tetrachloroetenu | PN-EN ISO 10301: 2002 Q <04 - - pg/l

2

Metody badawcze stosowane w badaniach spetniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez lud=i (Dz. U. = 2017 r. poz. 2294).

Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik + niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest
niepewnoscia rozszerzong obliczong dla metocy badawczej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% iwspdiczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢
wigzana = pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq pr=ez prébkobiorcéw LB-WG.

w skiad sumy THM wchod=q: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform

Dane dostarczone przez klienta

Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badar. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

27.10.2020 r. 28.10.2020 r.
...................................................................................................... mgr Lukasz Nowaczyk
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej
Laboratorium Aparatury Specjalnej
AUtoryzowal:  ceeceniniii s e
Imig, nazwisko, stanowisko
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