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OCENA JAKOSCI WODY

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie, na podstawie analizy
wynikéw badan proby wody pobranej w dniu 16 stycznia 2017 t. z wodociggu wiejskiego
Kopanica (sprawozdania z badan nr: OL.W-52-196N/17; N/421/2017) oraz na podstawie
wynikéw badan préby wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej przez
Przedsigbiorstwo, stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia.

W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2015 1. poz. 1989).

Pafistwowy Pawiatowy
inspekior Sanitarny

Woda przydatna do spozycia przez ludzi. “J;WOISZ nie
mgr Lidia

o dia Kwinto
Specjalisia w dziedzinie spidemiofhgii

Zalgczniki:
1. Sprawozdanie z badaf nr QL. W-52-196N/17
2. Sprawozdanie z bada nr N/421/2017

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
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P[: A Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
POLSKIE CENTRUM w Lesznie
AKREDYTAC! ODDZIAL LABORATORYJNY
= . Laboratorium Badan Wody i Gleby
. % - 64-100 Leszno, ul. Niepodlegtosci 66
BADANIA ® Dyr: 65 526-12-68; tel: 65 526-15-15, 65 526-21-97 ; fax: 65 526-21-41
e-mail: laboratorium.lbwgi sse-leszno.pl
A 609 gip@p : p _
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wolsztynie
a/d 304”'/@2'107’9 Strona1z 2
Saavworws 787\ |7, 2017 Kasdoidas
SPRAWOZDANIE Z BADAN ' Podpis
Nr: OL.W — 52 — 196N/ Efiak sprawy DN«.%‘L{'ZSOfgeZD/?
Nazwa i adres Klienta : Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidenﬂ@!a@icma.w.wmsztynie.......:.ﬁ._._a
64 — 200 Wolsztyn, ul. M. Drzymaty 16
Numer protokétu pobrania : 31/2017 z dnia 20.02.2017r.
Obiekt badania : woda z wedociggu wiejskiego Kopanica
Miejsce pobrania probki : Kopanica, ul. Szkolna 2
Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium : prawidtowy
Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data przyjecia prébek do badania : 20.02.2017r.
Rodzaj prébki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - monitoring przegladowy
Nr probki Klienta : 31/W 7 o Kod laboratoryjny problki : WIN/215/17
Data rozpoczecia badania : 20.02.2017r. Data zakoticzenia badania : 23.02.2017r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO
Lp Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia coli 0 n.d Jtk :
: - w 100 ml | 0
o PN - EN 1SO 9308-1:2014-12
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 n.d. W 1100 ml | 0
. itk _ '
3. |Liczba enterokokow 0 n.d. w 100 ml PN-EN IS0 7899-2:2004 0
4. |Ogeina liczba mikroorganizméw | 107 | [gg; 165] | jtkw 1 mi | PN-ENISO 6222:2004 ral"\ﬁé;‘ie;h
- |w 2242 °C po 72 godz. ’ J B

Dia badan mikrobiologicznych podane wartosci niepewnoéci stanowig niepewndéé rozszerzong przy wspétczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobieristwie ~ 95 %

NDW — najwyzsza dopuszczaina wartos¢ wedlug wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi (Dz. U.z 2015 r. poz. 1989).

n.d. — nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowaliv aTdabaings
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w WOLSZTYNIE Y
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WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp Badana cecha Wynik | Niepewnosé Jednostka Metoda badawcza NDS
1. | Barwa 7.5 +1,56 | mgPt/ |PN-ENISO 7887:2012 met. D A

2. | Metnosc 0,55 0,04 NTU PN-EN 1SO 7027:2003** 1

3. | Zapach [N] | Akcept. n.d. PN-EN 1622 : 2006 A

4, g;ggg;ggfggeggkwcma 513 +6 uSicm | PN-EN 27888:1999 2500
5. |pHwtemp. 13,0°C 7.4 £0,1 PN-EN 1SO 10523:2012 |165-95
6. Amonowy jon <0,13 n.d. mg /| PN-I1SO 7150-1 : 2002 0,50
7. | Azotany 7.61 +0,46 myg/l PN-82/C-04576.08* 50

8. | Azotyny <(,033 n.d. mg /| PN-EN 26777:1999 0,50
g. | Mangan {ogéliny) 32 5 Mg /it PN-g2/C-04590/02* 50
10. | Zelazo (ogbine) 89 16 pg /! PN-1SO 6332:2001 200
11. | Fluorki <0,10 nd. mg/] PN-78/C-04588/03* _ - 1,5
12. | Chlorki 26 2 mg/t |PN-ISO 9297 : 1994 250
13. g;“jgf;":“fdénfa':gﬁa"n%‘no\% 1,0 n.d. mg/l | PN-EN ISO 8467 : 2001 5.0
14. | Siarczany o 51 T mg/| PN7ISO 9280 ; 2002 250
15. 1 Cyjanki [N] <7 n.d. Mg /1 Metoda 8027 Hach Lange 50
16, | Twardo$¢ (jako CaCOs) [N]| 193 n.d. mg/l [PN-ISO 6059 1989 60-500

Dla badar fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy wspé%bzynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobieristwie 85 %

NDS — hajwyzsze dopuszczaine stezenie/dopuszczalne zakresy wartosci wediug wymagan Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 1. poz. 1989).

A — akceptowana(y) przez konsumenta n.d. — nie dotyczy
* norma wycofana przez PKN bez zastgpienia * norma wycofana przez PKN
ZCA K 1 EGO

Sprawozdanie w zakresie badaf  wrahe
w Laboysiopm

p: 0. K
Laboratoriu)

fizykochemicznych autoryzowat .
mgr Kolgrayna Malcherek

i Gleby

23.02.2017r.
Data sporzadzenia sprawozdania dzdanie zatwierdzit

Koniec sprawozdania z badan.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawbzdanie 7 badan nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Przedstawlone w sprawozdaniu z badar wyniki odnosza sig wylgcznie do badanej probki. :
Badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg samieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Nigpewnosé porniarow

i lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie klienta ub kiedy ma to znaczenle dla interpretacji wynikow.
Podana wartosé nie uwzglednia riepewnoscl zwigzane] z poborem prébki. Na zyczenie klienta laboratorium przekazuje dodatkowe
informacje dotyczace przeprowadzonych badar. Skargi przyjmowane sqw terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznah ul. Noskowskiego 21
tel. (61) 8544-826 , 8544-829 fax. (61) 8544-829 e-mail : lbwig@wssepoznan.pl

Pcowiatowa Stacja

SPRAWOZDANIE Z BADAN nrN/421/2017 Sanitarno-Epidemioclogiczna

w Walsztynie

Nazwa i adres zleceniodawcy:Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Data ‘
’ Wolsztyn wplywu 08. 03. 2017 Padpis
Nr rejestru-probkil mﬂff%g%«%iﬁ@
Probki pobrano i dostarczone przez: PSSE Wolsztyn Data?Eﬁ;(rgﬁi%%mog%ﬁr?’t'/‘t"""“"'““"""“ }
BlACZNHK .. e b mneae
Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. '
Rodzaj probki:woda przeznaczona do spoiycia przez Tudzi Data dostarczenia:22.02.2017r.
Miejsce pobrania:wodociag wigjski - Kopanica : Data zakonczenia analiz:01.03.2017 1.
- sie¢ - ul. Szkolna 2, Kopanica Stan probki: dobry
Niepewno$é |
Lp. Parametr Identy ﬁkator.:llaletody Jednostka wyniku
badawczej )
badania
PB-10-A-191
1 |Sed wyd. 12 dnia 02.06.2010 1. mg/l i
2 {Bor PN-EN ISO 17294-2: 2006 wa | me /1 -
3 |Gln PN-EN IS0 17294-2: 2006 ) WZQA’ pe/l -
. Q
4 | Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2006 WZA peg/l -
5 | Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2006 wzg: ng/l -
6 |Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2006 wa | mg /1 -
7 | Arsen PN-EN ISO 17294-2: 2006 WZ?A, ug/1 -
g8 | Selen - PN-EN ISO 17294-2: 2006 was | ug /1 ;
9 | Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2006 wos | mg /1 -
10 |Kadm | PN-EN ISO 17294-2: 2006 wr | res1 -
11 |Antymon - - PN-EN ISO 17294-2: 2006 W | ng/1 -
12 | Oow PN-EN ISO 17294-2: 2006 way | ne/1 -
13 |Regt . PN-EN ISO 17852:2009 olug/1 -
14 | 1,2 — dichloroetan PN-EN ISO 10301: 2002 Qiug/l -
15 | T trichloroetenu i tetrachloroetenu { PN-EN ISO 10301: 2002 Qlug/l -
« | 16 | Tetrachlorometan * { PN-EN ISO 10301: 2002 Qipg/1 -
PB-09-A-431
17 | Benzen wyd. 27 dnia 05.01.2010 1 Q|ng/l -
PB-08-A-481
18 | o-HCH wyd. 2 z dnia 05.01.2010 T, ne/l i
PB-08-A-481
19 | HCB wyd. 2 z dnia 05.01.2010 . ng/l -

WZA — norma w zakresie akredytacyi AB 438, a wycofana przez PKN z zastqpieniem. Aktuaine wydBiPMbAFEEYldszone do akredvtacyi,

*Difetody badaweze stosowane w badaniach spetniajq wymagania okreslone w preepisdAhBHOBAPEBARNO-ERIDEMIOLOGICZNA

2 Niepewnosci wynikéw fizyko-chemicznych sq preekazywane 2 metodami badawczymi . %o%}%rg%%%%}é%%’%gaﬁ‘dla PSSE i nie obejmujg niepewnosci
pobierania probid. ST tel fux oz 334 20 2 ZA ZGODNOSE 72 ORYGINALEM

— i ) _ _ ) ) NP O73-L0-20- 786, REGON (0007348~ ~ CHRAGENE
Wyniki odnosza sig wyfacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnc) zgody LBWIG w Poznaniu, nie moze byé kopiowane wmgﬁgﬁm{ ASYSTERNT
Reklamacje mozna sktadaé pisemnie w ciagu 14 dni od daty otrzymania wyniku. POSE w W:D!SZtynie

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawezych oznakowanych l:s;i@.%. 3&1\?}1 mgr Dgyic\Soympsiik

Sprawoziani¢ z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi. data GinpnieFenssibensanseniu

podpis
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY ~

Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61~ 705 Poznan ul. Noskowskiego 21
tel. 61 8544-826 , 8544-829 fax. 61 8544-829 e-mail : Ibwig@wssepoznan.pl

- SPRAWOZDANIE Z BADAN nrN/421/2017

Niepewno$é
Lp. Parametr Identyﬁkatorlirlletody Jednostka wyniku
badawezej .
badania’®
PB-08-A-481
20 |B-HCH wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. he/l
PB-08-A-481
21 |y-HCH wyd. 2 2 dnia 05.01.2010 . he/l
PB-08-A-481
22 |8-HCH wyd, 2 z dnia 05.01.2010 1. bg/l
PB-08-A-481
23 | Heptachlor wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 . ne/l
PB-08-A-481
24 | Aldryna wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. pe/l
PB-(8-A-481
25 |Epoksyd heptachloru wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. ne/l
' PB-08-A-481
26 |oa—endosulfan/ o,p - DDE wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 . ng/l
: PB-08-A-481
27 | Dieldryna wyd, 2 7 dnia 05.01.2010 1. ne/l
. PB-08-A-481
28 |p,p -DDE wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 1. pe/l
. PB-08-A-481
29 jo,p'-DDD wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 r. ng/l
PB-08-A-481
30 | B - endosulfan wyd. 2 2 dnia 05.01.2010T. BLR
PB-08-A-481
31 |p,p -DDD wyd. 2 z dia 05.01.2010 1. ng/l
- PB-08-A-481
32 | Aldehyd endryny / o,p — DDT wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. ne/l
. PB-08-A-481
33 | Siarczan endosulfanu wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 1. ne/l
. PB-08-A-481
34 | Y Pestycydy chloroorganiczne wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. ng/l |
BRACOWN| JHALIZ SPECJALNYEH
LABORATORIY! smz?f@f?izemm’
' v
03.03.2017 mgr Maciéj Liszkiewicz
Data sporzgdzenia sprawozdania Podpis osoby autoryzujacej w '

zakresie bada fizykochemicznych

- koniec sprawozdania -

WZA — norma w zakvesie akredytucii AB 438, a wycafana przez PKN z zastgpieniem. Aktualne wydanie norny 2, foszone do akredyiacyi.
TREAT

*DMetody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w preepisach prognych < 4 NP VV ATO W ‘A
¥ Niepewnosci wynikow fizyko-chemicznych sq przekazywane z metodami badawczymi przy uzgodnieﬁftgp%h&%{i}w&@?g;fgyﬁlf i nie obejmujq niepewnoci
pobierania probki. i _ 64-201; Wolszryn, 1 f.lN, £ - 5

. N . . ~' 3 n : i ] ] ‘ %w TET. lﬂ\ ()S JS
Wyniki odnoszg si¢ wytacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody ‘f@}WEbEﬁaﬂ!qu{? !
Reklamacie mozna skladaé pisemnie w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

b¥é oplowane we fragmentach.
0307448 MLODSIY ASYSTENT
) PEEE w Wpisztyni‘e

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literka Q.

Sprawozdanie z badaii zawiera wyniki bada® wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi, .__/_1.0"_0;?;.. .,29-[}.{_.' mgﬂ. dricASapenysiik
date f




