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OCENA JAKOSCI WODY

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie, na podstawie analizy
wynikow badaft proby wody pobranej w dniu 20 marca 2017 r. z wodociagu wiejskiego
Tuchorza (sprawozdanie z badan nr OL.W-52-324N/17) oraz na podstawie wynikow badan
proby wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne] przez Przedsicbiorstwo, stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia.

W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Woda przydatna do spozycia przez ludzi.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL.W — 52 - 324N/17

Nazwa i adres Klienta : Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. M. Drzymaly 16

Numer protokotu pobrania @ 42/2017 z dnia 20.03.2017r.
Obiekt badania : woda z wodociagu wiejskiego Tuchorza
Miejsce pobrania probki : Tuchorza 51 (szkota i gimnazjum)
Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium : prawidiowy
Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
Prébka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW~HK-01
" Data przyjecia probek do badania : 20.03.2017r.
Rodzaj probki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - monitoring kontrolny
Nr probki Klienta : 42/
Kod laboratoryjny prébki : W/N/354/17
Data rozpoczecia badania : 20.03.2017r.
Data zakonczenia badania :21.03.2017r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGIGZNEGO

Lp Badana cecha Wynik | Niepewnosé | Jednostka Metoda badawcza NDW
. o . : » jtk
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd. w 100 ml 0
- e PN - EN 150 9308-1:2014-12
| 2 | Liczba bakteri grupy col 0 nd | w00 m 0

Dia badan mikrobiologicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$t rozszerzong przy wspdlczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie ~ 95 % :

NDW - najwyzsza dopuszczalna warto$é wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawle Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22015 r. poz. 1989).

n.d. — nie dotyczy
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WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lo Badana cecha Wynik | Nigpewnose | Jednostka Metoda badawcza NDS

1. | Barwa 7.5 1,5 mg Pt/l | PN-EN ISO 7887:2012 met. D A

2. | Metnosé 0,19 10,02 NTU PN-EN 1SCO 7027:2003 * 1

3. | Zapach [N] | Akcept. n.d. PN-EN 1622 : 2006 A

Przewodnosc (elektryczna .

4, whagciwa)w 25 °C 480 +5 uSifcm | PN-EN 27888:1999 2500

5. |pH wtemp. 14,1 °C 7.2 +0,1 PN-EN IS0 10523:2012 65-95

8. | Amonowy jon <0,13 n.g. mg /| PN-ISO 7150-1 : 2002 0,50

Dla badan fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosc rozszerzong przy wspoiczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie €5 %

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie/dopuszczalne zakresy wartosci wediug wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1988).

A - akceptowanal(y) przez kensumenta n.d. - nie dotyczy

* norma wycofana przez PKN

Sprawczdanie w zakresie badan
fizykochemicznych autoryzowat :

21.03.2017r.

Data sporzadzenia sprawozdania

Koniec sprawozdania z badan.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki cdnosza sig wylgcznie do badanej probki.

Badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 809. Niepewnos¢ pomiaréw
i flub wynikéw badar: akredytowanych podawana jest na zyczenie klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wynikow.
Peodana wartosc nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z poborem probki. Na zyczenie klienta laboratorium przekazuje dodatkowe
informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Skargi przyjmowane sg w terminie 14 dni od daty ctrzymania sprawozdania z badari.
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