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Wolsztyn, dnia »Q/l marca 2017 r.
ON.HK.4250,11.2017

Zaklad Eksploatacji Urzadzen
Komunalnych Sp. z o0.0.

ul. Zbgszynska 15

64-212 Siedlec

OCENA JAKOSCI WODY

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie, na podstawie analizy
wynikow badan préby wody pobranej w dniu 27 lutego 2017 r. z wodociggu wiejskiego
Godziszewo (sprawozdania z badaf nr: OL.W-52-223N/17; N/474/2017) oraz na podstawie
wynikéw badan préby wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej przez
Przedsigbiorstwo, stwierdza przydatnosé wody do spozycia.

W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Parstwowy Powlatowy
Inspekior Sanitarny

Woda przydatna do spozycia przez ludzi. gﬁ‘i:z}fg
mgr Lidia Kwinio

Spec;alrsia w dziedzinie epidemiologii

Zalgczniki:
1. Sprawozdame z badafi nr OL. W-52-223N/ 17
2. Sprawozdanie z badah.nr N/474/2017:

Otrzymujg:
1. Adresat
2. a/a
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PC A Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
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SPRAWOZDANIE Z BADAN L E
Nr: OLW-52— ] I o Lo R .::.@

Nazwa i adres Kliienta : Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. M. Drzymaly 16

Numer protokdtu pobrania : 34/2017 z dnia 27.02.2017r.

Obiekt badania : woda z wedociggu wiejskiego (Godziszewo

Migjsce pobrania probki : Belecin 112

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium : prawidtowy

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek
Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK—-01

Data przyjecia prébek do badania - 27.02.2017r.

Rodzaj probki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - meonitoring przegladowy

Nr probki Klienta : 34/ Kod {aboratoryjny probki ; WIN/243/17
Data rozpoczecia badania : 27.02.2017r. Data zakonczenia badania : 02.03.2017r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO
Lp Badana cecha Whynik | Niepewnosé | Jednostka Metoda badawcza NDW
. . . jtk
1. | Liczba Escherichia coli 0 n.d. w 100 ml ] 0
PN - EN IS0 9308-1:2014-12
jtk
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 n.d. w 1JOO mi : 0
_ . jtk ) 5.
3. |Liczba enterckokéw 0 n.d. w 100 m PN-EN 180 7899-2:2004 Q
Ogelna liczba mikroorganizmow . bez nie —
4. o nw. n.d. jtkw 1 mi PN-EN SO 6222:2004 prawidtowych
0 w 22+ 2 "C po 72 godz. mian

Dla badart mikrobiclogicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosé rozszerzong przy wspélczynniku
rozszerzenia k = 2 | prawdopodabienstwie ~ 95 %

NDW — najwyzsza dopuszczalna wartos¢ wediug wymagan Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

n.d. — nie dotyczy
Sprawozdanie w zakresie badar mikrobiologicznych autoryzowat :
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WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMIGZNEGO

Lp Badana cecha Whynik | Niepewnosé¢ | Jednostka Metoda badawcza NDS
1. | Barwa 7.5 +1,5 mg Pt/l | PN-EN ISO 7887:2012 met. D A
2. | Metnosé 0,21 +0,02 NTU  |PN-EN (SO 7027:2003 ** 1

3. | Zapach [N] | Akcept. n.d. PN-EN 1622 : 2006 A
4, i{:gg;g?fgéeégkwcz”a 686 +7 uS/cm | PN-EN 278881999 2500
5. [pHw temp. 12,9 °C 7,3 0,1 PN-EN 1SO 10523:2012 8,595
6. | Amonowy jon <0,13 n.d. mg /i PN-1S0 7150-1: 2002 0,50
7. | Azotany 1,43 0,00 mg/| |PN-82/C-04576.08 50

8. | Azotyny <0,033 n.d. mg/f |PN-EN 26777:1999 0,50
9. [Mangan (ogoiny) 43 +6 pg /1 | PN-92/C-04590/02* 50
10. | Zelazo {ogdine) <50 n.d. ug/l | PN-ISO 6332:2001 200
11. | Fluorki 0,14 +0,02 mg/l | PN-78/C-04588/03* 1,5
12. | Chiorki 47 +4 mg/l |PN-ISO 9297 : 1994 250
13. g;fgg'?}‘;ﬁ%zag’a‘:‘%mm 12 10,2 mg/l | PN-ENISO 8467 : 2001 5,0
14. | Siarczany 131 +17 mg/l  |PN-ISO 9280 : 2002 250
15. | Cyjanki [N] <7 n.g. Mg /I Metoda 8027 Hach Lange 50
16. | Twardo$¢ (jako CaCOs) [N]| 362 #13 mg/l | PN-ISO 6059 : 1999 60-500

Dla badan fizykochemicznych podane wartosci niepewnoéci stanowig niepewno$¢ rozszerzong, przy wspdiczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobietistwie 95 % .

NDS ~ najwyzsze dopuszczalne stezenie/dopuszczalne zakresy wartosci wedtug wymagan Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

A — akceptowana(y) przez konsumenta . n.d. — nie dotyczy

* norma wycofana przez PKN bez zastapienia ** norma wycofana przez PKN

Sprawozdanie w zakresie badan

fizykochemicznych autoryzowat : - KIEROWNIK

Laboratorivk} Bag Wody i Gleby
A

wr Kadarzvng Maicherek
03.03.2017r.

Data sporzadzenia sprawozdania

alina Skibe

Sprawozdanie zatwierdzit

Koniec sprawozdania z badan.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badafi nie moze by¢ powielane inacze], jak tylko w calosci.

Przedstawione w sprawozdaniu z badar wyniki odnoszg sie wylgcznie do hadanej probki,

Badania oznaczone [N} w tym Sprawozdaniu nie sa zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewnost pomiardw
i /lub wynikéw badar akredyiowanych podawana jest na Zzyczenie klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wynikéw.,
Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwiazanej z poborem probki. Na Zyczenie klienta laboratorium przekazuje dodatkowe
informacje dotyczace przeprowadzonych badan, Skargi przyjmowane 53 w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badarn.

Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
2. ala
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LABORATORIUM BADANIA WODY 1 GLEBY

Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznan ul. Nogkowskiego 21
owiatowa ﬁ}ac;a.

tel. (61) 8544-826 , 8544-829  fax. (61)8544-829 e-mail : Ibwig@wsssRozaan.

w Wolsziynie

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/474/2017 Data 17 03. 201 MN\\‘O
= wpiywu 1 : 7 Podpis

Ldz. . ARSS[AOLF

Nazwa i adres zleceniodawty:P(‘)?\v'v(i)iast:t\;:;al Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Znak sp.rawy .... OfTWdl{,'ZS'O /ﬁ" m;
| Nr ref8f ProblizN/474/2017 - v
Prébki pobrano i dosiarczono przez: PSSE Wolsztyn Data pobrania: 27.02.2017r.
Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki:woda przeznaczona do spozycia preez ludzi Data dostarczenia:01.03.2017 .
Miejsce pobrania:wodociag wiejski - Godziszewo Data zakonczenia analiz:11.03.2017 r.
- sie¢ - Belgein 112 Stan prébki: dobry
Lp. Parametr Ide:;?(;’::::gj:r:f tody Jednostka T?;;EE?
badania

I {54 vPv?&.] ?ﬁi;ligz)z.os.zow r. mg /1 i

2 |Bor PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q,WZA |mg/1 -

3 |Glin PN-EN IS0 17294-2: 2606 Q,WZA [ pg /! -

4 | Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q. WzA [pg/1 -

5 |Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2006 QWZA|pg/l -

6 |Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q,WzA |mg/1] -

7 |Arsen ' PN-EN ISO 17294-2: 2006 QWzA | pg /1 -

8 | Selen PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q. WzZAlpg/! -

9 | Srebro | PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q,WZA|mg/1 -

10 [Kadm PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q.WZA [pg/1 -

11 | Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q,WZA | pg /1 -

12 | Oléw PN~EN.ISO 17294-2: 2006 Q,WZA [pug/l -

13 | Rteé PN-EN ISO 17852:2009 Qiug/l -

14 | Benzo(a)piren Eg-lla(gaﬁg i;d?gi:dzg(ig.os.zolo r. Q|pg/l -

15 |ZWWA | EE-]EEAI-E';? v:;dg.gz:dii{ﬁz.os.zo1o r. Q|pg/l -

16 | 1,2 —dichloroetan PN-EN ISO 10301: 2002 Qipg/l -
|17 ¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu | PN-EN ISO 10301: 2002 Qlpg/l -

18 | Tetrachlorometan PN-EN ISO 10301: 2002 Qlpg/l -

19 | Benzen & vpvi;.ozg -zAd-:izhs.ol.zom r Qing/l -

20 [o.- HCH 35'&928 :\d_;ig %)5.01.2010 r. pe/l -

"IMetody badawcze stosowane w badaniach spelnigiq wymagania okreslone w preepisach Erawnych. POWIATOWA
" Niepewnosci wynikow fizyko-chemicznychsq przekazywane z metodami badawczymi pritsgodnienTidiaarpii hadat dlg PSSE i nie obejmujq niepewnosc

P "b’je." ania p rébii. 64-200) \\f:\‘iw QS/H;\ “
Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badai bez pisemnej zg0dy L BWiIlS kx}' it nik oz by¢ kopiowane we\fipghsatach. .
Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyniku. ’ 'UP%H%E £t ,'?)\‘%3(, RUREE Pﬂégg%c&%}gﬁm}

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych liter? ’BO :('\; N ..
Sprawozdanie z badad zawiera wyniki badad wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi. evainbie .?l-.gﬁx...‘.. g, ‘:. Gkl ...%Eﬁ’.ﬁ%‘.".’ A
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LABORATORIUM BADANIA WODY 1 GLEBY

Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznari ul. Noskowskiego 21
. tel. 61 8544-826, 8544-829 fax. 61 8544-829 e-mail ; Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nrN/474/ 2017

Lp. Parametr : Idel;g’giﬁ;:j%emdy Jednostka l?ff;l:;?;
: badania"?
21 |HCB 5}35.028 -zAd-:iS 2)5.01.2010 r. kg /1 A
22 |p-HCH 5?5.028 zﬁ!rﬁg })5.01.2010 r bg/l )
23 |y-HCH 5?&.0 f ﬁrig 1)5.01.2010 r he/l -
24 18-HCH 5}3&.05 _zﬁl'nz;ig 05.012010 ', pg/l )
25 | Heptachlor 513&.0 28 ZAdlig 55.01.2010 I, ne/l )
26 | Aldryna 5?&.0 28 ﬁiﬁ 1)5.01.2010 v, e/l )
27 | Epoksyd heptachioru 5];;028 ;A:iﬁ: %) 5.01.2010 1. ng/l -
28 |a-endosulfan/ o,p - DDE 5];028 ﬁ;{ig :) 5.01.2010 1. pg/l -
29 | Dieldryna 5?&.0 5 ﬁﬁz })5.01.2010 r. he/l -
30 |p.p’ -DDE 55&93;13;1121)5012010 I, re/l i
31 Jo,p'-DDD 513&.028 -zAd-rﬁg %)5.01.20’10 r. he/l i
32 | B - endosulfan Eif)’f -ﬁi_:ig 135.01.2010 r. hg/l -
33 \p,p -DDD 513‘;.028 _zAd-Iﬁg })5.01.2010 r. he/l '
34 | Aldehyd endryny /op—DDT | PR b1 aoto e/1 :
.35 Siarczan endosulfanu 513(;028 —zﬁ;ig 55.01.2010 . neg/l -
36 | X Pestycydy chloroorganiczne 51;05 _szt':j })5.0].2010 5 ng/1 -

WZA - norma w zakresie akredytacji AB 438, a wycofana przez PKN z zastapieniem. Aktualne wydanie normy zgloszone do akredytaugtp R o WK
PRACOWHNI ANALIZAFCOJALNYCH
LABORATORIL jﬂ BAC 7« WOLRY | GLEBY

13.03.2017 . ANTEPLL L
et e — mgrr..qua.Lzaz.&z.gmgz...
Data sporzagdzenia sprawozdania Podpis osoby autoryzujacej w

zakvesie badan fizykochemicznych

- koniec sprawozdania -

" Metody badawcze stosowane w badaniach speiniajg wymagania okreslone w przepisach prawnych
? Niepewnosci wynikow fizyko-chemicznychsq przelazywane z metodami badawezymi przy uz&;ﬂ‘ &Argacfl fe VB dig PSSE i m'e obefmufg niepewnosci

pobierania prébid. A ?T&R(;]‘ A 7TQFQ[11|PLOG]L7 N4
h ‘Wymkl odnoszq sn:, wylaczme do badanej prébki, Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LB‘&I (:_21 0}? Oimi’n {W%;a%YﬁINALEM
Reklamacje mozna skladaé pisemnie w ciagu 14 dni od daty otrzymania wyniku, NIP 823-10.20-75%0. REGON 000307445 MEQODEZY AGYSTENT

[ W, g
Lahoratorium badawcze akredytowanc przez PCA, Ni AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literka Q. PRIE w “’ olsztvnie

) ‘Sl‘p‘tv'afw‘).zidaniez badan zawier_a wynilki badafi wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi, 2{ Q.g.. _chl} T [ Wi ; .52 s ik

podpis



