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PODPIS i

Wolsztyn, dnia 5 lutego 2024 1.

ON-HK.903.10.2024

Zaklad Eksploatacji Urzgdzen
Komunalnych Sp. z o.0.

ul. Zbgszynska 15
64-212 Siedlec

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie analizy wynikow z badan probek wody pobranych w ramach kontroli

wewnetrznej dnia 19 stycznia 2024 r. oraz 29 stycznia 2024 r. z wodociggu wiejskiego Godziszewo,
sprawozdania z badan nr: 482P/19.01.2024-3/Z; 482P/29.01.2024-2/Z oraz po przeprowadzonych
w tym czasie dziataniach naprawczych, stwierdzam przydatnosé wody do spoiycia przez ludzi.

W zakresie badanych parametrow woda spehia wymagania rezporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone]
(Dz. U. 22017 1. poz. 2294).

spozycia przez ludzi

200
| Sanitarnego
)Isztynie

"o Zielonka
epidemiolog

Otrzymuja:
(@ Adresat — wystano list polecony
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Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Siedlec, ul. Zbaszynska 17, 64-212 Siedlec — wystano ePUAP
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