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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 247P/26.01.2017-3/Z Strona: 1 Stron: 3
Temat zlecenia Zleceniodawca Nr zlecenia Zleceniodawcy
Zakiad Eksploatacji Urzagdzer Komunalnych
B . . . . . Spotka z 0.0. .
adanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody ul. Zbaszyriska 15 z dnia 26.01.2017
64-212 Siedlec
INFORMACJE OGOLNE
Stan probki ?’%tg';r%‘?‘c'l: dosaraarn | Dat Data zakorh
. o an prébkiw | ™ ostarczenia ata rozpo- ata zakori-
Nr probki ldentyfikacja probek chwili przyjecia E;:fgil‘;dper;fz- prébek gio czecia badan | czenia badan
Klienta laboratorium
17/01604/P |  Wodociag Tuchorza -Chobienice 145 - ZPSPIG dobry B2 | T | 26012017 | 06.022017

ldentyfikacja metody pobierania prébek

Prébki zostaty pobrane przez zieceniodawce.

Metody badawcze oznaczone litera A posiadaja akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji nr AB 700.

Metody badawcze oznaczone litera P posiadaja zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-420/0-31(7)/16 z dnia 03.08.2016 r.

WYNIKI BADAN
Oznaczenie Nr prébki
Nazwa Metoda badawcza Jednostka 17/01694/P

Bakterie grupy coli A P [PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100 ml 0
Escherichia coli A P|PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Jtk/100 ml 0
Ogélna liczba mikroorganizméww AP . i .
temp. (36£2)°C po (44%4) h PN-EN IS0 6222:2004 itk/1 mi 2 [1:6]
Ogéina liczha mikroarganizméww AP . ’ .
temp. (22+2)°C po (88+4) h PN-EN ISO 6222:2004 Jtkfml 10 [6;17]

nterokoki (Paciorkowee katowe) A P|PN-EN I1SO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0
pH A P|PN-EN ISO 10523:2012 - 75401
Przewodnosé elekiryczna wlasciwa A HSfcm 711 £ 57
w 25°C P
Temperatura pomiaru PN-EN 27888:1999 °C 13,6
Korekia za pomocg urzgdzenia do kempensa-
cji temperatury
Smak 23+2°C A TFN <2

P [PN-EN 1622:2008 (akceptowalny)
Czas przechowywania prébki h 24
Zapach 2312°C A TON <2
P |PN-EN 1622:2006 (akeeptowalny)

Czas przechowywania probki h 2
Twardos¢ ogdina A P|PN-ISC 6059:1999 mg CaCOs/l 34017
Indeks nadmanganianowy (utle- AP .
nialnodé 2 KMnO,) PN-EN 1S0 8467:2001 mg/l 17206
Metnosc A P|PN-EN ISO 7027:2003 NTU 0,28 10,03
Barwa A P|PN-EN ISC 7887:2012 mg Pt/ 5025
Zelazo ogdine A P|PN-1S0O 6332:2001 mg/l <0,040
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$ad Rejonowy Poznar — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zaktadowy 4 631 900 zt (w calosci oplacony)




R

A

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 247P/26.01.2017-3/Z Strona: 2 Stroh.
Temat zlecenia Zleceniodawca Nr zlecenia Zisceniodawcy |
Zakiad Eksploatacji Urzadzeri Komunalnych \
Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody Spolka z 0.0. z dnia 26.01.2017 :
ul. Zbaszynska 15
64-212 Siedlec
Jon amonowy AP [PN-I1SO 7150-1:2002 mg/| <0,10
Azotyny A P|PN-EN 26777:1999 mg/| 0,054 £ 0,011
Cyjanki ogdine A P|PN-EN ISO 14403-2:2012 mg/| <0,005
Benzo(a)piren A P|PB/PCh- 4 wyd. 3 z dnia 01.07.2013 g/l <0,005
Suma 4 WWA A P|PB/PCh- 4 wyd. 3 z dnia 01.07.2013 g/l <0,005
Azotany A P|PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 0,44 £ 0,07
Chlorki A P|PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mgfl 16+ 1
Fluorki A PI{PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mgfl <0,10
Siarczany A P{PN-EN IS0 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 49+ 4
Aldryna A P|PN-EN IS0 6468:2002 i <0,020
alfa-endosulfan A P|PN-EN iSO 6468:2002 ug/ <0,020
alfa-HCH A P|PN-EN ISO 6468:2002 gt <0,020
beta-endosulfan A P|PN-EN ISO 6468:2002 pgl <0,020
beta-HCH A P|PN-EN ISO 6468:2002 ug/l <0,020
delta-HCH A P|PN-EN ISO 6468:2002 ugh <0,020
Dieldryna A P|PN-EN ISO 6468:2002 pgll <0,020
Endryna A P|PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,020
Epoksyd heptachloru A P|PN-EN ISO 6468:2002 el <0,020
gamma-HCH (Lindan) A PIPN-EN ISO 6468:2002 pg/| <0,020
Heksachlorobenzen A P |PN-EN IS0 6468:2002 pg/l <0,020
Heptachlor A P |PN-EN ISC 6468:2002 gl <0,020
p. 7 -DDD A P |PN-EN ISO 6468:2002 ught <0,020
p, p'-DDE A P |PN-EN IS0 6468:2002 g/l <0,020
p, p'- DOT A P|PN-EN ISO 6468:2002 g <0,020
Suma pestycyddw A P|pN-EN ISO 6468:2002 Hgf! <0,020
Antymon A P|PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l <0,0010
Arsen A PIPN-EN ISO 17294-2:2006 mgfl <0,0010
Bor A P|PN-EN IS0 17294-2:2006 mgl <0,050
Chrom A P|PN-EN ISO 17294-2:2006 mgy/| <0,0010
Glin A P|PN-EN SO 17294-2:2006 mg/| <0,0050
Kadm A P|PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/| <0,00020
Magnez A P|PN-EN ISO 17294-2:2008 mg/l 04108
Mangan A P|PN-EN ISO 17294-2:2006 mgl <0,0050
Miedz A PIPN-EN ISO 17294-2:2008 mgl <0,0030
Nikiel A P |PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l <0,0020
Otow A P [PN-EN ISO 17294-2:2006 ma/l <0,0010
Selen A P|PN-EN ISC 17204-2:2008 mg/| <0,0010
Sod A P|PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/t 192
Srebro P [PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l <0,0010
Rtec A P|(PN-EN ISO 17852;2008 mg/l <0,00010
Ogdiny wegiel organiczny A PPN-EN 1484:1999 mg# 30£03
Trichlorometan A P |PN-EN I50 15680:2008 pg/l <20
Bromodichlorometan A P|PN-EN ISO 15680:2008 ught <20
Suma THM A P|PN-EN ISO 15680:2008 g/ <20
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“RAWOZDANIE Z BADAN Nr 247P/26.01.2017-3/2

Strona: 3

Stron: 3

Temat zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zteceniodawcy

Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody

Zakiad Eksploatacji Urzgdzen Kemunalnych
Spétka z 0.0.
ul. Zbgszynska 15
64-212 Siedlec

z dnia 26.01.2017

<0,50

Suma tri- i tetrachloroetenu A P|PN-EN ISO 15680:2008 g/l

Tetrachlorometan A P|PN-EN ISO 15680:2008 g <0,50

1,2-Dichlorostan A P[PN-EN IS0 15680:2008 ugfl <0,50

Benzen A P|PN-EN ISO 15680:2008 pafl <0,50

Uwagi: Data sporza- .

1.Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej probki. dzenia Sporzgdzit Autoryzowal
2.Klient ma prawo do zgloszenia skargi w ciagu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z

badan.

3.Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w imbi

catosci. . . . L 06.02.2017 | Imbierska Irena | \TioioroKa lrena
4.Niepewnosé wyniku dla prébek dostarczonych przez klienta uwzglednia niepewnosdé metody awron Lucyna
badawczej bez pobierania probek i wyrazona jest niepewnosécia rozszerzong dla przedziatu ufnosci

95% i k=2.
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Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 61-492 Poznaf, ui. Dolna Wilda 126

Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zakiadowy 4 631 900 zt (w catosci oplacony)




