Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Wolsztynie
ON-HK.903.10.2022
Zaklad Eksploatacji Urzadzen
Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Zbgszynska 15
64-212 Siedlec
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie analizy wynikow z badan prob wody pobranych w ramach kontroli urzgdowej
dnia 19 wrzeénia 2022 r. z trzech punktow zlokalizowanych na sieci wodociggu wiejskiego Siedlec,
sprawozdania z badan nr: OL-W.903.1062.2022; OL-W.903.1063.2022; N/2712/2022/L B-WG/PCH/;
N/2712/2022/L.B-AS/PGC,PLC/; OL-W.903.1064.2022, stwierdzam przydatnos¢ wody do spoZycia.

W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymaganiom rozpQrzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 1. poz. 2294).
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Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymaly 16 | 64-200 Wolsztyn

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

2 / we tel. 68 384 20 23

2. e e sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl

A ; E & higiena komunalna.psse. wolsztyn@sanepid.gov.pl
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448

BDO 000394230
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP
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Leszno, dnia 22.09.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr: OL — W.903.1062.2022

> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 112/2022 z dnia 19.09.2022r.
> Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Siedlec
¢ Miejsce pobrania prébki: Siedlec, ul. Zbgszyrska 17 (Urzgd Gminy)
Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy
Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek
e Prébka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data i godzina przyjecia prébki: 19.09.2022 r., 12%°
» Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — monitoring kontrolny
» Nr prébki Klienta: 112/W
Kod laboratoryjny prébki: WN/1101
Data rozpoczecia badania: 19.09.2022 r. Data zakorniczenia badania: 22.09.2022 r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
; L . jtk
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd J
w100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12 ¢
th +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 ml 0
Ogblna liczba bez
. i PN-EN ISO 6222:2004 niepra-
3 mikroorganizméw w 22 °C by [2:8] w1 md wid{or\’wych
zmian"

Przedstawiona rozszerzona niepewno$é pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnos$ci
standardowej pomnozonej przez wspoiczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.

NDW - warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

) — Warto$¢ zalecana: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd — nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badar mikrobiologicznych autoryzowat:
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1 PSSE w Lesznie SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL — W.903.1062.2022

WYNIK BADANIA FIZYCZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS

PN-EN ISO 7887:2012 2)

1. | Barwa 50+£0,5 mg Pl +Ap1:2015-06 metoda D A

2. | Metnosé <0,10 (0,10 £ 0,02) NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <19

3. | Zapach¥ [N] A PN-EN 1622:2006 A

4. | Smak® [N] A Metoda jakosciowa A
Przewodnos¢ (elektryczna ]

5. wiasciwa) w 25 °C 926 + 10 pS/cm | PN-EN 27888:1999 2500

6. |pHw temp. 182°C 7,3+0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5

Wielko$ci fizykochemiczne poprzedzone znakiem ,<” i ,>” sg rezultatami badania. W nawiasie podano dolna/gorng granicg akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscig.

Dla badan fizykochemicznych podane wartoéci niepewnosci stanowig niepewnos$¢ rozszerzong przy wspotczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobieristwie 95 %

NDS — warto$é parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

2 - Pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg P/l

3 — warto$¢ zalecana, warto$é parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian

A~ akceptowaina(y) przez konsumenta i bez nieprawidfowych zmian

4 _ data i godzina badania 19.09.2022 r., 13%

5 _data i godzina badania 21.09.2022 r., 7%, czas przechowywania probki 43h

Sprawozdanie w zakresie badan fizykochemicznych autoryzowat.

Sprawozdanie zatwierdzit

» - informacje podane przez Klienta

s - dane podane przez Klienta mogace wplywaé na wazno$¢ wy nikow

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badari nie moze by¢ powielane inaczej, jak fylko w catoéci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badaf wynki odnoszg sig wytacznie do
otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze speinigjig wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu i smaku wykonywane sg przez trzech oceniajacych. Zrédiem wody odniesienia jest woda z sieci wodociggowej w siedzibie PSSE w Lesznie.
Smak jest oznaczany tylko w probkach, w kidrych wykluczono obecno$é mikroorganizméw chorobotwdrczych oraz zapach, barwa i metnosé s akceptowalne. Pobieranie probek oraz badania
oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie $g zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewno$¢ pomiaréw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie
Klienta lub kiedy ma to znaczenie dia interpretagi wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzane] z pobieraniem prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedziainosci za
pobieranie i transport probek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Zleceniodawca ma prawo
do ztozenia skargi na wykonanie ustugi.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 01.09.2022 r.
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz

2. ala
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologic
w Lesznie ;

Laboratorium Badan Wody i Gle

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Lesznoxu

tel: 65 526-15-15 wew. 38, wew, 59

lab.wody.psse.leszno@sanepid.go\
/PSSELeszno/SkrytkaESP
www.gov.pl/web/psse-leszno

Leszno, dnia 22.09.2022 .

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL — W.903.1063.2022

» Nazwa i adres Klienta; Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 113/2022 z dnia 19.09.2022 r.
> Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Siedlec

» Miejsce pobrania prébki: Siedlec, ul. Szkolna 6 — (szkolfa)

Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek
¢ Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data i godzina przyjecia prébki: 19.09.2022 r.,12%
» Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — monitoring przegladowy

» Nr prébki Klienta: 113/W

Kod laboratoryjny probki: WN/1102

Data rozpoczecia badania: 19.09.2022 r.

Data zakonczenia badania: 22.09.2022 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
. e , jtk
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd Y
w 100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12 B
2. | Liczba bakterii grupy coli nd w 100 ml 0
. . jtk _
3. | Liczba enterokokow nd w 100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0
Ogélna liczba : : PN-EN ISO 6222:2004 bez niepra-
4. | mikroorganizméw w 22 °C [5:40] | jw ml widlowych
zmian

Przedstawiona rozszerzona niepewno$¢é pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnos$ci
standardowej pomnozonej przez wspotczynnik k = 2, co stanowi okoto 85 % poziom ufnosci.

NDW — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

" — Warto$¢ zalecana: <100 jtk /1 mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd - nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowg{:.l.‘.‘ ik
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[ PSSE w Lesznie SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL — W.903.1063.2022

WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS
Barwa 50+1,0 mg Pl ijg(')?g_g:%fx:[) A?
2. |Metnosé 0,17 £0,02 NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | <19
3. |Zapach® [N] A PN-EN 1622:2006 A
4. | Smak® [N] A Metoda jakoséciowa A
5. agggxg;“zf‘;é%'gkw w08 909+ 9 uS/cm | PN-EN 27888:1999 2500
6. |pH w temp. 19.5°C 7301 PN-EN ISO 105232012 | 6,5-95
7. | Amonowy jon <0,13 (0,13 £ 0,02) mgll | PN-ISO 7150-1:2002 0,50
8. | Azotany 0,88 £ 0,12 mg/l | PN-82/C-04576.08" 50
9. | Azotyny <0,033 (0,033£0,003) | mgll | PN-EN 26777:1999 0,50
10. [Mangan (ogoiny) <20 (20  5) ugl | PN-92/C-04590/02% 50
11. | Zelazo (ogéine) <50 (50 + 4) gt (P ;4;13:;)0?2?5&2001 200
12, | Fluorki 0,16 £ 0,02 mg/l | PN-78/C-04588/03* 15
13. | Chlorki 78 £ 10 mg/l | PN-ISO 9297:1994 250
14. g;’gg&:";‘;%énfaﬁg'a%?a‘nowy) <2,0 (2,0 £ 0.4) mgll | PN-EN ISO 8467:2001 5,0
15. | Siarczany 132 £ 28 mg/l | PN-ISO 9280:2002 250
16. | Cyjanki [N] <7(7+2) Mg/l Metoda 8027 Hach Lange 50
17. | Twardosé (jako CaCOs) 408 £ 27 mgl | PN-ISO 6059:1999 60-500

Wielkosci fizykochemiczne poprzedzone znakiem ,<” i ,>” sg rezultatami badania. W nawiasie podano doina/gérng granice akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscia.

Dia badan fizykochemicznych podane wartoéci niepewnos$ci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy wspoétczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobieristwie 95 %

NDS -~ warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

2 - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/i

3 — warto$6é zalecana, warto$¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

* - norma wycofana przez PKN bez zastgpienia, speinia wymagania cech charakterystycznych metody okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia (Dz. U. 2017 poz. 2294)

A - akceptowalna(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

4 _ data i godzina badania 19.09.2022 r., 13%°

5 _ data i godzina badania 21.09.2022 ., 7°°, czas przechowywania probki 43h

Sprawozdanie w zakresie badan fizykochemicznych autoryzowat:
QN -
u\.‘\z\r "/ g

Sprawozdarrie’;atwierdzil

» - informacje podane przez Klienta

e - dane podane przez Klienta mogace wplywaé na wazno$é wynikéw

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badari wyniki odnoszg sie wyiacznie do
otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze speinigjg wymagania okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu i smaku wykonywane 83 przez trzech oceniajacych. Zrodiem wody odniesienia jest woda z sieci wodociggowej w siedzibie PSSE w Lesznie.
Smak jest oznaczany tylko w probkach, w kidrych wykluczono obecnoesé mikroorganizméw chorobotwérezych oraz zapach, barwa i metno$é sg akceptowalne. Pobieranie prébek oraz badania
oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewno$¢ pomiaréw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie
Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretagji wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnoéci zwigzanej z pobieraniem probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedziainesci za
pobieranie i transport probek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badar. Zieceniodawca ma prawo
do zlozenia skargi na wykonanie ustugi.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 01.09.2022 r.

1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
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DZIAL LABORATORYJNY |
Wojewd o-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
riczny zweryfikowany w c%ﬁz,, qj‘ﬂ S—
. wainy I\Z RATORIUM BADANIA WODY 1 GLEBY
- ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan , e

nlewainy [ }

tel. 61 8544826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig.wsse

‘%z“:‘-\mcmwmu WeryniRacjl |_j e b -
Podpis sporzadzajacego wmﬁ& FPANIE~Z-BADAN nr N/2712/2022/LB-AS/PGC PLC/‘

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Wolsztyn,

*Cel / przyczyna badafi: monitoring przegladowy

*Prébka pobrana / dostarczona przez: PSSE Wolsztyn
*]dentyfikacja metody pobierania probki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

*Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda

*Qpis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

*Miejsce pobrania: wodociag wiejski - Siedlec

Siedlec, ul. Szkolna 6 (szkota)
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 21.09.2022r.

/10 }Oﬂl

*Data pobrama probkl 19 09.2022 1.
Data przyjecia prébki: 21.09.2022 r.

Stan prébki: dobry

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

Sprawozdanie = badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 27.09.2022r.

WYNIKI BADAN
. . i §¢ 08¢

Lp. Parametr ldenl::' ‘t‘i:&;tc(;:jrgetody o?ei:;:‘a/cli:f:::::g 2 I:SVE’EEE:: pz’r::;:’l:siyzgzi:;) 4 | Jednostka

1 |1,2 - dichloroetan PN-ENISO 10301:2002 Q| <04 (B) 0’4(1*))0’1 3 ug/1

2 Etr“;;‘:l'gr’g:tt::: . PN-ENISO 10301:2002 Q| <04 (B) 0’4(;;)0" 10 |ug/i

3 |Benzo(a)piren PN-EN ISO 17993: 2005 Q <00025@®) |*"Bp0"" 0,010 |ug/1

4 |ZwWwA? PN-ENISO 17993:2005 Q| <0,0050 (B) | **%5>"" 01 |ug/l

¥ |Benzen 5\5&? 35?:%.?1.2021 r. 9 5030 (B 0’30(;)0 2 1,0 |ug/l

§ |p-HCH Evfy;f? ;ﬁ;lsg(i.slsl.zozl v =P - 0,10 [ug/l

9 [r-HCH \l:zlya(sz ;33;1396.5151.2021 r. A0 - 0,10 |ug/I

10 {3-HCH 55&? ;ﬁ;lfdisl 2021 1. <010 i 0,10  fug/l

11 |Heptachlor 513&?232"33;1396.5151‘2021 . <0,010 : 0,030 |ug/1

12 |Aldryna Ev?ff z-ﬁnsi;lfd.sxfi 2021r. <0,010 - 0,030  |ug/l

13 |Epoksyd heptachloru 55&%2}3;:2;1396.5151 - <0,010 . 0,030 |ug/1

14 |o—endosulfan fv]jffz'ﬁz; o ol <0,010 . 0,0 |ug/1

15 |Dieldryna 5?&%32‘33;136.5151.2021 . <0,010 - 0030 |ug/1

16 |p,p’ - DDE ngzB z-ﬁ;;l396.5151.2021 r. =010 - 0,10 jug/l

17 }e.p'-DDD fv?sz z-‘:nsi;IB%.slsl.ZOH r. <0010 - 0,10 feg/l

18 |- endosulfan agffz'ﬁ;%ffl_mm . <0,010 - 0,10 |ug/1

o e oo s

20 |Aldehyd endryny aE&LZB z-ﬁ;ls%.slsl.zozl . A ZG%‘HB‘OSQQ PRYGINALEM
21 |Siarczan endosulfanu 55&1’282"32;1390515]2021 . 0/, 0,10 pg/l P

~GON 000307445 R /) o L
data LLITTTIN" ot b nrrf
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DZIAL LABORATORYJINY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2712/2022/LB-AS/PGC, PLC/

" ¢ Niepewnos¢ Wartosé
1 p
Lp. Parametr denbty(f;lkamr ':; ctody O\Xi:;z‘;':fg;gr:i]: » wyniku parametryczna ¥ Jednostka
adawczcy badania ¥ (dopuszczalna)
3 Pestycydow © PB-LB-AS-19.55

< ax

22 wyd. 2 z dnia 30.11.2021 . 0,010 050 |ue/l

1) Metody badawcze stosowane w badaniach Iniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniv Minisira Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. po_ 2294).
Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Gleby lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dziatu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu nie
zawiera sig w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacjq PCA nr AB +438), wiedy laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawia informacje
o uzyskanym rezuliacie badania w postaci:
< warlosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej melody . jednostka Iub
> wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej melody - jednostka
wraz z informacjq o wartosci niepewnosci rozszer=onej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresu pomiarowego.
Dla badan fizychochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie ,, " lub ,,>” Laboratorium identyfikuje do czego znak ten si¢ odnosi:
(A) ~ ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) ~ 7 gramcy Inosci akredytowanej metody (LOQ);
) > pnwyiel gdrnej granicy zakvesu pomiarowego akredylowanej metody.
Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych sq podawane gdy wynik = niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzonq obliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobierishwie rozszerzenia 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé nwigzana z pobieraniem probek jest skludnikiem budzetu niepewnosci, Jezeli probki
pobrane sq przez prébkobiorcéw LB-WG.
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredylowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla lej wartosci
(E) - gorna granica zakresu pomiarowego wraz z niepewnosciq rozszerzonq dla lef wartoSci.
4 Okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 . w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
) w sklad sumy WWA wchodzq: benzo(®)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-¢,d)piren
8w sklad sumy pestycydéw wchodzq: a-HCH, HCB, B-HCH, y-HCH, §-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, a-endosulfan, dieldryna, p,p’-DDE,
0,p’-DDD, B-endosulfan, p,p’-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu

2)

3

A}

Dane dostarczone przez klienta

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacte badan dotyczg wylgcznie badanych / pobra.uych probek Sprawozdanie z badain bez pisemnej zgody Dzialu
Laboratory_mcgo WSSE w Poznaniu, nic moze byé kopiowane we frags h. Rekl je mozna skladaé ie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za informacje, pobicranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Niewladciwe pobranie i/lub transport prébek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania prébek, rodzaj, opis, oznakowanie

oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wplyw na wazno$é wynikéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odnosz si¢ do otrzymanej probki.

- koniec sprawozdania -

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

27.09.2022 1. 28.09.2022 1. mgr Izabela Bocianiska
eereebereateberetensarerenesteberansasates  ebesesseseesesiateriesitesissetatensssessasaneneas Autoryzowal:  Starszy Asystent Pracowni Chromatografii
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Gazowej

Laboratorium Aparatury Specjalnej

Imig, nazwisko, stanowisko

Podpis jest prawid%owy

Dokument podpisany pizez
WSSE w Poznaniu
Data: 2022.09.28 10:16:1
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*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorce PSSE Wolsztyn

*Cel / przyczyna badai: monitoring przegladowy

*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi

*Qpis probki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi / 2/W

*Miejsce pobrania: wodociag wiejski - Siedlec

- Siedlec, ul. Szkolna 6 (szkola)

Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 21.09.2022 .

Nr rejestru prébkl N/2712/2022
*Data pobrania prébki: 19.09.2022 r.

Data przyjecia probki: 21.09.2022 r.

Stan prébki: dobry

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

Data zakonczenia badan fizykechemicznych: 29.09.2022 r.

WYNIKI BADAN
Wynik/ sis i o
- iepewnodé artosé
Lp. Y Identyﬁkator.n]netody Informaq.a wyniku parsinciryema ¥ | Jodiiantia
badawczej ¥ orezultacie | padania® | (dopuszczalna)
badania ?
" PB-10-A-191 wyd. 3 zdnia 38,1 -
1|56 31.01.2019 1. Q bl mg/l
2 |Bor PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 o 0017 - 1,0 mg /1
) e <100 | 100=1,1
3 |Glin PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 o “m o 200 ug/1
4 |Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(é;° 1’0(3)0’1 50 ng/l
5 |Nikiel PN-EN 1SO 17294-2: 2016-11 Q <(;;° "0(;5)0’1 20 ng/l
6 |Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <‘z;3°)1° 0’0105)05002 2,0 mg /1
7 |Arsen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(1150 1’0(3)0" 10 ng /1
8 |Selen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(é30 1’0(3)051 10 ng/l
9 |Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 q| <OQI0 00ITE00%H 0,010 mg /1
10 |Kadm PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(°B’)1° 0’10(3)0’01 5,0 pg/1
11 |Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(°B’)1° 0’10(3)0’01 5,0 ug/1
12 |otéw PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(é3° e 10 ug/l
13 |Reeé PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Q <(°B’)2° 0’20(3)0’03 1,0 ng/1
* - dane dostarczone przez Klienta
1) Metody budaweze stosowane w badaniach spelniajg wymogania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
Jezeli wynik badania ilociowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Gleby lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSE
w Poznaniu nie zawiera sig w zakresie pomiarowym ahzajztowane] metody (potwierd-onej akredytacjg PCA nr AB 438), wiedy laboratorium w sprawozdaniu z badari przedstawia
informacje o uzyskanym rezultacie badania w p
~ wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka Tub
> warto$ci gérnej granicy zakresu pomiarowego akvedylowanej metody / jednostka
wraz z informacjq o warlosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomlarawega lub gémej granicy zakresu pomiarowego.
Dia badar fizychochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniuw formie ,~" lub ,,>" Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:
(4) = ponizej dolnej granicy zakvesu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) ~ ponizej granicy Inosci akredytowanej metody (LOQ);
(C) - pmv) 'ej gbrnej granicy zakresu pomiarowego akredylowanej metody.
Niepewnosci wynikow fizykochemicznych sq podawane gdy wynik + niepewnosé o)sg,t wartofd N&S‘w i wﬁraianu jest mepeuno.sﬁﬁo
przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95% iwspdlezynniku rozszerzenia k=2. f; 36" it 2“”  probek jest skladniki

es
pobrane sq przez prébkobiorcéw LB-WG. WSZT ] "\T‘“ L (u( "
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2712/2022/LB-WG/PCH/

(D) - dolna grunica zakresu pomiarowego akredyiowanej metody wraz z niepevnoscig rozszerzonq dla tej wartosci;
(E) - gérna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzonq dla lej wartoscl.
41 Okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badaf / informacje o rezultacie badan dotycza wylacznie badanych / pobramych prébek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fiagmentach. Reklamacje mozna sklada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia ofrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za informacje, pobicranic i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Niewlasciwe pobranie i/lub transport prébek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych prébek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz miejsce pobrania probek) moze micé wplyw na waznosé wynikéw. W przypadkn probek dostarczonych przez Klientéw wyniki odnosza sig do otrzymanej probki.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym padpisem
elektronicznym.

03.10.2022 r. 03.10.2022 r. mgr inz. Joanna Btaszak
T SR W S eSSBS S e Starszy Asystent Pracowni Chemiczne;j
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody i Gleby

Autoryzowal:

Imig, nazwisko, stanowisko

Poznanin
Data: 2022.10.03 12:55:24 CEST
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PoLsKi CENTRUM

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lesznie

AXREDYTACH

%

Laboratorium Badan Wody i Gleby “*

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno
tel: 65 526-15-15 wew. 38, wew. 59,
lab.wody.psse.leszno@sanepid.gov.p
/PSSELeszno/SkrytkaESP
www.gov.pliweb/psse-leszno

BADANIA
e ——

AB 609

Leszno, dnia 22.09.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr: OL - W.903.1064.2022

Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 114/2022 z dnia 19.09.2022 r.

» Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Siediec
e Miejsce pobrania prébki: Jazyniec 2 (przedszkole)
Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy
Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
e Prébka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data i godzina przyjecia prébki: 19.09.2022 r., 125
» Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — monitoring kontrolny
> Nr probki Klienta: 114/W
Kod laboratoryjny probki: WN/1103
Data rozpoczecia badania: 19.09.2022 r. Data zakoriczenia badania: 22.09.2022 r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO
Lp. Badana cecha Wynik | Niepewno$¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
; oy . jtk
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd W 1100 ml | PNLEN ISO 9308.1:2014-12 0
‘ ) . jitk +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 mi 0
3, | Ogblna liczba 2 (1:6] | jtkw 1mi |PN-EN ISO 6222:2004 ni::rza-
" | mikroorganizméw w 22 °C ’ itew 1 ml widtowych
zmian"

Przedstawiona rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnoéci
standardowej pomnozonej przez wspéiczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.

NDW — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
4D SPo2ytia pr2e2 a2 2. V. 2 2017 1. poz. 2298).

) — Warto$¢ zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd - nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat:

,\,;.'.l,',j;\,/:zA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Strona 1
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| PSSE w Lesznie SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL — W.903.1064.2022

WYNIK BADANIA FIZYCZNEGO
Lp. Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS
PN-EN ISO 7887:2012 2)
1. |Barwa 50+1,0 mg PVI +Ap1:2015-06 metoda D A
2. | Metnos¢ <0,10 (0,10 £ 0,02) NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <19
3. |Zapach? [N] A PN-EN 1622:2006 A
4. | Smak® [N] A Metoda jakosciowa A
Przewodnos¢ (elektryczna y .
5. | wias ciwa) w 25 °C 943+ 10 puS/cm | PN-EN 27888:1999 2500
6. | pHw temp. 18,9°C 7.3+0,1 PN-EN iSO 10523:2012 6,5-9,5

Wielkosci fizykochemiczne poprzedzone znakiem ,<” i ,>” sg rezultatami badania. W nawiasie podano dolna/gérng granice akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscia.

Dla badan fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy wspétczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobieristwie 95 %

NDS - warto$é parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

2 _ Pozadana wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg P/l

9 _ wartosé zalecana, warto¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

A — akceptowalna(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

4 _ data i godzina badania 19.09.2022 r., 13"

5) —data i godzina badania 21.09.2022 r., 7%, czas przechowywania probki 43h

Sprawozdanie w zakresie badan fizykochemicznych autoryzowat:

Sprawozdénie zatwierdzit

» - informacje podane przez Kienta

» - dane podane przez Klienta mogace wplywaé na wazno$¢ wynikéw

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej, jak fylko w cato$ci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badaft wyniki odnoszg sig wytgczrie do
otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze speinigjg wymagania okreélone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu i smaku wykonywane sq przez trzech oceniajgcych. Zrédtem wody odniesienia jest woda z sieci wodociggowej w siedzibie PSSE w Lesznie.
Smak jest oznaczany tylko w probkach, w kidrych wykluczono obecnoéé mikroorganizméw chorobotwérczych oraz zapach, barwa i metnoéé sg akceptowalne. Pobieranie probek oraz badania
oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewnoé¢ pomiaréw i /lub wynikéw badar) akredytowanych podawana jest na zyczenie
Kiienta lub kiedy ma to znaczenie dia interpretagji wynikow. Podana warto$é nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Laboratorium rie ponosi odpowiedzialnosci za
pobieranie i transport prébek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Zlieceniodawca ma prawo
do ztozenia skargi na wykonanie ustugi. '

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 01.09.2022 r.
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz

2.ala

AB Strona 2
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