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Leszno, dnia 22.02.2024 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL-W.903.145.2024

> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn, ul. Drzymatly 16

Numer protokotu pobrania: 18/2024 z dnia 19.02.2024 r.
» Przedmiot badania: woda do spozycia przez ludzi
e Miejsce pobrania probki: wodociag wiejski Tuchorza

Belecin 97

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Problka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek-nadzor sanitarmy
= Probka pobrana zgodnie z PN-EN 1SO 19458:2007

Data i godzina przyjecia probki: 19.02.2024 r., 1148
¥ Nr probki Klienta: 18/W

Kod laboratoryjny probld; VWIN/151

Data rozpoczecia badania: 19.02.2024 r.

Data zakoniczenia badania: 22.02.2024 r.
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r PSSE w Lesznie SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL-W.903.145.2024
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
: o . jtk PN-EN ISO 9308-1:2014-12
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd w100 ml | +A1:2017-04 0
: jtk .
2. | Liczba enterokokow 0 nd w 100 mi PN-EN 1SO 7899-2:2004 0
Ogolna liczba PN-EN IS0 6222:2004 bez niepra-
3. | mikroorganizmow 15 [10; 231" | jtkw 1 ml |agar z ekstraktem widtowych
w (22+2) °C przez (68+4) h drozdzowym (plytki lane) zmian?)

1 Przedstawiona rozszerzana niepewnosé pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspéiczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.

2 Wartosé zalecana: <100 jik /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

NDW — wartosé parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj

do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
nd — nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat: g
L {L}(_;c_\‘

» - informacje podane przez Klienta

s - dane podane przez Klienta mogace wplywac na waznosé wynikow

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badar nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w caloSci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badan wyniki odnoszg sig wylgcznie
do otrzymanej prabki. Stosowane metody badawcze speiniajg wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Minisira Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wady przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Pobieranie prébek oraz badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczona w zakresie akredylacji PCA nr AB 609. Niepewnos$é pomiaraw i /lub wynikow
badar akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma lo znaczenie dla interpretacji wynikéw. Podana warlosé nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie | transport probek dostarczanych przez Klientdw. Na zyczenie Kliienta taboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczqce

przeprowadzonych badan. Zleceniodawca ma prawo do zlozenia skargi na wykonanie uslugi

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 03.08.2023 r.

1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
2. ala
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