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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 170P/15.06.2018-4/Z Strona: 1 Stron: 3

Temat zlecenia/Cel zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Analiza fizyczno-chemiczna i mikrobiologiczna wody do spozycia.
Obszar regulowany prawnie: (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Spotka z 0.0.

Zakiad Eksploatacji Urzadzert Komunalnych

ul. Zbgszyriska 15

64-212 Siedlec

z dnia 10.01.2018

INFORMACJE OGOLNE

Data pobiera-

Data dostar-

L . A - X . . Stan probki w | nia probek | czenia préobek | Data rozpo- | Data zakon-
DAL Identyfikacja probek/Miejsce pobierania probek chwili przyjecia| deklarowana | do laborato- | czecia badanh | czenia badan
przez klienta rium
18/13202/P Wodociag Tuchorza - Tuchorza 51 bezuwag | '>:06:2018 15'?2_'12218 15.06.2018 | 27.06.2018

Identyfikacja metody pobierania prébek

Prébki zostaly pobrane przez zleceniodawce.

Probki pobrat(a): Adam Cichy

Metody badawcze oznaczone litera A posiadaja akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700.

Metody badawcze oznaczone litera P posiadaja zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-420/0-39(9)/17 z dnia 27.07.2017 r.; Decyzja nr
HK-420/0-15(6)/18 z dnia 13.04.2018

WYNIKI BADAN

Oznaczenie Whyniki z niepewnoscig
Nr prébki
Nazwa Metoda badawcza Jednostka
18/13202/P
Bakterie grupy coli A P |PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 mi 0
Escherichia coli A P|PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04( jtk/100 ml 0
Ogolna liczba mikroorganizméww AP . .
temp. (36£2)°C po (44+4) h PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml <1
Ogolina liczba mikroorganizméww A P h .
temp. (2242)°C po (68+4) h PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1mi <1
Enterokoki (Paciorkowce katlowe) A P |PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0
Clostridium perfringens (facznie z& - A P |y ey (50 14189:2016-10 jtk/100 ml 0
sporami)
pH A P|PN-EN 1SO 10523:2012 - 7.3
Przewodnosc¢ elektryczna wlasciwa A uS/cm 728
w 25°C P
Temperatura pomiaru PN-EN 27888:1999 °C 14,5
KPrekta za pomocg urzgdzenia do kompensa-
Zapach 23+2°C A TON <2
P [PN-EN 1622:2006 (akceptowalny)
Czas przechowywania probki h 2
Smak 23+2°C A TFN <2
P |PN-EN 1622:2006 (akceptowalny)
Czas przechowywania probki h 72
Twardos¢ ogbina(stezenie suma- AP o\ 156 6059:1999 mg CaCOy/! 350
ryczne Ca i Mg)
Indeks nadmanganiano- AP .
wy(utlenialnosé z KMnOs) PN-EN SO 8467:2001 mg/| 1,5
Metnosé A P|PN-EN [SO 7027-1:2016-09 NTU 0,49

Wyd. 2a PZ-3.5 z dnia 03.02.2014
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 170P/15.06.2018-4/Z Strona: 2 Stron: 3

Temat zlecenia/Cel zlecenia Zleceniodawca Nr zlecenia Zleceniodawcy

Zaktad Eksploatacji Urzadzern Komunalnych

Analiza fizyczno-chemiczna i milfrobiologiczna wody do spozycia. Spoétka zo.0. zdnia 10.01.2018
Obszar regulowany prawnie: (Dz. U. 2017, poz. 2294) ul. Zbaszynska 15
64-212 Siedlec
Barwa A P|PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 mg Pt/ 7.5
Zelazo ogélne A P |PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 mg/| <0,040
Jon amonowy A P [PN-ISO 7150-1:2002 mg/| <0,10
Azotyny A P |[PN-EN 26777:1999 mg/| <0,006
Cyjanki ogéine A P [PN-EN ISO 14403-2:2012 mg/l <0,005
Benzo(a)piren A P |PB/PCh- 4 wyd. 3 z dnia 01.07.2013 g/l <0,005
Suma WWA (z obliczer) A P |PB/PCh- 4 wyd. 3 z dnia 01.07.2013 g/l <0,005
Azotany A P |PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 1,2
Chlorki A P |PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 42
Fluorki A P|PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 0,11
Siarczany A P |PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 130
Bromiany A P |PN-EN ISO 15061:2003 ug/l <5,0
Aldryna A P|PN-EN ISO 6468:2002 ug/l <0,020
alfa-endosulfan A P |PN-EN SO 6468:2002 ug/! <0,020
beta-endosulfan A P|PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,020
alfa-HCH A P |PN-EN ISO 6468:2002 gl <0,020
beta-HCH : A P [PN-EN ISO 6468:2002 pg/! <0,020
delta-HCH A P|PN-EN ISO 6468:2002 pg/! <0,020
gamma-HCH (Lindan) A P [PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,020
Dieldryna A P |PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,020
Endryna A P |PN-EN SO 6468:2002 g/l <0,020
Epoksyd heptachloru A P [PN-EN SO 6468:2002 pg/l <0,020
Heksachlorobenzen A [PN-EN ISO 6468:2002 pg/l <0,020
Heptachlor A P|PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,020
p. p' - DDD A P |PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,020
p. p' - DDE A P [PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,020
p, p'- DDT A P|PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,020
Suma pestycydow (z obliczer) A P [PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,020
Antymon A P[PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0010
Arsen A P|PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/| <0,0010
Bor A P [PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,050
Chrom A P [PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0010
Glin A P [PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 mg/| <0,0050
Kadm A P [PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,00020
Magnez A P|PN-EN SO 17294-2:2016-11 ma/l 7.4
Mangan A P [PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/| 0,04
Miedz A P|PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0030
Nikiel A P|PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/| <0,0020
Otow A P [PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0010
Selen A P [PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0010
Sod A P|PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 16
Srebro P |PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 mg/| <0,0010
Rte¢ ﬁ PN-EN ISO 17852:2009 mg/| <0,00010
Wyd. 2a PZ-3.5 z dnia 03.02.2014 Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 61492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126
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KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zaktadowy 4 631 900 zt (w catosci optacony)



LSPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 170P/15.06.2018-4/Z Strona: 3 Stron: 3
Temat zlecenia/Cel zlecenia Zleceniodawca Nr zlecenia Zleceniodawcy
Zakiad Eksploatacji Urzadzen Komunalnych
Analiza fizyczno-chemiczna i mikrobiologiczna wody do spozycia. Spétka z 0.0. 2 dnia 10.01.2018
Obszar regulowany prawnie: (Dz. U. 2017, poz, 2294) ul. Zbaszynska 15 T
64-212 Siedlec
Ogoliny wegiel organiczny (OWO) A P |PN-EN 1484:1999 mg/| 3.2
Trichlorometan A P|PN-EN SO 15680:2008 pg/l <2,0
Bromodichlorometan A P|PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <2,0
Suma THM(z obliczer) A P|PN-EN ISO 15680:2008 pg/l <2,0
Suma tri- i tetrachioroetenu(z obli- AP 3
czen) PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <0,50
Tetrachlorometan A P|PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <0,50
1,2-Dichloroetan A P|PN-EN ISO 15680:2008 g/l <0,50
Benzen A P |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l <0,50
Chlorek winylu A P |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l <0,3
Uwagi: Data sporzg- .
1.Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanej probki. dzenia Sporzadzit Autoryzowat

2 Klient i strona trzecia ma prawo do zgtoszenia skargi w ciagu 14 dni od momentu otrzymania
Sprawozdania z badan.
3.Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w

Gawron Lucyna

catosci. 27.06.2018 Karasiriska K .
4 Niepewnos¢ wyniku dla probek dostarczonych przez klienta uwzglednia niepewno$é metody Katarzyna Kirtaasllznysnk:
badawczej bez pobierania prébek i wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci
95% i k=2.
AQUANET
LABORATORIUM AQUANGT
Specjalf}i(iiemik LABORATORIUM
Kierownik Pracown) zakteriologlicznel
L L, dARIETIOIeQICZN ‘j
Katarzyna Karasiriska ; =
cyna Gawron
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