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Telefony:
- informacja o numerach

wewnetrznych 68 384-20-23; 68 347-32-49 nl. Drzymaly 16
- PPIS w Wolsztynie 68 384-56-63 64-200 Wolsztyn
- faks 08 384-20-23
- e-mail psse.wolsztyn@pis.gov.pl www.psse-wolsztyn.pl
- Stanowisko Pracy do Spraw

Higieny Komunalnej 68 384-20-23; 68 347-32-49 wew. 302
- faks 68 384-20-23
- e-mail higiena.komunalna@psse-wolsztyn.pl
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ul. Zbaszyniska 15
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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawic analizy wynikéw badan proby wody pobranej w dniu 2 pazdziernika
2017 r. z wodociggu wiejskiego Tuchorza (sprawozdanie z badat nr OL.W-52-1277N/17)
stwierdzam przydatno$¢ wody do spozycia.
W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

Iudzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Paristwowy Powiatowy
inspektor Sanitarny

Woda przydatna do spozycia przez ludzi VHWO{?\ZA%QQ

g Lidia Kwinio
Specjalista w dziedzinie epidemiologi

Zalacznik:
1. Sprawozdanie z badai nr OL.W-52-1277N/17

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
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ODDZIAt. LABORATORYJNY w Wolszty nie
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL.W — 52 — 1277N/M17

Nazwa i adres Kfienta : Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. M. Drzymaly 16

Numer protokélu pobrania : 190/2017 z dnia 02.10.2017r.

Obiekt badania : woda z wodociggu wigjskiego Tuchorza

Miejsce pobrania prébki ; Chobienice 145

Stan probki w chwii przyjecia do laboratorium : prawidtowy

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
Prébka pobrana zgodnie z Procedura Techniczng PTW-HK-01

Data przyjecia probek do badania : 02.10.2017r.

Rodzaj probki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - monitoring kontrolny
Nr prébki Klienta : 190/W

Kod laboratoryjny probki : WIN/1404/17

Data rozpoczecia badania : 02.10.2017r.

Data zakoficzenia badania : 04.10.2017r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
; o , jtk
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd. w 100 m 0
: T PN - EN 1SO 9308-1:2014-12
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 n.d. W 1]00 mi 0

Dla badar mikrobiologicznych podane wartoSci niepewnosci stanowig niepewnoé€ rozszerzong prey wspbiczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobieristwie ~ 85 %

NDW — najwyzsza dopuszczaina wartosé wedtug wymagar Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2015r. poz. 1989).

n.d. — nie dotyczy
Sprawozdanie w zakresie badar mikrobiologicznych autoryzowat: 14
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WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp Badana cecha Whynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metcda badawcza NDS
1. |B PN-EN ISO 7887:2012

anva 50 $10 | mgPtA |, p51:2015-06 metoda D A
2. |Metnosé <0,10 n.d. NTU PN-EN {SO 7027-1: 2016-09 1
3. | Zapach {N] | Akcept. n.d. PN-EN 1622:2006 A

Przewodno$é (elektryczna )

4. | wiasci wa)w 25 °C 705 17 pSicm |PN-EN 27888 : 1999 2500
5. |pH wtemp. 18,9 °C 7,4 0,1 PN- EN [SO 10523:2012 6,5-95
6. | Amonowy jon <0,13 | . nd. mg/l |PN-ISO 7150-1 :2002 0,50

Dla badan fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnost rozszerzong przy wspdiczynniku
rozszerzeniak =21 prawdopodobiefistwie 95 %

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie/dopuszczalne zakresy wartosci wedlug wymagarh Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

A — akceptowana(y) przez konsumenta n.d. — nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badan MLODSZY ASYSTENT
fizykochemicznych autoryzowat : Laboratoriurri Badan Wody i Gleby

mgr inz. lzabeia Dembifiska

 p.o. BIEROWNIK
Laborateriam Badar] )2251 1 Gleby

Halina Skiba
rdanie zatwierdzit

05.10.2017r. LT

Data sporzadzenia sprawozdania Spra

Koniec sprawozdania z badan.

Bez pisemne] zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze byt powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki adnoszg sig wytacznie do badane] prébki.

Badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamigszczone W zakresie akredytacii PCA nr AB 809. Niepewnos¢ pomiaréw
i /ub wynikow badah akredylowanych podawana jest na zyczenie klienta ub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wynikdw.
Podana wartesé nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z poborem prébki. Na zyczenie klienta Jaboratorium przekazuje dodatkowe
informacje dotyczace przeprowadzonych badat. Skargl przyjmowane sg W terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar.
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