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LSPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 247P/24.10.2017-3/Z Strona: 1 Stron: 1

Temat zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Badanie bakteriologiczne wody

Zaktad Eksploatacji Urzadzern Komunalnych

Spétka z 0.0.

ul. Zbgszynska 15

64-212 Siedlec

z dnia 26.01.2017

INFORMACJE OGOLNE
stom orgoivg | PobITORa | DRtBigocz | Dotk
L R an probki w : _| dostarczenia ata rozpo- ata zakon-
NARFoBKI dri=Sntyfikac|a) probsk chwili przyjgcia rch:\?vbaikadperzkleaz prébek qo czgcia badan | czenia badarn
klienta laboratorium
17/123577/P Wojciechowo, przepompownia wody bezuwag | 24102017 | 24.10.2017 | 5, 465017 | 27.10.2017
7:30-9:00 11:30
Identyfikacja metody pobierania prébek
Probki zostaty pobrane przez zleceniodawce.
Metody badawcze oznaczone litera A posiadajg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700.
Metody badawcze oznaczone litera P posiadaja zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-420/0-39(9)/17 z dnia 27.07.2017 r.
WYNIKI BADAN
Oznaczenie Nr probki
Nazwa Metoda badawcza Jednostka 17/23577/P
Bakterie grupy coli A P|PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100 ml 0
Escherichia coli A P |PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100 ml 0
Qgodlna liczba mikroorganizméww AP . . )
temp. (22+2)°C po (68+4) h PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml 2[1:6]
Enterokoki (Paciorkowce katowe) A P|PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0
Uwagi: Data sporza- .
1.Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej prébki. dzenia Sporzadzit Autoryzowat
2.Klient ma prawo do zgtoszenia skargi w ciggu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z
badan.
3.Bez _pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w
catosci. . . . . o . 30.10.2017 | Imbierska Irena | Gawron Lucyna
4.Niepewnos$¢ wyniku dla prébek dostarczonych przez klienta uwzglednia niepewno$é metody
badawczej bez pobierania prébek i wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong dla przedziatu ufnosci T
95% i k=2. Z/n
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Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 81-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126

Sad Rejonowy Poznar — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zakiadowy 4 631 900 zt (w catosci optacony)



