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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WOLSZTYNIE
Telefony:
- informacja o numerach
wewnetrznych 68 384-20-23; 68 347-32-49 ul. Drzymaly 16
- PPIS w Wolsztynie 68 384-56-63 64-200 Wolsztyn
- faks 68 384-20-23
- e-mail psse.wolsztyn@pis.gov.pl www.psse-wolsztyn.pl
- Stanowisko Pracy do Spraw ePUAP:
Higieny Komunainej 68 384-20-23; 68 347-32-49 /PSSEWolsztyn/SkrytkaESP
- faks 68 384-20-23
- e-mail higiena.komunalna@psse-wolsztyn.pl
oryginal / kepia
Wolsztyn, dnia r'Zl maja 2019 .
ON.HK.4250.11.2019
Zaktad Eksploatacji Urzadzen
Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Zbaszynska 15
64-212 Siedlec
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie analizy wynikéw z badaf préb wody pobranych dnia 6 maja 2019 .
z wodociagu wiejskiego Godziszewo, sprawozdania z badan nr: OL.W-52-514N/19; OL.W-
52-515N/19;  N/1129/2019/LB-WG/PCH/;  N/1129/2019/LB-AS/PGC,PLC/, stwierdzam
przydatno$¢ wody do spozycia. |

W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Woda przydatna do spozycia przez ludzi

. z up. Fhistwowegs Powiaitwege
ZanE!CZTIIk]Z Igspekiofi Sanitar, ?cgo ¥
1. Sprawozdania z badan — 4 egz. Y '“W“’ﬁi»'

. ) mgr Mana Lechoacsa
Otrzymu_]q. Speciaiibta pilegmarshya epidensslogics nego
1. Adresat

2. a/a

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. 22018 r. poz. 1044 ze zm.).
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P[: A Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczne
- w Lesznie

PovLskes GENTRUM
AKREDYTACH

ul. Niepodlegto$ci 66, 64-100 Leszno

Laboratorium Badan Wody | Gleby

tel.: 65 526-15-15, 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 526-21-41
e-mail: laboratorium.lbwgip@psse-leszno.pl

Strona1z2

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL.W -52 - 514N/M1M9

» Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- -Epidemiologiczna w Wol
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaly 16 e

Numer protokotu pobrania: 86/2019 z dnia 06.05.2019r.

> Obiekt badania: woda z wodociagu wiejskiego Godziszewo

13 0, ?G?Qs Pospis
;f Yo.D e "
( Az...,‘Mt L@S@ M LAY
Zaéaczm

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta Zgodnie z planem pobierania prébek

* Miejsce pobrania probki: Godziszewo 14a (sala wiejska)
Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidiowy
+ Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW~HK—01
Data przyjecia prébki do badania: 06.05.2019r.
> Rodzaj prébki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - monitoring kontrolny
¥ Nr probki Klienta: 86/W
Kod laboratoryjny probki: VWN/559
Data rozpoczecia badania: 06.05.2019r.
Data zakonczenia badania: 09.05.2019r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Whynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia cofi 0 nd Itk 0
w100 mi | pN-EN ISO 9308-1:2014-12

2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 mi 0
Oggdlna liczba | bez nie —

3. | mikroorganizméw 1 [6;18] | jtkw 1 mi |PN-EN ISO 6222:2004 prawidiowych
w 22°C zmian"

Dla badan mlkroblologlcznych podane wartosci niepewnos$ci stanowig niepewnosé rozszerzong przy wspdlczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobieristwie 95 %

NDW — wartoé¢ parametryczna zgodnie z Rozporzqdzenlem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako&ci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294},

" — Wartos¢ zalecana: <100 jt /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/‘l ml w kranie
konsumenta

nd = nie dotyczy STARSZY ASYSTENT

Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowal.aboratorjurn Badan Wady i Gleby
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B PSSE w Lesznie  SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr : OL W — 52 — 514N/19 Strona2z2 |

WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Wynik z

Lp. Badana cecha niepewnoscig Jednostka Metoda badawcza NDS

PN-EN [SQ 7887:2012 2)
1. |Barwa 15 £3 mg Pt /I +Ap1:2015-06 metoda D A
2. | Metnosé 0,26+ 0,03 NTU PN-EN IS0 7027-1:2016-09 <19
3. | Zapach [N] A PN-EN 1622:2006 A
4. | Smak [N] A PN-EN 1622:2006 A
5. |Przewodnos¢ elektrycznal 457, ¢ pSicm | PN-EN 27888:1999 2500

wlasciwa) w 25 °C

6. i pH wtemp. 16,2 °C 72101 PN- EN I1SO 10523:2012 6,5-95
7. | Amonowy jon <0,13 mg /| PN-1SO 7150-1:2002 0,50

Dia badan fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy wspélczynniku
rozszerzenia k = 2 j prawdopodobienstwie 95 % .

NDS — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

% - Pozgdana warto§é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg P
¥ — wartos¢ zalecana , wartoéé parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

A — gkceptowana(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

Mtodszy Asystent
Sprawozdanie w zakresie badan  Laboratorium Bfhi Wrdy | Bleby

fizykochemicznych autoryzowat: L ]
mgrinz, {Hiling Skibg

10.05.2019r.

Data sporzadzenia sprawozdania Sprawozdanie zatwierdzit

» - informacje podane przez Klienta

¢ - dane podane przez Klienta mogace wplywaé na waznosé wynikow

Bez pisemnej zgody I[aboratorium Sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosal.
Przedstawione w Sprawozdaniu z badas wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze spefniajg
wymagania okreSione w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczons
do spoXycla przez ludzi. Smak jest oznaczany Iyko w probkach, w kidrych wykiuczono obecnosé mikroorganizmow
chorobotwdrczych, ogdina liczba mikroorganizméw w 22 °C = 200 ite/m! oraz zapach , barwa i metnoé sg akceptowalne, Badania
oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu _pie sg zamieszczone w  zakresie akredytaci PCA nr AB  609.
Niepewnos¢ pomiardw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na Zyczenie Kiienta fub kiedy ma to znaczenie dla
interpretacjl wynikow. Podana warlo§¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki. Laboratorium
nie penosi odpowiedzialno$ci za pobieranie | transport prabek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium
przekazuje dodatkowe informacje dotyczgce przeprowadzonych badan, Skargi przyjmowane sq w terminie 14 dni od daty ofrzymania
Sprawozdania z badan.

Koniec sprawozdania z badari.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
2. ala
A8 DCUDEIOONCN 20 2GODNOSG Z ORYGINALEM
N 7y maty 16 ‘
\22 ' CDaTlD\
RHUIRIPEN Y
B dod%  Pubwerkicuio

data podpis




P[: A Pow;atowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczne
' w Lesznie

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ]

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno

Laboratorium Badan Wody i Gleby

tel.: 65 526-15-15, 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 526-21-41
e-mail: laboratorium.lbwgip@psse-leszno.pl

Strona1z2

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr: OL.W ~52 ~ 515N/19 Powiatows Sianis
» Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- -Epidemiologieznaw- WolsztynreJ,,,zn a

64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16 w Woisziviie
\
Numer protoko{u pobrania: 87/2019 z dnia 06.05.2019r. Data 1 _ u bk md\/)
wplywu (ﬁ gﬁ 079 Podpis
> Obiekt badanla woda z wodociagu wiejskiego Godziszewo Ldz. '1 '\1 /{
* Miejsce pobrania probki: Zakrzewo 45 (spéldzielnia mieszkaniowa) Znak sprawy £ N t ("{MO ’( 20 A9
Zatgeznik . rare s e e

Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy
Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek

* Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data przyjecia probki do badania: 06.05.2019r.

> Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - monitoring przeglagdowy

> Nr prébki Klienta: 87/ Kod laborateryjny prabki: VWN/E60
Data rozpoczegcia badania: 06.05.2019r. Data zakoriczenia badania: 09.05.2019r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGC
Badana cecha Whynik | Niepewnosé | Jednostka Metoda badawcza NDW
Liczba Escherichia coli 0 nd itk 0
w100 ml |pN-EN 1SO 9308-1:2014-12
jtk +A1:2017-04
Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 ml 0
Liczba enterokokéw 0 nd |, 0 |PN-ENISO 7899-2:2004 0
Ogodlna liczba mikroorganizméw ) ) ‘ _ . bez nie —
w922 oC g 21 [13:33] | jtkw1ml PN-EN 1SO 6222:2004 prawid’rov:r)ych
zmian

Dla badan mikrobiologicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy wspdlczynniku
rozszerzenia k = 2 | prawdopodobienstwie 95 %

NDW — warto§¢ parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 22094y,

Y — Wartos¢ zalecana: <100 jt /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie
konsumenta

_nd — nie dotyczy

, . e STARSZY ASYSTENT
Sprawozdanie w zakresie badar mikrobiologicznych autoryzowataboratorium Badaﬁ Wody i Gleby
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| PSSE w Lesznie  ~ SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OLW — 52 — 515N/19 Strona 2z 2 ‘]
WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS
1. |Barwa 1042 mg Pt | s 2012 A

2. | Metnosé 0,48 + 0,06 NTU  |PN-ENISO 7027-1: 2016-09 | <1%
3. | Zapach [N] A PN-EN 1622:2006 A
4. | Smak ' [N]| A PN-EN 1622:2006 A

5 ﬁggxgﬁ%el}gkwcz”a 453+ 5 uSfom | PN-EN 27888:1999 2500
6. |pHw temp. 15,9 °C 7,2+0,1 PN- EN IS0 10523:2012 6,595
7. | Amonowy jon <0,13 mg/! |PN-ISO 7150-1:2002 0,50
8. | Azotany 0,81 0,08 mg/l |PN-82/ C-04576.08* 50
9. | Azotyny | <0,033 mg/l {PN-EN 26777:1999 0,50
10. {Mangan (ogdiny) <20 pg /i PN-82/C-04590/02* 50
11. | Zelazo (ogbine) <50 ug /1 fﬂ:ﬁgofgfé 2001 200
12. { Fluorki <0,10 mg/i | PN-78/C-04588/03* 1,5
13. | Chlorki <20 mg /I PN-ISO 9297:1994 250
14, :}’;':;‘Li":;i‘:nzafgﬂaﬁ‘%‘n owy) 3507 mg/l |PN-EN ISO 8467:2001 5,0
15. | Siarczany 4x7 mg /| PN-ISO 9280:2002 250
16. | Cyjanki [Nj <7 pg /il Metoda 8027 Hach Lange 50
17. | Twardosé (jako CaCOs) 236 + 16 mg/i |PN-ISO 6059:1999 60-500

Dla badar fizykochemicznych podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy wspéiczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie 95 %

NDS - warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294).

% Pozgdana warto§¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/

% — warto$¢ zalecana, warto$¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

* norma wycofana przez PKN bez zastapienia
—ak i ta i i i h zmian
A-a ceptow:a na(y) przez.konsumen i bﬁﬁgﬁg&&lwﬁ §3}?&% n1m|aa|
Sprawozdanie w zakresie badar Laboratorium Bdan Wody i Gleby
fizykochemicznych autoryzowat: _
mgr izl Holing Skiba

10.05.2019r.
Data sporzadzenia sprawozdania Sprawozdanie zatwierdzit
» - informacje podane przez Klienta

® - dane podane przez Klienta mogace wplywacé na waznosé wynikow

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badafn nie moze byé powielane Inaczef, jak tylko w calosci.
Przedstawione w Sprawozdaniu z badan wyniki “o%noszq sig wylgcznie do otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze speiniajg
wymagania ckreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2Q17r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spo?ycia przez ludzi. Smak jest oznaczany fylko w prébkach, w ktdrych wykluczono obecnosé mikroorganizméw
chorobotworezych, ogéina liczba mikroerganizmaw w 22 °C < 200 itkfml oraz zapach , barwa i meinosé sq akceptowalne. Badania
oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie s3 zamieszczone w  zakresie akredytacji PCA nr AB 609,
Niepewno$¢ pomiaréw i flub wynikéw badar akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta Jub kiedy ma to znaczenie dla
interpretaci wynikéw. Podana warios¢é nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Laboratorium
nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium
przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Skargl przyjmowane sg w terminie 14 dni od daty otrzymania
Sprawozdania z badan.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: "
1. Zleceniodawea 1 egzemplarz SACIL A ‘:."()1 A1
sy ' FARAY D LSPFA Vo
2. afa ‘ WiE ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
AB ' ERCITAY ud, Dravimady 16 )

[
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strona [ /]
DZIAY. LABORATORYINY
Wojewddzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 §544-829 fax: 61 §544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1129/2019/LB-WG/PCH/

Nazwa i adres zleceniodawcey: Powiatowa Stacja Sanitarmo — Epidemiologiczna Wolsztyn

Pribka pobrana i dostarczona przez: PSSE Wolsztyn Nr rejestru probki: N/1129/2019
Identyfikacja metody pobierania probki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. Data pobrania prébki: 06.05.2019 1.
Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data przyjecia probki: 08.05.2019 1.
Miejsce pobrania: wodociag wigjski - Godziszewo Stan probki: dobry

Zakrzewo 45 /spéhdzielnia mieszkaniowa/
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 08.05.2019 r. Data zakorniczenia badan fizykochemicznych: 10.05.2019r.

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438, Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symholem Q.

WYNIKI BADAN

Lp. Parametr Iden;ig:‘:zl;;}}emdy Wynik wy:iiﬁﬂe;':;iéiaz) Jednostka
1 |[S6d PB-10-A-191 wyd. 2 z dn. 26.01.2018 Q 10,7 - mg/1
2 |Bor PN-EN IS0 17294-2: 2016-11 Q 6,023 - mg/1
3 |Glin PN-EN IS0 17294-2: 20516-11 Q <10 - pg/l
4 |Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 o| <10 I
5 | Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <10 - g /1
6 [|MiedZ PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <0,010 - mg/1
7 | Arsen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <10 - ng/l
8 |Selen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <1,0 - ug/l
9 | Srebro PN-EN IS0 17294-2: 2016-11 Q| <0,001 - mg /1l
10 |Kadm PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <0,1 - ng/l
11 | Antymon PN-EN ISO 17294-2; 2016-11 ol <o !
12 |Otow PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q < 1,0 - pg/l
13 |Rige PN-EN ISO 17852:2009 Q < 0,20 - pg/l

Y Metody badeawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreflone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
prrezraczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).

3 Niepewnosci wynikdw fizykochemicznych sq podavane dla metod akvedytowanych i gdy wynik = niepewnosé obejmufe warto§é NDS-u i wyrazona jest
niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badenvczej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 93% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2, Niepewnosé
zwigzana z pobierariem probek jest skiadniliem budzetu niepewnosci, jezeli prébki pobrane sq przez probkobiorcow LB-WG.

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanej probki 1 dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, ni¢ moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sktadac pisemnie w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogei za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawedw.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elekironicznej i podpisane kwalifikewanym podpisem

elektronicznym.
20.05.2019r. 20.05.2019 1. dr n. chem. Joanna Domagalska
................................................... Asystent Pracowni Chemicznej
Data sporzgdzenia sprawozdania Pata autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody i Glcby
Autoryzowal:

Imlf;, nazw1sko stanow1sko

Podpisane cyfrow AL Sowcicn,  ZA ZGODNOSG Z ORYGINALEM

przez JECE arureNot:ent'ed _?DJ 5 e 51 ; }
HeN odpisany prze Joanna Domagalska;
OIeJnICZa . W ozngmu s g G420 W il\’i‘ql‘\ il “H"ril]( h 16 OQ\-
W POZNanity: 2019.05.20 10:11:48 CEST Lol 35470723 Q

I
Date: 2019.05.20 MEP 923 10-26-786 Ri‘.(:‘(*;" 080307448
10:48:40 CEST | I 024.%;29% @a@ggﬂﬁ%ﬁwﬁz






Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

tel.: 61 8544-826, 61 8544-829

DZIAL LABORATORYINY

ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

fax: 61 8544-827

g-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

strona l /2

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1129/2019/LB-AS/PGC, PLC/

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarmo — Epidemiologiczna Wolsztyn
Nr rejestru probki: N/1129/2019

Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE Wolsztyn
Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania: wodociag wiejski - Godziszewo

Data rozpoczecia badani fizykochemicznych: 08.05.2019 r.

Lahoratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438, Mctody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowanro symbolem Q.

- sie€ - Zakrzewo 435 ( spéldzielnia mieszkaniowa }

Data pobrania prébki: 06.05.2019 1.
Data przyjecia probki: 08.05.2019 r.
Stan prébki: dobry

Data zakonczenia badan fizykochemicznych:

14.05.2019 1.

Sprawozdanie z badash zawiera wyniki badai wykonane metodami akvedytowanymi i nieakredytowanymi.
WYNIKI BADAN
Lp. Parametr Idenbtig:‘iiﬁ;gemdy Wynik wﬁ:ﬁsmﬁ'ﬁaz) Jednostka
I |1,2 — dichloroetan PN-EN ISO 10301: 2002 Q <04 - pg/l
2 |Z trichloroetenu i tetrachloroetenn | PN-EN 1SO 10301: 2002 Q <04 - ug/l
3 {Benzo(ajpiren EI@\IB-.];:UI:IAIE?Q i;d?gi:dﬁgolgﬂa.zom ‘. Q| <0,0025 ) peg/l
4 |Zwwa? B0 AT o 2 e 1gpo0i0r @] <0,0050 - |wen
3 |Benzen 55&.0;[ _Z‘A:i_:iz 219.01.20; g1, Q| <030 i ug/l
6 |o-HCH infzgfaﬁf })5.01.2010 r. <0010 - ug/1
7 |HCB g?c;.og;AdfiSl)S.Ol.zow I <0,010 i b/l
8 |P-HCH ﬁ&?ﬁ?dﬁﬂ}s.m.zom r. < 0,010 - ng/1
9 |v-HCH 5]3;)5 _zAd_n4i.§ 1}5.01.2010 . <0,010 i ug/l
10 |3 -HCH Ezlsff_zﬁig})s.m.zmo r. <0,010 - ng/l
11 |Heptachlor agéof;ﬁﬁg 55_01 20107, <0,010 - ng/l
12 | Aldryna 513&?5 "ng:ig })s.m 2010r. <0,010 i ne/l
13 |Epoksyd heptachloru 513&028-;2{32 })5.0] 2010 <0,010 - ng/l
14 | o —endosulfan fvsfzsﬁiz L < 0120101, <0,010 - et
15| Dieldryna \1;]3&.02 —::i-:ig })5.01 20107 <0,010 - ug/l
16 |p,p’ - DDE xl:v]jfg;ﬁ:ig}s.m.zmo r. <0,010 - pg/1
17 |o,p’ - DDD xl:r]jc;.ozs_zAdfigi)s.01.201o 1'.' <0,010 3 ug/l
18 | p - endosulfan E}jﬁs ;Adﬁf 55‘01 2010 . <0010 - ng/l
19 |p.p’ -DDD fv?ff_ﬁiﬂ)s.m.zmm. <0,010 - ng/1
20 | Aldehyd endryny 5;3(;.0;3 ﬁﬂf %)5.01 20107, <0,010 i mg/l
21 |Siarczan endosulfanu ‘Tjéogﬁinliﬂ)sm 2010r  po wiion < (0,010 1l - ng/l
s Jatai L Petleydow o i s it 012 g 0y | B0 T T AALEM
Olejniczak; W55E o Iy Q
Data: 2018.05.20 PSR i C_&%P%%Q_ﬁgam

10:48:51 CEST

data

podpis
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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznafi

LABORATORIUM BADANIA WODY 1 GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e~mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1129/2019/L.B-AS/PGC, PLC/

=

Metody badaweze stosowane w badaniach spehiiajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawte fakosci wody

przeznaczonef do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

% Niepewnosci wynikdw fizykochemiczrych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik £ niepewnosé obejnuge wartosé NDS-u i wyrazona jest

niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobiefistwie rozszerzenia 35% [ wspdiczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosc

nwigzana z pobieraniem probel jest sikdadniliem budzetu niepevenosci, jezeli probii pobrane sg przez prébiobiorcow LB-WG.

w skiad sumy WWA wehodzg: benzo(b)fiuoranten, benzo(kjfluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(l,2,3-c,djpiren

w skiad sumy pestycydow wehodzq: o-HCH, HCB, B-HCH, y-HCH, §-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, e-endosulfan, dieldryna, p,p’-DDE,
a,p’-DDD, B-endosutfan, p,p’-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu

3
4

]

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badane] probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sklada¢ pisemnie w ciagu 14 dni od daty polwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodei za pobieranie i transport probek dostarczanyeh do Laboratorium przez Zleceniodawcdw.

- koniec sprawozdarnia —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badat. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwal ifikowanym podpisem
elektronicanym.

14.05.2019 r. 17.05.2019 1.
...................................................................................................... mgr Maciej Liszkiewicz
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej]
Laboratorium Aparatury Specjalnc]
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