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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W WOLSZTYNIE
Telefony:
- informacja o numerach
wewnetrznych 68 384-20-23; 68 347-32-49 ul. Drzymaly 16
- PPIS w Wolsztynie 68 384-56-63 64-200 Wolsztyn
- faks 68 384-20-23
- e-mail _ psse.wolsztyn@pis.gov.pl www.psse-wolsztyn.pl
- Stanowisko Pracy do Spraw ePUAP:
Higieny Komunalnej 68 384-20-23; 68 347-32-49 /PSSEWolsztyn/SkrytkaESP
- faks 68 384-20-23
- e-mail higiena.komunalna@psse-wolsztyn.pl
Wolsztyn, dnia QJ czerwca 2020 1.
ON.HK.9020.8.2020
Zaktad Eksploatacji Urzadzen
Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Zbgszynska 15
64-212 Siedlec
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie analizy wynikow z badan préb wody wykonanych w ramach kontroli
wewnetrznej dnia 15 maja 2020 r. z wodociggu wiejskiego Godziszewo, sprawozdania z badan
nr: 128P/15.05.2020-1/Z, 128P/15.05.2020-2/Z, 128P/15.05.2020-3/Z, stwierdzam przydatnos¢
wody do spozycia.

W zakresie badanych parametrow woda odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Paristwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny

X]Wolszi(gie
mg) Lidia Kwinto

Specjalista w dziedzinie epidemiclogii

Otrzymuja:
1. Adresat — wystano listem poleconym
2. ala

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. 22019 r. poz. 1000).

D.B./AM.

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGLOSCI

Strona1z2




Klauzula informacyjna dla klientéw instytucji

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie,
ul. Drzymatly 16, 64-200 Wolsztyn,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — Marcin Kosicki, e-mail: iod@presstu.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urz¢du - na podstawie art. 6 ust.
1 lit. ¢ i f ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. 22018 r. poz. 2190 ze zm.) i ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2019 r. poz. 59),

4) odbiorcami, do ktérych mogg by¢ przekazane Panstwa dane osobowe, beda strony i uczestnicy postepowan
lub organy wiasciwe do zalatwienia spraw na mocy przepisow prawa, ktorym PSSE w Wolsztynie sprawy
przekazal. Odrebna kategorie odbiorcow, ktérym moga by¢ ujawnione Pafistwa dane, sa podmioty uprawnione
do obstugi doreczen oraz podmioty, z ktérymi PSSE w Wolsztynie zawarla umowe na $wiadczenie ustug
serwisowych dla uzytkownikow w Urzedzie systemow informatycznych,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja
kancelaryjna,

6) posiada Pani/Pan prawo zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) i ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 22019 r. poz. 59) jest obligeicryjne.

Strona2 z2



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY {CJN&@M

W WOLSZTYNIE
Telefony:
- informacja o numerach
wewnetrznych 68 384-20-23; 68 347-32-49 ul. Drzymaly 16
- PPIS w Wolsztynie 68 384-56-63 64-200 Wolsztyn
- faks 68 384-20-23
- e-mail psse.wolsztyn@pis.gov.pl www.psse-wolsztyn.pl
- Stanowisko Pracy do Spraw ePUAP:
Higieny Komunalnej 68 384-20-23; 68 347-32-49 /PSSEW olsztyn/SkrytkaESP
- faks 68 384-20-23
- e-mail higiena.komunalna@psse-wolsztyn.pl
N
Wolsztyn, dnia .0 czerwca 2020 1.
ON.HK.9020.8.2020
Zaktad Eksploatacji Urzadzen
Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Zbgszynska 15
64-212 Siedlec
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie analizy wynikéw z badaf préb wody wykonanych w ramach kontroli
urzedowej i wewnetrznej w dniach 27 kwietnia 2020 1. oraz 4 i 11 maja 2020 r. z wodociagu
wiejskiego Godziszewo, sprawozdania z badan nr: OL.W-52-368N/20; OL.W-52-369N/20;
OL.W-52-370N/20; OL.W-52-377N/20; OL.W-52-221S/20, stwierdzam przydatno$¢ wody do
spozycia.

W zakresie badanych parametrow woda odpowiada wymaganiom rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny
w; Wolsztynie

5 AANY
mgr /(1alx\wmlu

Specjalista w dziedzinie epidemiologii

Zatgczniki:
1. Sprawozdania z badan — 4 egz.

Otrzymujg:
1. Adresat — wystano listem poleconym
2. ala

D.B/AM.

EEEEEEEEEEEEEEEE
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PCA Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczne
w Lesznie

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTAGJI

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno

a5 % Laboratorium Badan Wody i Gleby
L tel.: 65 526-15-15, 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 526-21-41
e-mail: l[aboratorium.lbwgip@psse-leszno.pl

; Strona1z2
SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL.W - 52 — 368N/20

> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 44/2020 z dnia 27.04.2020 r.
> Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Godziszewo
e Miejsce pobrania probki: Godziszewo (sala wiejska)

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
e Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01

Data przyjecia prébki do badania: 27.04.2020 r.
» Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - monitoring kontrolny
» Nr prébki Klienta: 44/W

Kod laboratoryjny probki: WN/376

Data rozpoczecia badania: 27.04.2020 .

Data zakonczenia badania: 30.04.2020 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewno$¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd i 0
w100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12

itk |*A1:2017-04

2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 ml 0
Ogodlna liczba bez nie —

3. | mikroorganizmow nw nd jtk w1 ml | PN-ENISO 6222:2004 prawidtowych
w 22 °C ' zmian"

Dla badan mikrobiologicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy wspdétczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie 95 %

NDW — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako&ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

1) — Warto$¢ zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie
konsumenta

nd — nie dotyczy
nw — nie wykryto Y
Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat: i

ZA ZGODNCD&%JQ&%#NM.EM

Ew Walsztyni

Moda b
inz. Agata Modrzyk

92 56..2.02Q1 .
data podpls




L PSSE w Lesznie = SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL.W — 52 — 368N/20 Strona2z 2

'WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp. Badana cecha . Wynikg . Jednostka Metoda badawcza NDS
niepewnoscig
PN-EN ISO 7887:2012 2
1. |Barwa RoE15 mg PYl | +Ap1:2015-06 metoda D A
2. | Metnos¢ 0,36 £ 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <19
3. | Zapach [N] A PN-EN 1622:2006 A
4. | Przewodnos¢ (elektrycznal 457 + 5 uSlcm | PN-EN 27888:1999 2500
wiasciwa) w 25 °C
5. |pH w temp. 16,8 °C 74+0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5—-95

Dla badar fizykochemicznych podane wartosci niepewnoéci stanowig niepewnosc¢ rozszerzong przy wspotczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie 95 %

NDS — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2)— Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg P/l
3) — warto$é zalecana , wartoé¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

A — akceptowana(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

Sprawozdanie w zakresie badan
fizykochemicznych autoryzowat:

Asystent
Laboratoriym Badwwy i Gleby

mgr Katarzyna Ryczkowska

mar Katarzyne/Malcherek

30.04.2020 .

Data sporzgdzenia sprawozdania Sprawozddnie zatwierdzit

> - informacje podane przez Klienta

e - dane podane przez Klienta moggce wplywaé na wazno$¢ wynikow
Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badafi nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Przedstawione w Sprawozdaniu z badar wyniki odnoszg sie wylacznie do otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze spetniajg
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 608.
Niepewno$é pomiaréw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla
interpretacji wynikéw. Podana warto§¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki. Laboratorium
nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek dostarczanych przez Klientow. Na zyczenie Klienta laboratorium
przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Skargi przyjmowane s w terminie 14 dni od daty otrzymania
Sprawozdania z badar.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
2. ala

JB

s s LCGODNOSGHDOBYGINEREM E
PSSE w Wolsztyn

Nodud
2. 2020, inz. Agata Modrzyk

data podpis




PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

“BADANIA

w Lesznie

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno

Laboratorium Badan Wody i Gleby

e-mail: laboratorium.lbwgip@psse-leszno.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczne

tel.: 65 526-15-15, 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 526-21-41

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL.W — 52 — 370N/20

64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16
Numer protokotu pobrania: 46/2020 z dnia 27.04.2020 .
» Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Godziszewo
Miejsce pobrania prébki: Belecin 76
Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy
Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
Prébka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data przyjecia prébki do badania: 27.04.2020 r.
> Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - monitoring kontrolny
» Nr prébki Klienta: 46/W
Kod laboratoryjny probki: WN/378
Data rozpoczecia badania: 27.64.2020 r.
Data zakoriczenia badania: 30.04.2020 .
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie

Strona1z2

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewno$¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd Jtk 0
w100 ml | pPN-EN ISO 9308-1:2014-12
_ ) ' jtk +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 ml 0
Ogolna liczba Biez file =
3. | mikroorganizmow i 90 [62; 130] jtkw 1 ml PN-EN ISO 6222:2004 prawidtowych
w 22 °C zmian"

Dla badan mikrobiologicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy wspoétczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobieristwie 95 %

NDW — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

1) — Warto$¢ zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie

nd — nie dotyczy

konsumenta

ZA ZGODNOBSE.ZTORYGINBYENE

G205 2228

data

SE w Wolsztyni

Ho&&"

inz. Agata Modrzyk
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I PSSE w Lesznie = SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL.W — 52 — 370N/20 Strona2z2 J

WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Wynik z

Lp. Badana cecha : - Jednostka Metoda badawcza NDS
niepewnoscig
PN-EN SO 7887:2012 )
1, |Barwa a3 mg PYl | |, Ap1:2015-06 metoda D A
2. | Metnosé 0,62 + 0,08 NTU  |PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <19
3. |zapach [N] A PN-EN 1622:2006 A
4. | Przewodnosg (elektrycznal - 4774 5 uS/cm | PN-EN 27888:1999 2500
wiasciwa) w 25 °C
5. | pH w temp. 18,0 °C 7.4+0,1 PN-EN ISO 10523:2012 65— 9,5

Dla badan fizykochemicznych podane warto$ci niepewnosci stanowig nie.peWnoé(: rozszerzong przy wspoiczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobieristwie 95 %

NDS — warto$¢é parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017 r. poz. 2294).

2)_ pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg P/l
3) _ wartos¢ zalecana , wartoé¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

A — akceptowana(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

Sprawozdanie w zakresie badan
fizykochemicznych autoryzowat:

Asysteni
¥ [ .
Lab it i oiedy
ora!onur@f/dah Wody i Gleby
mgr Katarzyna Ryczkowska 30.04.2020 . mar Katarzba Mplcherek
Data sporzadzenia sprawozdania Sprawozdanie zatwierdzit

» - informacje podane przez Klienta

e - dane podane przez Klienta moggce wplywac na waznos¢ wynikow
Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badafi nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w caloSci.
Przedstawione w Sprawozdaniu z badar wyniki odnoszg sie wylgcznie do otrzymanej prébki. Stosowane metody badawcze spetniajg
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609.
Niepewno$¢é pomiaréw i /lub wynikéw badarn akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla
interpretacji wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglgdnia niepewnos$ci zwigzanej z pobieraniem prébki. Laboratorium
nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium
przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badari. Skargi przyjmowane sg w terminie 14 dni od daty otrzymania
Sprawozdania z badan. '

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
2.ala

JB

DOV AT A
Ly k

G i R
STACJA SANITAR

oy 2N ZCODNQRC QRYGINAKEM|
PSSE w Wolsatyni
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22.06.20201 ... inz. Agata Maodrzyk

data podpls



P[: A Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczne
w Lesznie

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno

% Laboratorium Badan Wody i Gleby
SR tel.: 65 526-15-15, 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 526-21-41
AB 609 e-mail: laboratorium.lbwgip@psse-leszno.pl
; Strona 1z 1
SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr: OL.W - 52 — 377N/20

> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16
Numer protokotu pobrania: 47/2020 z dnia 04.05.2020 r.

» Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Godziszewo
e Miejsce pobrania probki: Zakrzewo 45 (spétdzielnia mieszkaniowa)
Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy
Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek
e Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data przyjecia probki do badania: 04.05.2020 r.
Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - nadzor sanitarny
» Nr probki Klienta: 47/W Kod laboratoryjny prébki: WN/385
Data rozpoczecia badania: 04.05.2020 r. Data zakonczenia badania: 07.05.2020 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Y

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
Ogolna liczba mikroorganizmoéw . g ! bez nie -
1. W922 C g >300 nd th w1 ml PN EN ISO 62222004 prand*OWyCh
zmian®"

Dla badan mikrobiologicznych podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewno$¢é rozszerzong przy wspoiczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie 95 %

NDW — wartos¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ).

) — Wartos¢ zalecana: < 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie

konsumenta
nd — nie dotyczy Mioaszy Asystent
. . w Laboratorium Badar Wody i Gleby KIERONNIK
Sprawozdanie w zakresie badan b&ko\’ .Lu;‘.w.oriw/ti".g’.:ﬁ Wody i Gleby
. . . A : 25 £ o J
mikrobiologicznych autoryzowat: mgr Agnieszka Beta
Kat ghna Malcherek
07.05.2020 .
Data sporzadzenia sprawozdania Sprawozdanie zatwierdzit

» - informacje podane przez Klienta

e - dane podane przez Klienta mogace wplywac na wazno$é wynikow

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badarn nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Przedstawione w Sprawozdaniu z badar wyniki odnoszg sie wylacznie do otrzymanej prébki. Stosowane metody badawcze spetniajg
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi. Niepewno$¢ pomiar6w i /lub wynikéw badari akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to
znaczenie dla interpretacji wynikéw. Podana warto$é nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Laboratorium nie
ponosi odpowiedzialnoci za pobieranie i transport probek dostarczonych przez Klienta. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje
dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Skargi przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania
z badan.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca 2 egzemplarze

2. ala

JB ‘ STACJA SAN

T ZA ZGODNOSHIZ URYGINAREMTE|

PSSEw VWolsztyni
o Mo
000 2000 Inz. Agata Modrzyk
data podpis
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P[:A Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczne
w Lesznie

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno

23 % Laboratorium Badan Wody i Gleby
s tel.: 65 526-15-15, 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 526-21-41
e-mail: l[aboratorium.lbwgip@psse-leszno.pl

3 Strona1z2
SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr: OL.W - 52 — 369N/20

> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymatly 16

Numer protokotu pobrania: 45/2020 z dnia 27.04.2020 r.
> Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Godziszewo
e Miejsce pobrania probki: Zakrzewo (spétdzielnia mieszkaniowa)

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
e Prébka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01

Data przyjecia probki do badania: 27.04.2020 r.
> Rodzaj prébki: woda przeznaézona do spozycia przez ludzi - monitoring kontrolny
> Nr probki Klienta: 45/W

Kod laboratoryjny prébki: WN/377

Data rozpoczecia badania: 27.04.2020 r.

Data zakonczenia badania: 30.04.2020 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewno$¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd Itk 0
w100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12
jtk +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli | 0 nd i 4665 el 0
Ogdlna liczba bez nie —
3. | mikroorganizmow + | >300 nd jtkw 1 ml PN-EN ISO 6222:2004 prawidtowych

w 22 °C zmian"

Dla badan mikrobiologicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy wspétczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie 95 %

NDW — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

1) — Warto$¢ zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie

konsumenta
nd — nie dotyczy Miotszy Asystent
w Laboratorium Badar Wody i Gleby
G

lngr Agnieszka Beta

Sprawozdanie’ w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat:

ZA ZGODNOSC Z I0BX GINALEME
" 5E w Wolsztyni

HO&\QL,




PSSE w Lesznie  SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL.W — 52 — 369N/20 Strona2z2 J

WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp. | Badana cecha . Wynikrt: . Jednostka Metoda badawcza NDS
niepewnoscig
PN-EN ISO 7887:2012 2)

1. |Barwa 15 &15 mg PUl | Ap1:2015-06 metoda D A

2. | Metnos¢ 0,24 + 0,03 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <13

3. | Zapach [N] A PN-EN 1622:2006 A

4. | Przewodnos¢ (elekiryczna 459+ 5 uSicm | PN-EN 27888:1999 2500

wiasciwa) w 25 °C

5. | pH wtemp. 17,0 °C 74101 PN-EN ISO 10523:2012 6,56-95

Dla badar fizykochemicznych podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy wspoétczynniku

rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie 95 %

NDS — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294).

2)_

3) -

A—

Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I
wartosé zalecana , warto$¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

akceptowana(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

Sprawozdanie w zakresie badan
fizykochemicznych autoryzowat.

>

Asystent
Laboratorium B@an Wody i Gleby

mgr Katarzy! zkowska

30.04.2020 r.

Data sporzadzenia sprawozdania Sprawozdanie zatwierdzit

- informacje podane przez Klienta

- dane podane przez Klienta moggce wplywac na wazno$¢ wynikow

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badafi nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Przedstawione w Sprawozdaniu z badan wyniki odnoszg sie wyltacznie do otrzymanej prébki. Stosowane metody badawcze spetniajg
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609.
Niepewno$é pomiaréw i /lub wynikéw badari akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla
interpretacji wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki. Laboratorium
nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek dostarczanych przez Klientow. Na zyczenie Klienta laboratorium
przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Skargi przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania
Sprawozdania z badan.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca 2 egzemplarze
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