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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie analizy wynikéw z badan prob wody pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej dnia 4 listopada 2022 r. z trzech punktow zlokalizowanych na sieci wodociggu
wiejskiego Siedlec, sprawozdania zbadan nr: 141P/04.11.2022-1/Z; 141P/04.11.2022-2/Z;
141P/04.11.2022-3/Z, stwierdzam przydatnosé wody do spozycia.

W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017 1. poz. 2294).
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