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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie analizy wynikéw z badan préb wody pobranych dnia 18 listopada 2019 r.
zwodociggu wiejskiego Kopanica, sprawozdania z badan nr: OL.W-52-1410N/19; OL.W-52-
1411N/19, stwierdzam przydatnos¢ wody do spozycia.

W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda przydatna do spozycia przez ludzi
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
- Nr: OL.W - 52 — 1410N/19

» Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaly 16

Numer protokotu pobrania: 232/2019 z dnia 18.11.2019r.

Obiekt badania: woda z wodociagu wiejskiego Kopanica

Miejsce pobrania probki: Kopanica, ul. Zbgszyriska 33 (NZOZz)

Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek

Prébka pobrana zgodnie z Procedura Techniczng PTW-HK-01

Data przyjecia probki do badania: 18.11.2019r.

Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - nadzoér sanitarny

Nr prébki Klienta: 232/W

Kod laboratoryjny probki: WN/1533

Data rozpoczecia badania: 18.11.2019r.

Data zakoriczenia badania: 21.11.20109r.
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WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS
PN-EN ISO 7887:2012 1
1. | Barwa 7.5 :t 1,5 mg Pt /I +Ap1:2015-06 metoda D AD
2. | Metnos¢ 0,58 + 0,07 NTU PN-EN I1SO 7027-1: 2016-09 <12
. . PN-ISO 6332: 2001
3. | Zelazo (ogdine) 665 Mg/l +Ap1:2016-06 200
4. | Mangan (ogélny) 22+4 ug/l PN-92/C-04590/02* 50

Dla badan fizykochemicznych podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewnosé rozszerzong przy wspoétczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienistwie 95 %

NDS - warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Y- Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg PYI

2 — wartos¢ zalecana , warto$¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidlowych zmian
A — akceptowana(y) przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian

* norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

Sprawozdanie w zakresie badan ’.ab
fizykochemicznych autoryzowat:

mgr Katarzvia Malcherek

25.11.2019r.
Data sporzgdzenia sprawozdania Sprawozdanie zatwierdzit
» - informacje podane przez Klienta

® - dane podane przez Klienta mogace wplywa¢ na waznosé wynikow

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie =z badafn nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Przedstawione w Sprawozdaniu z badan wyniki odnoszg sie wylacznie do otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze spelniaja
wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Niepewno$¢ pomiarow i lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to
znaczenie dla interpretacji wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za  pobieranie i transport  prébek  dostarczanych przez  Klientow. Na zyczenie  Klienta
laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Skargi przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty
otrzymania Sprawozdania z badan. -

Koniec sprawozdania z badan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL.W - 52 - 1411N/19

> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- -Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaly 16 '

Numer protokotu pobrania: 233/2019 z dnia 18.11.2019r.
> Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Kopanica
* Miejsce pobrania probki: Kopanica, ul. Szkolna 2 (szkota)

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
- Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01

Data przyjecia prébki do badania: 18.11.2019r.
> Rodzaj probki: woda Przeznaczona do spozycia przez ludzi - nadzér sanitarny
> Nr probki Klienta: 233/wW

Kod laboratoryjny prébki: WN/1534

Data rozpoczecia badania: 18.11.2019r.

Data zakoriczenia badania: 21.11 .2019r.
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PSSE w Lesznie SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL.W-52 — 1411N/19 Strona2z 2 ]

WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS

PN-EN I1SO 7887:2012

1. |Barwa 10 £2 Mg Pt/ | +Ap1:2015-06 metoda D

A

2. |Metnosé 0,86 + 0,10 NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 <12

PN-ISO 6332: 2001

3. | Zelazo (ogdlne) 82+6 Hg /1 +Ap1:2016-06

200

4. |Mangan (ogodiny) <20 pg/l PN-92/C-04590/02* 50

Dla badar fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnos$¢ rozszerzong przy wspétczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie 95 %

NDS - warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnié 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 . poz. 2294).

- Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg PVl
2) — warto$¢ zalecana , warto$¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian
A — akceptowana(y) przez konsumenta i bez nieprawidfowych zmian

* norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

Sprawozdanie w zakresie badan i aboraigr;
fizykochemicznych autoryzowat:

25.11.2019r mgr KatterZynd Malcherep
Data sporzgdzenia sprawozdania Sprawozdanie zatwierdzit
» - informacje podane przez Klienta

® - dane podane przez Klienta mogace wplywaé na waznos¢ wynikéw

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badafi nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Przedstawione w Sprawozdaniu z badari wyniki odnoszg sie wylacznie do otrzymanej prébki. Stosowane metody badawcze speiniajg
wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Niepewno$¢é pomiardw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to
znaczenie dla interpretacji wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnoéci za  pobieranie i  transport  probek dostarczanych  przez  Klientéw. Na  zyczenie  Klienta
laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badari. Skargi przyjmowane sg w terminie 14 dni od daty
otrzymania Sprawozdania z badan.

Koniec sprawozdania z badan.
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1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
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