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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W WOLSZTYNIE o 0% :\(“lb-, AL
Canidonda. .
www.gov.pl/psse-wolsztyn ul. Drzymaly 16
sekretariat@psse-wolsztyn.pl 64-200 Wolsztyn
[PSSEWolsztyn/SkrytkalESP NIP 923-10-20-786
higiena.komunalna@psse-wolsztyn.pl REGON 000307448

BDO: 000394230

ON-HK.903.9.2022 Wolsztyn, dnia 4 marca 2022 r.

Zaktad Eksploatacji Urzadzen
Komunalnych Sp. z o.0.

ul. Zbaszynska 15

64-212 Siedlec

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie analizy wynikow z badan prob wody pobranych w ramach kontroli
urzedowej, w dniu 21 lutego 2022 r. z trzech punktow zlokalizowanych na sieci wodociagu
wiejskiego Tuchorza, sprawozdanie z badan nr: OL-W.903.141.2022; OL-W.903.142.2022;
OL-W.903.143.2022; N/400/2022/LB-AS/PGC,PLC/; N/400/2022/LB-WG/PCHY/,
stwierdzam przydatnoscé wody do spoiycia.

W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymagapiom rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczgnej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). /

| p.o. Panstwldwiblo Powiatowego
<|bfa[Janitarnego
w\Jolsztynie

Zatgcznik:
1. Sprawozdanie z badan — 5 egz.

Qtrzymuj 3
g) Adresat — wystano list polecony
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) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Pﬁ& w Lesznie

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

ul. Niepodiegtosci 66, 64-100 Leszno

Laboratorium Badan Wody i Gleby
tel.: 65 526-15-15; 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 526-21-41
e-mail: laboratorium.lbwgip@psse-leszno.pl /\
| |

dnia 24.02,2020.

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL - W.903.143.2022

> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno ~ Epidemiologici}la w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 25/2022 z dnia 21.02.2022 r.
> Obiekt badania: woda z wodociagu wiejskiego Tuchorza
e Miejsce pobrania prébki: Chobienice 145
Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy
Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
e Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data i godzina przyjecia probki: 21.02.2022 r., 1130
> Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — monitoring kontrolny
> Nr probki Klienta: 25/W
Kod laboratoryjny probki: WN/149
Data rozpoczecia badania: 21.02.2022 r. Data zakonczenia badania: 24.02.2022 .
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnosé | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd J 0
w100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12
jtk +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 mi 0
Ogolna liczba mikroorganizmoéw . ) {] . bez niepra-
3. W922 s g 38 [26; 54] jtk w 1 ml PN-EN ISO 6222:2004 wid#qugh
zZmian

Przedstawiona rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspéiczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.

NDW — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

 — Warto$é zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd — nie dotyczy
Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat:
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WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS
PN-EN ISO 7887:2012 2

1. | Barwa 50x1,0 mg PYI +Ap1:2015-06 metoda D A

2. |Metnos¢é 0,85+0,10 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <13

3. | Zapach [N] A PN-EN 1622:2006 A9

4. | Smak [N] A Metoda jakosciowa A5

Przewodnos$¢ (elektryczna & ! .

5. wiasciwa) w 25 °C 728+8 puS/cm | PN-EN 27888:1999 2500
6. | pH wtemp. 16,4°C 7,5+01 PN-EN 1SO 10523:2012 6,5-9,5

Wielkosci fizykochemiczne poprzedzone znakiem ,<" i ,>" sg rezultatami badania. W nawiasie podano dolna/gérng granicg akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscia. ‘

Dla badar fizykochemicznych podane warto$ci niepewnosci stanowia niepewnosé rozszerzong przy wspétczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobiefistwie 95 %

NDS — wartos¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

* - norma wycofana przez PKN bez zastapienia, spetnia wymagania cech charakterystycznych metody okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia (Dz. U. 2017 poz. 2294)

2 Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg PYI

3 _ warto&¢ zalecana, warto$é parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian

A - akceptowalna(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

4) - data i godzina badania 21.02.2022 r., 11%°

5) _ data i godzina badania 23.02.2022 r., 7%°, czas przechowywania prébki 44h

Sprawozdanie w zakresie badar fizykochemicznych autoryzowat:

7

Sprawozdéﬁie zatwierdzit

» - informacje podane przez Klienta

o - dane podane przez Kiienta moggce wplywac na wazno$é wynikéw

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badafi nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badar wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do
olrzymanej probki. Stosowane metody badawcze spelniajq wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczanej
do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu | smaku wykonywane sg przez trzech oceniajgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda z sieci wodociggowej w siedzibie PSSE w Lesznie.
Smak jest oznaczany tylko w probkach, w ktérych wykluczono obecnosé mikraorganizméw chorobotworczych oraz zapach, barwa i metnos¢ sg akceptowalne. Badania oznaczone [N] w tym
Sprawozdaniu nie s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewno$¢ pomiaréw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na 2yczenie Klienta lub kiedy ma to
znaczenie dla interpretacji wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwiazanej z pobieraniem prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i fransport prébek
dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Zleceniodawca ma prawo do zlozenia skargi na
wykonanie ustugi.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 01.01.2022 r.
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lesznie

PCA

POLSKIE GENTRUM
AKREDYTACJI

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno

Laboratorium Badaii Wody i Gleby

tel.: 65 526-15-15; 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 '526-21—41
e-mail: laboratorium.lbwgip@psse-leszno.

A

AB 609

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL — W.903.141.2022

Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul, Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 23/2022 z dnia 21.02.2022 r.

Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Tuchorza

Miejsce pobrania prébki: Tuchorza, ul. Kasztanowa 4

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek
Prébka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01

Data i godzina przyjecia probki: 21.02.2022 r., 1130

Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — monitoring kontrolny
Nr probki Klienta: 23/W

Kod laboratoryjny prébki: WN/147

Data rozpoczecia badania: 21.02.2022 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Data zakonczenia badania: 24.02.2022 r.

i

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnosc | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd Jt 0
w100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12
itk +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 mi 0
Ogolna liczba mikroorganizmé ; ) : bez niepra-
3. |Ogoinalic 9 Wi, [1:6] | jtcw1mi |PN-ENISO 6222:2004 kD
zmian"

Przedstawiona rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspétczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.

NDW — wartosé parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

1) _ Warto§é zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd — nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badari mikrobiologicznych autoryzowat:

mar A
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WYNIK BADANIA FIZYCZNEGO

Lp. Badana cecha , Wynik7 z niepewnoscig | Jednostka | - Metoda badawcza NDS
: PN-EN ISO 7887:2012 2

1. | Barwa - &80 Mg PUl | +Ap1:2015-06 metoda D A

2. | Metnos¢ ‘ <0,10 (0,10 £ 0,02) NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 <13

3. | Zapach [N] A . PN-EN 1622:2006 A%

4. | Smak [N] A ; Metoda jako$ciowa A5

Przewodnosé (elektryczna 3 e " % . )

5. wiasciwa) w 25 °C 7318 e uS/cm | PN-EN 27888:1999 2500
6. |pH wtemp. 17,56 °C : 7401 : PN-EN 13S0 10523:2012 6,5-9,5

Wielkosci fizykochemiczne poprzedzone znakiem ,<" i ,>” s3 rezultatami badania. W nawiasie podano doina/gdérng granicg akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscig. - e ~ 4

Dla badari fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnosc rozszerzong przy wspbtczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobieristwie 95 %

NDS — warto§¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2284)

2_ pPozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt

3 _ wartoéé zalecana, warto$¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian

A — akceptowalna(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

4) - data i godzina badania 21.02.2022 r., 11%

5) — data i godzina badania 23.02.2022 r., 7%°, czas przechowywania prébki 44h

Sprawozdanie w zakresie badan fizykechemicznych autoryzowat:

Sprawozdanie zatwierdzit

» - informacje podane przez Klienta

o - dane podane przez Klienta mogace wplywac na waznos$¢ wynikow ;

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badari wyniki odnoszg sig wylgcznie do
otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze spelniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu i smaku wykonywane sg przez trzech oceniajacych. Zrédiem wody odniesienia jest woda z sieci wodociggowej w siedzibie PSSE w Lesznie.
Smak jest oznaczany tylko w prébkach, w ktérych wykluczono obecno$é mikroorganizméw chorobotwérezych oraz zapach, barwa i metno$é sg akceptowalne. Badania oznaczone [N] w tym
Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewnosé pomiaréw i /lub wynikéw badari akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to
znaczenie dla interpretacji wynikow. Podana wartosé nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek
dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Kiienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Zleceniodawca ma prawo do zlozenia skargi na
wykonanie ustugi.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 01.01.2022 r.
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz
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PCA

POLSKIE CENTRUM
AKRERYTAGJIL

AB 609

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lesznie

ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno

Laboratorium Badan Wody i Gleby

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL — W.903.142.2022
> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie

64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16
Numer protokotu pobrania: 24/2022 z dnia 21.02.2022 r.
» Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Tuchorza

e Miejsce pobrania prébki: Tuchorza, ul. Koscielna 11

Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek

e Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data i godzina przyjecia probki: 21.02.2022 r., 1130
> Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — monitoring przeglgdowy

> Nr prébki Klienta: 24/W

Kod laboratoryjny probki: WN/148

Data rozpoczecia badania: 21.02.2022 r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Data zakoriczenia badania: 24.02.2022 r.

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnosc¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
. - . jtk
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd y
w 100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
jtk +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 mi 0
. . jtk .
3. | Liczba enterokokow 0 nd w 100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0
Ogodlna liczba mikroorganizmo , _ . bez niepra-
zmian"

Przedstawiona rozszerzona niepewno$é pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspdiczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.
NDW — wartosé parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

) — Warto$é zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd — nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badar mikrobiologicznych autoryzowat.
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WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS
PN-EN ISO 7887:2012 2)
1. |Barwa 50+1,0 mg PVl +Ap1:2015-06 metoda D A
2. | Metnos¢ <0,10 (0,10 £ 0,02) NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 <19
3. | Zapach [N] A PN-EN 1622:2006 AY
4. | Smak [N] A Metoda jakosciowa AS)
Przewodnos¢ (elektryczna y :
5. wiagciwa) w 25 °C 724+ 8 ~ pSfem PN-EN 27888:1999 2500
6. |pH wtemp. 16,2 °C 74+0/1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
7. | Azotany 1,06 £ 0,14 mg/l PN-82/C-04576.08* 50
8. | Azotyny <0,033 (0,033 £ 0,003) | - mgl/l PN-EN 26777:1999 0,50
9. {Mangan (ogoiny) <20 (20 £ 5) pg/l PN-92/C-04590/02* 50
; PN-ISO 6332:2001
10. | Zelazo (ogdlne) <50 (50 £ 4) pg/l +Ap1:2016-06 200
11. | Fluorki 0,14 £ 0,02 mg/l PN-78/C-04588/03* 1,56
12. | Chlorki 507 mg/l PN-ISO 9297:1994 250
Utlenialno$¢ z KMnO4 ]
13. (indeks nadmanganianowy) <2,0(2,0+£04) mgl/l PN-EN 1SO 8467:2001 5,0
14. | Siarczany 153 + 32 mg/l PN-ISO 9280:2002 250
15. | Cyjanki [N] <7(7+2) Mg/l Metoda 8027 Hach Lange 50
16. | Twardo$¢ (jako CaCOs) 336 £ 22 mgl/l PN-ISO 6059:1999 60-500

Wielkosci fizykochemiczne poprzedzone znakiem ,<" i ,>" sg rezultatami badania. W nawiasie podano dolng/gérng granice akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscig.

Dia badari fizykochemicznych podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewnosc rozszerzong przy wspolczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobienstwie 95 %

NDS — wartosé parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

2 _ Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/

3 _ warto§¢ zalecana, warto$¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

* . norma wycofana przez PKN bez zastgpienia, speinia wymagania cech charakterystycznych metody okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia (Dz. U. 2017 poz. 2294)

A - akceptowalna(y) przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian

4)_ data i godzina badania 21.02.2022 r., 11%°

5) — data i godzina badania 23.02.2022 r., 7%, czas przechowywania probki.44h

Sprawozdanie w zakresie badar fizykochemicznych autoryzowat: *
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Sprawozdanie zatwierdzit

» - informacje podane przez Klienta

o - dane podane przez Klienta moggce wplywac na waznos$¢ wynikéw

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badari nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badar wyniki odnoszg sig wylgcznie do
otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze speiniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu i smaku wykonywane sg przez trzech oceniajacych. Zrodlem wody odniesienia jest woda z sieci wodociggowej w siedzibie PSSE w Lesznie.
Smak jest oznaczany tylko w prébkach, w ktérych wykluczono obecnos¢ mikroorganizméw chorobotwérczych oraz zapach, barwa i metno$¢ sg akceptowalne. Badania oznaczone [N] w tym
Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewnosé pomiaréw i /lub wynikéw badari akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta Iub kiedy ma to
znaczenie dla interpretacji wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie i fransport probek
dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badar. Zleceniodawca ma prawo do zlozenia skargi na
wykonanie ustugi.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: ZA ZGOWMZE’@WQQ&@QE%&

1. Zleceniodawca 1 egzemplarz "

2.ala
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LB-WG.903.140.2022

Poznan, 03.03.2022 r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno — Epidemiologiczna

we / Wolsztynie

Laboratorium Badania Wody 1 Gleby Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu

przesyta wyniki badania probek :

Nr: N/400/2022

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

AW,
) 0 \ ’]
'\“"}A \“i/ e Li'”’/z*"v" --Sw»\( -:)-\ enpeone
Qg dpis
Podpisane cyfrowo 7 ‘ podpi
freez Jace ’ S f - p—— Strona 22
Olejniczak; WSSE v ‘é/@f%ﬁ’fféé)/ G2 | Wireniisvesc

w Poznaniu e &
Date: 2022.03.03
14:54:30 CET



1. Administratorem Paistwa danych osobowych jest Wojewddzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Poznaniu, 61 — 705 Poznan, ul. Noskowskiego 23, sekretariat@:wssepoznan.pl ,
tel. 61 854-48-91

2, Z Inspektorem Ochrony Danych (I0D) mozna si¢ kontaktowa¢ poprzez Elektroniczng

Skrzynke Podawcza Urzedu lub e-mailem na adres: iod@wssepoznan.pl

3. Dane osobowe sa przetwarzane w ramach dziatan inspekcyjnych wynikajacych z
ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r, poz. 195), majacych na celu
ochrone zdrowia i zycia ludzkiego.

4. Podanie danych jest obowigzkowe i wynika z przepiséw prawa. Dane te nie beda
udostepniane podmiotom innym niz uprawnionym na mocy przepisow prawa.

5. Maja Panstwo prawo do dostepu do tresci swoich danych, ich poprawiania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. Ponadto przystuguje Panstwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uznane zostanie, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1.
6. Odbiorcami do ktorych mogg byé przekazane Panstwa dane osobowych beda strony i
uczestnicy postgpowan lub organy wiasciwe do zalatwienia spraw na mocy przepisow prawa,
ktérym WSSE w Poznaniu sprawy przekazal. Odrebng kategorig odbiorcow, ktorym mogg
byé ujawnione Pafistwa dane sg podmioty uprawnione do obstugi dorgczen oraz podmioty, z
ktorymi WSSE w Poznaniu zawarta umowe na $wiadczenie ustug serwisowych dla
uzytkowanych w Urzedzie systemow informatycznych.

7. Dane osobowe beda przechowywane przez czas okreslony w Rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukeji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji organizacji i zakresu dzialania archiwow

zaktadowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Pozman

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

tel.: 61 8544-826, 61 8544-829

fax: 61 8544-827

e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/400/2022/LB-AS/PGC, PLC/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Wolsztyn

*Cel / przyczyna badan: monitoring przegladowy

*Probka pobrana / dostarczona przez: PSSE Wolsztyn
*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

*Przedmiot badan (rodzaj probki): woda

*Qpis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

*Miejsce pobrania: wodociag wiejski - Tuchorza

Tuchorza, ul. Koscielna 11
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 23.02.2022r.

Nr rejestru probki: N/400/2022
*Data pobrania probki: 21.02.2022 1.
Data przyjecia probki: 23.02.2022 1.

Stan prébki: dobry

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.

Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 28.02.2022 r.

wyd. 1 zdnia 25.01.2019 .

WYNIKI BADAN

Lp. ] Idenl:ngﬁt;:ejrgemdy O Toruitits Baditin T‘:VE'E:E':‘E: p&r:g%:agz:;’ Jednostka
1 1,2 - dichloroetan PN-ENISO 10301: 2002 @ <04 (B) 0’4(;)071 3 ug /1
g [Emenoroetenus PN-ENISO 10301: 2002 @]  <04(B) e 10 |ug/
3 [Benzo(a)piren PN-ENISO 17993:2005 Q| <0,0025(B) | *OF5>0% 0,010 |pg/1
4 [ZTWWA?Y PN-EN ISO 17993: 2005 Q <00050(B) |50 0,1 pg /1
+ [Banzal 53&53 ;ﬁ;lzgé.s(lzl.zol9 r 9 =020.(8) 0520(1;:)0:05 L0 e/l
6 |o-HCH o Lo dain 25012019 <0,010 - 010 Jug/!
7 |HeB L5 dhin 25 012010 <0010 : 010 |ug/1
e ?f;ﬁ ;?13;1295.5()51.2019 r. Fo : .10 |ug/l
5 _|r-Hen i1 2dvia 25012019 <0010 : 010 et
18 i~ HGH Iv:};&?;ﬁ;lzgéi)sl.zow I %0010 - 0,10  |ug/l
11 |Heptachlor zsfiﬁi;l;é _5051’2019 . <0,010 . 0,030 |ug/1
s o B o o | ow e
13 [Epoksyd heptachloru ~ [Fo;LB-AS-1038 <0,010 : 0,030 |ug/l
14 |a—endosulfan fgyﬁ?&ﬁ;ﬁ %51 2ol <0,010 a 010 |ug/1
15 [Dieldryna agffz'ﬁ;l% 50512 oior <0010 . 0,030 |ug/1
17 o p’ = DDD 33&FP£§§;1%%§.2019 r. <0010 - 0.10  jug/l
18 |p - endosulfan aséFfz'ﬁ;%ﬁ_ 2olos <0,010 - 0,10  |ug/1
19 |p.p’ ~DDD EyBc;.LP ;ﬁ;lzgé.st)si.2019 L ~oon - 010 |ug/l
20 {Aldehyd endryny I;}j‘ffz‘ﬁ;lfé 5051 po1os <0,010 . 0,10 |ug/l
21 |Siarczan endosulfanu EB-LE-A5-15.3) < 0,010 - 0,10 pg/l
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DZIAL LABORATORYJNY
Wajewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail; lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/400/2022/LB-AS/PGC, PLC/

; Niepewnos¢ Wartosé
’ Identyfikator metody Wynik/ Informacja pe o
Lp. Parametr badawczej® o rezultacie badania ? b:'g:lnli{: 3 p(adr:;:;;?z:zl::) Jednostka
Y Pestycydow 6) PB-LB-AS-19.55
22 wyd. 1z dnia 25.01.2019 1. =0,01p ; 0,50, el

Y Metody badawcze siosowane w badaniach speiniaja wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 . w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez lud=i (Dz. U. = 2017 v. poz. 2294).

9 Jezeli wynik badania iloiciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Gleby lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dziatu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu nie
zawiera sig w zakresie pomiarowym akredylowanej melody (potwierdzonej akredytacjq PCA nr AB 438), wledy luboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacje
0 uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wario$ci dolnej granicy zakvesu pomiarowego akredylowanej metody / jednostka lub

> wartosci gornej granicy zakresu pormarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacjg o wartoici niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zalkresu pomiarowego lub gérnej granicy zakresu pomiarowego.

Dla badan fizychochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie ,<" Iub ,> " Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:
(4) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredyfowanej metody;

(B) < ponizej granicy oznaczalnose: akredytowanej metody LOD);

(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

9 Niepewnosci wynikow fizykocl, nych sq pod gdy wynik + niepewnosc obejmuje wartos¢ NDS-u 1 wyrazona jest niepewnosciq rozszerzonq obliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i wspolczynmiku rozszerzenia k=2. Niepewnosc zwiqzana = pobieraniem probek jest skladnikiem budet: niepewnosci, jeeli probki
pobrane sq przez probkobiorcow LB-WG.

(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci
(E) - gorna granica zakresu pomiarowego wraz = niepewnosciq rozscerzong dla tej warlosci.

9 Olredlono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 7. poz. 2294).

9w sklad sumy WWA wehod=q: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(l, 2,3-c,d)piren

9w sklad sumy pestycydéw wehodzq: e-HCH, HCB, -HCH, y-HCH, 3-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, o-endosulfan, dieldryna, p,p’-DDE,

o,p’-DDD, B-endosulfan, p,p’-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu

£ &

Dane dostarczone przez klienta

W ninigjszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacie badafi dotycza wylacznie badanych / pobranych prébek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nic moze byé kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sktadaé pisemnie w ciggn 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowicdzialnosci za informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Klientow. Niewlasciwe pobranie i/lub transport probek do
luboratorium, juk i przekazanie przez Klientow blgdnych lub nieprawdziwych informacji dotyczgeych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania prébek, rodzaj, opis. oznakowanie
oraz miejsce pobrania probek) moze mieé wplyw na waznosé wynikow. W przypadku prébek dostarczonyeh przez Klientow wyniki odnoszg si¢ do otrzymangj probki.

- koniec sprawozdania -

Ninitjszy wydruk jest informacjy o Sprawozdaniu z badar. Sprawozdanie zostalo sporzgdzone w postaci clektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

01.03.2022 r. 01.03.2022 1. mgr Fukasz Nowaczyk
................................................................................................ Autoryzowal:  Kjierownik Pracowni Chromatografii Gazowej
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Aparatury Specjalnej

Imig, nazwisko, stanowisko

Podpis jest prawidtowy

Dokument podpisany
Nowaczyk; VASSE w J
Data: 2022.43.
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tel.: 61 8544-826, 61 8544-829

DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

fax: 61 8544-827

e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl
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*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitamo — Epidemiologiczna Wolsztyn

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/400/2022/LB-WG/PCH/

*Cel / przyczyna badan: monitoring przegladowy

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorce PSSE Wolsztyn

*dentyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi

*Qpis probki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi /24/W

*Miejsce pobrania: wodociag wiejski - Tuchorza

Tuchorza, ul. Koscielna 11
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 23.02.2022r.

Nr rejestru probki: N/400/2022
*Data pobrania probki: 21.02.2022 1.
Data przyjecia probki: 23.02.2022 r.

Stan probki: dobry

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 25.02.2022 r.

WYNIKI BADAN
Wondk/ - | o iy S
. lepewnosc artasc
Lp. Parametr Idex:)tyfikator .nlx)etody Informac_!a wyniku parametryczna ¥ | Jednostka
adawczej o rezultacie |  padania » (dopuszczalna)
badania ?
, PB-10-A-191 wyd. 3 zdnia 18,8 -
1 Sod 31012019 1. Q 200 mg /|
2 |Bor PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 o - 1,0 mg /1
3 |Glin PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 o| < (IB(;’O - 200 ug/1
4 |Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(11,30 1’0(;)0’1 50 ug /1
5 | Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(é3° L 5)‘“ 20 pg /1
6 |Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 o < %3310 e me /1
7 | Arsen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(é;° L (14;-)0,1 10 ug /1
g8 |Selen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(]§3° 1’0(;)0’1 10 ng /1
9 |Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 q| <0910 |000PED0H 0,010 mg /1
10 |Kadm PN-EN ISO 17294-2; 2016-11 o| < 83)10 °=1°(§)°’01 5,0 ug /1
11 |Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 ) 83’)1 B..if %l 0(;;)0’01 5,0 ug /1
12 |otow PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(é;° 1=°(§)°=1 10 ug /1
13 |Regé PN-EN ISO 17852:2009 Qf < 8;30 0’205)0»03 1,0 ug /1

* . dane dostarczone przez Klienta

)

&

3

S

Metody bad.

~o st

wo

peiniajg
spogveia przez ludzi (Dz. Ul z 2017 r. poz. 2294).

wymag

Jezeli wynik badania iloiciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Gleby lub Laboratorium Aparatury Specjalngj Dziatu Laboraroryjnego WSSE
w Poznaniu nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym akredytowanej melody (potwierdzonej akredytacjq PCA nr AB 438), wtedy laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawia
informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wartoici dolnej granicy zakrvesu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
> warlosci gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
wraz z informacjq o warfosci niepewnosci rozszerzongj odpowiednio dla dolnej granicy zakresi pomiarowego lub gérnej granicy zakresu pomiarowego.
Dla badan fizvehochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniv w formie ,<” lub ,,>" Laboratorium identvfikuje do czego znak ten sig odnosi:
(A) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) < ponizej granicy vznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);

(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
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gdy wynik + niepewnoic obejmuje wartos¢ NDS-u i wyrazona jest niepewnoiciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i wspdlezymiku rozszerzenia k=2. Niepewnosc¢ zwiqzana z pobieraniem probek jest ykla_gjnik‘i? @1556! niepewr {‘ci, j
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L_ABORA

DZIAEL LABORATORYJNY o
Wojewodzka Stacja S_pnitamo-Epidemiblogicma w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

TORIUM BADANIA WODY I GLEBY

a ul. Noskowskiego 21, 61-703 Poznan :
tel.: 61 8544-326, 61 8544-829

© fax: 61 8544-827 e-mail: lbwig@

i

Jwssepoznan.pl

o

i

W . . P
(D) - doina granica zakresu pomiarowego akredytowanej melody wraz z niepewnoiciq rozszerzonq dliatej wartosci;

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/400/2022/1:B-WG/PCH/

(E) - gorna granica akresi pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzonq dla tej wartosci.
9 QOkreslono w Rozpor=qdzemn Mivisira Zdrowia z dnia 7 grudiia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznac=onej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 201 7r. poz. 2294).

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacie badan dotycza wylacznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody" Dziatu

Laboritoryjnego WSSE w Poznaniu, nic moZe by¢ kapio
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Klientow. Niewlusciwe pobranie i/lub transport probek do

{aboraforium, jak i przekazanie przez Klientow bigdnych lub nigprawdziwych intprmacji dotyczgeych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania prébek, rodzaj, opis, oznakbwanie

wane we fragmentach. Reklamacje mozna skfada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia ofrzymania sprawozdania.

oraz miejsce pobrania probek) moze mie wplyw na waznosé wynikow. W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odunoszg sig do otrzymane;j probki.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzonie w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. ‘

28.02.2022 r.

Data sporzadzenia sprawozdania

28.02.2022 . drn. chem. Beata Krzyzynska
................................................... Kierownik Pracowni Chemicznej
Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody 1 Gleby

Autoryzowal: e
Imig, nazwisko, stanowisko

Podpis jest prawidig
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