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Panstwowy Powiatowy -
Inspektor Sanitarny WP O
w Wolsztynie Semmia QA VAT0)S N
Wolsztyn, dnia 30 czerwca 2022 r.
ON-HK.903.9.2022
Zaklad Eksploatacji Urzadzen
Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Zbaszynska 15
64-212 Siedlec
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie analizy wynikow z badan prob wody pobranych w dniach 6 i 20 czerwca
2022 r. z wodociagu wiejskiego Tuchorza, sprawozdania z badan nr: OL-W.903.596.2022;
OL-W.903.597.2022; OL-W.903.598.2022; 141P/20.06.2022-1/Z stwierdzam przydatnos¢
wody do spozycia.

W zakresie badanych parametréw woda odpowiada wymaganiopm\rozporzadzenia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalacznik:
1. Sprawozdania z badan — 4 egz.

Otrzymuja:
Adresat — wyslano list polecony
2. ala

D.B.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymaly 16 | 64-200 Wolsztyn

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalne;j

’ SoLaKE tel. 68 384 20 23
L e, A A sekretariat. psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
R higiena. komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl

NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448

BDO 000394230
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP

Strona 1 z 1



' ‘ Powiatowa Stacja Sanitarno- Epldemlologlczna

PCA WleSznie - [\ sau e

POLSKIE CENTRUM r w Wolsztynie
AKREDYTACI! ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno ~ SEKRETARIAT

: Data P ereres
% Laboratorium Badan Wody i\Gleby 20. 06. 2022 az;;‘f
BADANIA t |.: 65 526-15-15; 65 526-21-97, 65 529-37-18; fax: 65-52 %Mi
e-mail: laboratorium. Ibwgnp@pssé-ﬂé‘SZﬁ@”pl -------------------- 3----3 ---------

AB 609 ZataCzniK. v

Leszno, dnia 09.06.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL — W.903.596.2022

> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynle
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 75/2022 z dnia 06.06.2022 .
» Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Tuchorza
e Miejsce pobrania probki: Tuchorza, ul. Koscielna 11 (przedszkole)

Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidfowy

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek
o Prébké pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01

Data i godzina przyjecia prébki: 06.06.2022 r., 1110
» Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — monitoring kontrolny
» Nr prébki Klienta: 75/W

Kod laboratoryjny prébki: WN/612

Data rozpoczecia badania: 06.06.2022 . Data zakonczenia badania: 09.06.2022 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO
Lp. Badana cecha Whynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd Jti 0

_ w100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12

' ) _ jtk +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 ml 0
3 V(aggr:éliczba mikroorganizméw |, (1: 6] jtkw 1 mi | PN-EN ISO 6222:2004 :/ei;g\i;;gﬁ‘
zmian"

Przedstawiona rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspoétczynnik k = 2, co stanowi okolo 95 % poziom ufnosci.

NDW — wartos¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

) — Wartos$¢ zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd — nie dotyczy

Kierownik Techniczny

Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat: W zakresie badan mikrobiologiczriych

w Laboratonum Badan Wody i Gleby
mgr InZ Baulma Samson
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WYNIK BADANIA FIZYCZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS

- PN-EN ISO 7887:2012 »
1. |Barwa 50£10 mg P |+ Ap1:2015-06 metoda D A
2. | Metnosc¢ <0,10 (0,10 £ 0,02) NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 <13
3. |Zapach® [N] A PN-EN 1622:2006 A
4. | Smak?® [N] A Metoda jakosciowa A

Przewodnos$¢ (elektryczna )

5. wlasciwa) w 25 °C 778 £ 8 uS/em | PN-EN 27888:1999 2500
6. |pH wtemp. 15,1°C 7,3+0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-95

Wielkosci fizykochemiczne poprzedzone znakiem .<"i,>" sa rezultatami badania. W nawiasie ‘podano dolna/gdrng granicg akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscia. .

Dla badan fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowia. niepewno$é rozszerzong przy wspotczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobieristwie 95 % .

NDS — wartosé parametryézna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

2_ Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg PY/I 7

3 _ warto&é zalecana, wartosé parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian

A — akceptowalna(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

4) _ data i godzina badania 06.06.2022 r., 11

5) _ data i godzina badania 08.06.2022 r., 7*°, czas przechowywania probki 44h

Prébka chlorowana, poddana neutralizagji tiosiarczanem sodu.

Sprawozdanie w zakresie badan fizykochemicznych autoryzowat:

Z-ca Kisrownil@ Technicznago
w zakresie badg fizykochemicznych
w Laboratorivmjifgdan Wody i Gleby

mgrinz. fdlira Skiba

Sprawozdanie zatwierdzit

» - infonmacje podane przez Klienta

« - dane podane przez Klienta mogace wptywaé na wazno$é wynikéw

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badar nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badari wyniki odnoszg sig wylgcznie do
otrzymanej préobki. Stosowane metody badawcze spelniaja wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu i smaku wykonywane sg przez trzech oceniajgcych. Zrodlem wody odniesienia jest woda z sieci wodociggowej w siedzibie PSSE w Lesznie.
Smak jest oznaczany tylko w prébkach, w ktérych wykluczono obecnos¢ mikroorganizméw chorobotwérczych oraz zapach, barwa i metnos¢ sg akceptowalne. Pobieranie prébek oraz badania
oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewno$¢ pomiarow i /lub wynikow badar akredytowanych podawana jest na Zyczenie
Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wynikow. Podana warto$é nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
pobieranie i transport prébek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badar. Zleceniodawca ma prawo
do zlozenia skargi na wykonanie uslugi.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 28.02.2022 r.
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz

2. ala
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Powiatowa Stacja

( Powiatowa Stacja Sanitarno- Ep|dem|ologlczna;;gft;‘r':gg'cz“‘
P[:Iﬂ:e w Lesznie ' H['( SEKRETARIAT
OLSKIE CENTRUM | ke ket
"o ul. Niepodiegtosci 66, 64-100 %%}ﬁZno 70. 06, 2022 Podbis

Laboratorium Badan Wody.iiGleby... 3“"‘4\‘%‘2’?; TS

saaA tel.: 65 526-15-15; 65 526-21-97, 65 529- 37ZT Sf%rgf%‘?@ _______ 6-21-41
AB 609 ’

Leszno, dnia 09.06.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL —W.903.597.2022

» Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 76/2022 z dnia 06.06.2022 r.
> Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Tuchorza
e Miejsce pobrania probki: Tuchorza, ul. Wodna 3 (SUW)
| Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy
Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek
e Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01
Data i godzina przyjecia probki: 06.06.2022 r., 1110
» Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — monitoring kontrolny
> Nr prébki Klienta: 76/W
Kod laboratoryjny prébki: WN/613
Data rozpoczecia badania: 06.06.2022 r. Data zakonczenia badania: 09.06.2022 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
. L . jtk
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd )
w100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12 .

jtk +A1:2017-04

2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd w 100 fl 0
Ogodlna liczba mikroorganizméw . ] . bez niepra-
3. goin g 4 [2; 8] jtk w 1 ml PN-EN ISO 6222:2004 widtowych
w22°C wye
zmian

Przedstawiona rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspoétczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.

NDW — warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

1 — Wartos¢ zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 m! w kranie konsumenta

nd — nie dotyczy

- | o ‘ Kier
Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat: wzakmm Iﬁgﬁ&gﬁgy
w Laboratonum Badar Wody i G?eyt(::yh
:QIYYBQ'»

mgr inz. Payling Samson
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WYNIK BADANIA FIZYCZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza . NDS

- PN-EN ISO 7887:2012 "
1. | Barya 5,0£1.0 mg PYl | 4 Ap1:2015-06 metoda D A
2. |Metnos¢ <0,10 (0,10 £ 0,02) NTU . |PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <13
3. | Zapach® [N] A PN-EN 1622:2006 A
4. | Smakd [N] A _ _ | Metoda jakosciowa A

Przewodno$¢ (elektryczna : )

5. wiagciwa) w 25 °C 6957 uSicm PN-EN 27888.199.9 2500
6. |pH wtemp. 15,1°C 74+01 o PN-EN ISO 10523:2012 6,5-95

Wielkosci fizykochemiczne poprzedzone znakiem ,<" i ,>” s3 rezultatami badania. W nawiasie podano dolna/gérng granice akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscia.

Dla badan fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$c rozszerzong przy wspdiczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobieristwie 95 % i '

NDS — wartoéé parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

2_ Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg PYI

3 _ wartosé zalecana, warto$é parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

A — akceptowalna(y) przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian

4) _ data i godzina badania 06.06.2022 r., 112°

5) _ data i godzina badania 08.06.2022 r., 7*°, czas przechowywania prébki 44h

Probka chlorowana, poddana neutralizacji tiosiarczanem sodu.

Technicznegn
ylkachemicznych
i Wody i Gleby

. . 3 . Z-ca Kigrownila
Sprawozdanie w zakresie badan fizykochemicznych autoryzowat: w zairesic badais
w Laboratorium By

mgr inz. Kjflina Skiba

Sprawozdanie zatwierdzit

» - informacje podane przez Klienta

e - dane podane przez Klienta mogace wplywac na wazno$¢ wynikow

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badari nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badan wyniki odnoszg sig¢ wylgcznie do
otrzymanej prébki. Stosowane metody badawcze spelniaja wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu i smaku wykonywane s przez trzech oceniajacych. Zrédlem wody odniesienia jest woda z sieci wodociggowej w siedzibie PSSE w Lesznie.
Smak jest oznaczany tylko w prébkach, w ktérych wykluczono obecnoé¢ mikroorganizméw chorobotwérczych oraz zapach, barwa i metno$¢ sg akceptowalne. Pobieranie probek oraz badania
oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewnos¢ pomiaréw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie
Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
pobieranie i transport prébek dostarczanych przez Klientow. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badar. Zleceniodawca ma prawo
do zlozenia skargi na wykonanie usiugi.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 28.02.2022 r.
1. Zleceniodawca 1 egzemplarz

2.ala

DW Strona 2

ZA ZGODNOSCSZGQ&Y/QWMEM
PSSE w Wolsztynie

/D &EMQ
m.'.(.:%.*.@.zz.;’d;.mgrDl (A lmaluszkiewicz
ata A "

podpis




Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PC% w Lesznie

PoLSKIE CENTRUM

e ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno
% Laboratorium Badan Wody i Gleby
ESTANIA tel.: 65 526-15-15; 65 526-21-97, 65 529-37-13; fax: 65 526-21-41
e

AB 609 e-mail: laboratorium.lbwgip@psse-leszno.pl

Leszno, dnia 09.06.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL — W.903.598.2022

> Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaly 16

Numer protokotu pobrania; 77/2022 z dnia 06.06.2022 r.
» Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Tuchorza
e Miejsce pobrania prébki: Wojciechowo (przepompownia)

Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Prébka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek
e Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01

Data i godzina przyjecia probki: 06.06.2022 r., 111°
» Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — monitoring kontrolny
» Nr probki Klienta: 77/W

Kod laboratoryjny probki: WN/614

Data rozpoczecia badania: 06.06.2022 r. Data zakonczenia badania: 09.06.2022 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO
Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd JiK 0

w100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12
; . . _ jtk +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli 1 [0; 6] w 100 mi 0
3 Vcagzozlng liczba mikroorganizmow | [3:11] | jtkw 1 ml | PN-EN ISO 6222:2004 \t/)v?g%g\in?ypcrﬁ_
zmian"

Przedstawiona rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspéiczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.

NDW — wartos¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

" — Warto$¢ zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd — nie dotyczy Kierownik Techniczn
; ; o vy Cakresie badaf mikrobiologiczriyahy
Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat: W Laboratorium Badan Wody i Gleby
SQreon

mar in2. Pauling Samson
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WYNIK BADANIA FIZYCZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS
PN-EN ISO 7887:2012 2

1. | Barwa 50+1,0 mg Pl +Ap1:2015-06 metoda D A

2. | Metnos¢ <0,10 (0,10 £ 0,02) NTU PN-EN SO 7027-1:2016-09 <13

3. | Zapach® IN] A ‘ PN-EN 1622:2006 A

4. | Smak [N] no Metoda jakosciowa A

5, | Przewodnasc (slexiryczna 764 +8 uSlem | PN-EN 27888:1999 2500

wiasciwa) w 25 °C
6. |pH w temp. 15,6 °C ~ 7,4+0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5

Wielkosci fizykochemiczne poprzedzone znakiem ,<" i ,>" sg rezultatami badania. W nawiasie podano dolng/gérng granice akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscia.

Dla badar fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy wspotczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobiernstwie 95 %

NDS — warto&é parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

2 _ Pozadana warto$6é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg P/l

3) _ warto$é zalecana, warto$é parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

A — akceptowalna(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian

no — nie oznaczono (przekroczone wskazniki mikrobiologiczne)

4) _ data i godzina badania 06.06.2022 r., 11%°

Prébka chlorowana, poddana neutralizacji tiosiarczanem sodu.

w Labo

Sprawozdanie w zakresie badan fizykochemicznych autoryzowat:
alina Skiba

mgr inz

» - informacje podane przez Klienta

e - dane podane przez Klienta mogace wplywaé na wazno$c¢ wynikow

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jal
otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze spelniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu

do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu i smaku wykonywane sg przez trzech oceniajgcych. Zro

Smak jest oznaczany tylko w prébkach, w ktérych wykluczono obecnosé mikroorganizméw chorobotwérczych oraz zapach, barwa i metno$¢ sg akceptowalne. Pobieranie probek oraz badania
oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewnos¢ pomiarow i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie
Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacii wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwiazanej z pobieraniem probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
pobieranie i transport probek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Zleceniodawca ma prawo
do zlozenia skargi na wykonanie ustugi.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: Wydanie z dnia: 28.02.2022 1.
1. Zleceniodawca 2 egzemplarze
2. ala
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