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PCA

Powsxie Cemvaum DZIAL LABORATORYJNY

ARREDYTAGJI

Wojewbdzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

ul. Libelta 36, 61-707 Poznan

*Cel / przyczyna badan: parametry grupy B

*Prébka pobrana / dostarczona przez: PSSE Wolsztyn N 39212003
*Identyfikacja metody pobierania probki: PN-1SO 5667-5 :2017-10+Ap1:2019-07 *Data pobrania probki: 18.09.2023 r.

r &]cstl‘u.pl‘ﬁbki: N/2

Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi Data przyjecia prébki: 20.09.2023 r.
*Opis probki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez iudzi
*Miejsce pobrania: wodocigg wiejski - Siedlec Stan proébki: dobry
Siedlec, ul. Szkolna 6 (szkota)
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 20.09.2023 r. Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 26.09.2023 r,

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badaweze objete zakresem akredytacji oznakowann symholem A.

WYNIKI BADAN
i ¢ Wartosé
Identyfikator metody Wynik/ Informacja N'ep".mogc p
Lp. Parametr 5 wyniku parametryczna ¥ | Jednostka
P badaweczej") o rezultacie badania ? i dsinia ¥ {dspussiralngl
1 |1,2—dichloroetan ¥ PN-ENISO10301: 2002 A| <04 (B) 0’4(;)0" 3 ug /1
2 trichloroetenu i . 0,40,

2 tetrachloroeteny ¥ PN-EN ISO 10301: 2002 A <04 (®B) (D) 10 pg/l

) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzqd=eniu Minisira Zdrowia = dniu 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody preeznaczonej

do spozycia prees ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiardw Fizycznych lub Laboratorium Aparatiry Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSE

w Poznaniu nie zawiera sig w zakresie pomiarowvm akredytowanej metody (porwierdzonej akredyracjq PCA nr AB 438), wiedy laboratorium w sprawozdaniu z badar przedstawia

informacjg o uzyskanym rezullacie badania w postaci:

© warloici dolnej granicy zakvesu pomiarowego akredylowanej meiody jednostka lub

-~ wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanef metody . jednositka

wraz = informacjq o wariogci niepewnosci rozszer=oney odpawiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego Inb gornef granicy 2akresu pomiarowego.

Dia badan fizychochemicznych, dia informacyi o rezultacie badania podanych na sprawozdaniuw formie .~ " lub,, - Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:

(4) ~ ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;

(BJ ~ ponizef granicy oznaczalnosci akredylowanej metody LOQY);

(C) ~ powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanef metady.

3 Niepewnosci wynikéw fizykochemiczrrych sq podawane gdy wynik + Hiepewnosc obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dia metody badawczej
prey pravwdopodobiciistwic rozscerzenia 95% i wspolozynniku rozscerenia i~ 2, Niepewnosc swigzana z pobleraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki
pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WiPF.

(D) - doina granica zakresu pomiarowego akredytowane) meiody wra: z niepewnafciq rozszerzonq dla tej wartosci

(E) - gorma granica zakresu pomiarowego wraz = niepewnoscig rozszerzong dlu tej wartosci.
¥ Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody proeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294).
3} Badania zostaly wykonane w Dziale Laboraioryjnym WSSE w Poznaniu w Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Noskowskiega 23, 61-703 Poznar

2o}

Dane dosiarczone przez klienta

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan dotyczz wylgcznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Istnieje mozliwosé sktadania skarg i reklamacji na dziatalnosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
informacje, pobicranie i transport prébek dostarczanych  do  Laboratorium  przez  Klientéw. Niewlasciwe pobranie 1/lub transport prébek do laboratorium, jak
i przekazanie przez Klientéw blednych lub nieprawdziwych intormacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania prébek, rodzaj, opis, oznakowanie oraz niegjsce
pobrania prébek) moze mieé wplyw na waznosé wynikow. W przypadku probek dostarczonych przez Klientéw wyniki odnoszg sig do otrzymane;j prabki

- koniec sprawozdania -

Niniejszy wydmk jest informacjg o Sprawozdaniu z badar. Sprawozdanic zostalo sporzadzone w postaci elektroniczne; i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

26.09.2023 r. 27.09.2023 1. Lukasz Nowaczyk
T Autoryzowat:  Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Aparatury Specjalnej

Imig, nazwisko, stanowisko

Podpis jest WG NENSC 2 ORYGINALEM
Dokument podpisany przez a owaezyki WSSE w Poznaniu- e -
Data: 2023.09.27 13:44:03 C D Ry
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