strona l /2

PCA

PoLskiE CEmTRUM
AXBEDYTACIH

DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY | POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiege 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl

BARANIA

AB 438
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2392/2023/LB-WiPFﬁ€H SEKAETARIT

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Wolszty#! 78 09. 72073
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*Cel / przyczyna badan: monitoring parametrow gr. B
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zelrgejesru probki; N/2392/2023,

Z#D5td pobrania prébki: 18.092023 1
Data przyjecia préobki: 20.09.2023 r.

*Préobka pobrana / dostarczona przez: probkobiorce PSSE Wolsztyn

*Identyfikacja metody pobierania probki: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07
Przedmiot badan (rodzaj probki): woda do spozycia przez ludzi

*QOpis prébki / oznakowanie: woda przcznaczona do spozycia przez ludzi / 100/W tan prébki: dobry

*Miejsce pobrania: wodociag wiejski - Siedlec

Siedlec, ul. Szkolna 6 - Szkota

Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 20.09.2023 r. Data zaKoniczenia badan fizykechemicznych: 22.09.2023 .

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438, Metody badaweze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem A,

WYNIKI BADAN

Identyfikator metody in‘gmi:‘ija Niepewnadd Waroks
o i badawezej ! o reaulacie | i rioatl B
H
P e ::3:11. k4.5 Afr e ] ks me /1
2 |Bor PN-EN 1SO 17294-2: 2016-11 Al 0018 5 1,0 mg /|
3 |Glin PN-EN SO 17294-2: 2016-11 il ég,o e 1 200 ng /1
4 |Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A %;0 "0(3)0" 50 ng /1
5 |Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A <u§30 ‘-0(3)‘“ 20 ng /1
6 |Miedz PN-EN SO 17294-2: 2016-11 alie %glo i 2,0 mg /1
7 |Arsen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A <ﬂ‘3;° _ 1.0 (;‘U 10 g/l
8§ |Selen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A %;0 1,0(3)0,1 10 ng /1
9 |Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Al "ng i Rt I VT mg /1
10 |Kadm PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 kb (%)10 0.1 0(3)0’01 50 ug/1
11 |Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Y (03’)10 0'10(?;)0»0' 5,0 ng /1
12 |Otew PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A <(13130 "0(;)"’] 10 ug /1

* . dane dostarczone przez Klienta

I Metody badawcze stosowane w badaniach speiniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Minisira Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody proeznaczonej do
spozycia preez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
3 Jezeli wynik badara ifosciowego oirzymany przez Laboratoriuin Badania Wody i Pomiardw Fizycziych lub Laboratorium Aparauary Specialnej Dzialu Laboratoryjnego WSSE
w Poznaniu nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym akredylowane/ metody (potwierd=onej akredytacjq PCA nr AB 438), wiedy laboratorium w sprawozdaniu z badari preedstawia
informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:
- warfosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody - jednostka lub
- wartoscl gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody  jednostka
wraz = inforimacjq o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gérnej granicy zukresu pomiarowego.
Dia badan fizvkachemicznych, dla informacyi o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formic .- " lub ., - Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:
(A) - ponizej dolnej granicy zakvesu pomiarowego akredytowanej metody;
(B} ~ ponizej granicy oznaczalnosci akredyiowanej metody (LOQ); ;
{C) ~ powszej gornef granicy cakresu pemiarowego akredylmwanef metody.
Niepewnosci wynikow fizykachemicznych sq podewane gdy wynik := nicpewnosé obejmuje wartos¢ NDS-u i wyrazona jest niepewnoscig rozszer=ong obliczong dla metody badaweze)
przy prawdopodobieiistwie rozszerzenia 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnost zwigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budteru niepewnosei, jezeli probki i
pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WiPF, y ZA éGODNOSC ,i { RXG !P!"A!_E Mi
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(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz = nigpewnosciq rozszerzong dla ief wariosci; Al
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2392/2023/LB-WiPF/PCH/

(E) - gdrna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz = niepewnoscig rozszerzong dla tej warlosci.
Y Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia pree= ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ninicjszym sprawozdaniu wyniki badai / wlonnacje o rezultacie badan dotyczg wylacznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziahu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze byé kopiowane we fragmentach. Istnieje mozliwosé skladania skarg i reklamacji na dziatainosé laboratoryjna, w tym sprawozdania z badas.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranic i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Niewlasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientow blednych lub nieprawdziwych informacii dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wptyw na waznodé wynikéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientdw wyniki odnoszs sie do otrzymanej probki.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badaih. Sprawozdanie zostalo spurzgdzone w postaci elektroniczne) | podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

25.09.2023 r. 26.09.2023 r. . mgr Joanna Langner
Asystent Pracowni Chemicznej
Data sporzgdzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody
Autoryzowat: i Pomiaréw Fizycznych

Imig, nazwisko, stanowisko

Podpis jest prawidlowy
Dokument podpisany przez Langner; WSSE w Poznaniu
Data: 2023.09.26 10:57:49 C|

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
STARSZY ASYSTENT

tynie
ynie

Gl lanicha -

e . mgr Ag s e




