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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2619/2023/LB-AS/PGC, PLC/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Wolsztyn

*Cel / przyczyna badan: parametry grupy B
*Prébka pobrana / dostarczona przez: PSSE Wolsztyn

*Identyfikacja metody pobierania prabki: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07

Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludz

*Qpis probki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludz

*Miejsce pobrania: wodociag wiejski - Wielka Wics
Wielka Wies 47

Data rozpoczecia badan fizykochemiczaych:

11.10.2023 1.

Nr rejestru probki: N/2619/2023
*Data pobrania probki: 09.10.2023 1.
Data przyjecia probki: 11.10.2023 r,

Stan probki: dobry

Data zakonczenia badan fizykochemicznych:

Tahoratorium hadaweze akredvigwane przes PCA, Nr AR 438 Metady hadawcze ohiete 7akresem akredvtacji nznakowana svmbaolem A,
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16.10.2023 r.
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DZIAL LABORATORYJNY
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LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ
ul. Libelta 36, 61-707 Poznan
el - 61 8544-847_61 8544-899 e-mail: laboratorium aparatury. wssepoznan(@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2619/2023/LB-AS/PGC, PLC/

Lp. Parametr ldén;ﬁ::ﬁ;;gmdy D‘y&:{:‘;;:f::::ﬁ: i Ni:{;eg];l::é para:::rt;gna 4 | Jednostka
b badania * (dopuszczalna)
21 [Siarczan endosulfanu®  [FBLB-AS18S v Al <00075(®) G0 L 0,10 |ug/1
2 ghﬁisotzgégmych i E’v?c-i.ld? ooz A <0005 ®) Mo 050 - gt
b Metody badawcze stosowane w badaiach spelniajq wymagania okredlone w Rozporzadzeniu Minisira Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017 7. w sprawie jakosci wody praeznaczone)

da spotysia proez lude: (De. U2 2017y poz. 2294).
Jezeli wymik badania iloiciowege olrzymany preez Laboratorium Badania Wody i Pomiarow Fizycznych lub Laboratorium Aparatury Specjainef Dziatu Laboratoryjnego WSSE
w Poznaniu nie zawiera sig w zakresie pomiarowym akredviowane] melody (potwierdzone) akredytacjg PCA nr AB 438), wiedy laboratorium w sprawosdaniu = badwi przedstawia
informacje o uzyskanym rezultacte badama w p i
< wortosci dolnej granicy zakresu pomiarawego akredvtowaner mefodv / jednostka fub
- wartadci girne) granicy 2akresu pomiarowego akredytowane] metody / jednostka
wraz z informacjq o warloici niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolngj granicy 2akresn pomiarowego lub gornej granicy zakresu pomiarowego.
Dia badar fizvehochemicznych, dia informacyi o rezultacie bedania podanych na sprawozdaniuw formie <" lub > " Laboratorium identyfilaje do czego —nak ten sig odnosi:
(A} < ponizej dolnej granicy zakvesu pomiarowego akredytowane] melody;
(B} = peomizer gramicy oznaczalnoter akredviowanej metody (LOQ);
(C) > powy=ej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej melody.
Y Niepewnosci wynikiw fizvkochemicznych sq podawane gdy wynik £ miepewnoic obejmuje wartosé NDS-u i wyratena jest nicpewnodcig rozszerzong obliczong dla metody badawezgj
pray prawdopodobiensiwie ruzszerzenia 95% i wspolczynmiku rozscerzenia k=2. Niepewnusc zwiqzana 2 pobieraniem probek jest skladnikiem budietu nigpewnaici, jezeli probki
pobrane sq przez probkobioredw LB-WiPF.
(13) - dolna granica Zakresu poniarowego akredytowanej melody wraz 2 niepewnoiciq rozszerzong dia lej wartosci
(E) - gérna granica Zakrest pomiarowego wra- z niepewnosiciq rozszerzong dla te) wartosci.
Okretlono w Rozpor=qdzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody proeznaczoneg] do spotycia przez ludzi (De. U. z 2017 r. poz. 2294).
w skiad sumy WW.A wehodzq: benzo(b)fluoranten. benzofk)fluoranten, benzo(ghiperylen, indeno(l.2.3-c.dpiren
w sklad sumy pestycydine wehod=q: ¢-HCH, HCR, f-HCH. v-HCTL &-HCH. heptachlor. aldryna, epoksyd heptachloru, g-endosulfan, dieldrvna, p.p’-DDE,
0,p’-DDD, f-endosultan, p,p’-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu
Badania zostaly wykonane w Driale Laboratoryjnym WSSE w Poznaniuw Laboratorium Aparatury Specialnej ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
% Badania zostah wykonane w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Poznamiu w Laboratorium Aparatury Specialnej ul. Libelta 36, 61-707 Poznar:
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Dine dostarenone proes klienta

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badaf dotvcza wylaeznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Dziatu Laboratoryinega WSSE w Poznaniu, nie moze
byt kopiowane we fragmentach. Istnicje mozliwosé skiadania skarg i reklamacji na dzialalnosé laboratoryjng. W tym sprawozdaniz z badafi. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
informacje, pobieramic 1 tansport probek  dosiarceanych o Laburabviiuin - pre Wlicatéw. Miewlngeiwe pobramic  ifuh  tansport  préhek  do  laboratorium,  jak
i przekazanie przez Klientow blgdnych lub nieprawdziwyeh informacji dotyczgoych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznukowanie oraz miejsce
pobrania probek) moze mieé Wplyw na waznosé wynikéw, W przypadku probek dostarczonyeh przez Klientow wyniki odnoszq si¢ do otrzymanej probki.

- koniec sprawozdunia -

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu 2 badait. Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w postaci elekironiczne; i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.10.2023 r. 17102023 r. Izabela Bocianska
................................................................................................ Autoryzowal:  Starszy Asystent Pracowni Chromatografii
Dala sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Gazowej

Laboratorium Aparatury Specjalnej
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