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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 247P/07.09.2017-4/Z Strona: 1 Stron: 1

Temat zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody

Spoétka z o.0.

Zaktad Eksploatacji Urzadzen Komunalinych

ul. Zbgszyriska 15
64-212 Siedlec

z dnia 26.01.2017

INFORMACJE OGOLNE
Data' i gon. Data i godz.
Nr probki Identvfikacia probek Stan probki w %%t:ir:g:ja_ dostarczenia | Data rozpo- | Data zakon-
P ¥ jap chwili przyjecia ?owana przez préobek do czecia badan | czenia badan
Klienta laboratorium
Wodociag Godziszewo - Godziszewo, sala wiejska - 07.09.2017 07.09.2017
17/19513/P (MK ns) bez uwag 08-10:00 12:55 07.09.2017 11.09.2017
Identyfikacja metody pobierania probek
Prébki zostaly pobrane przez zleceniodawce.
Metody badawcze oznaczone litera A posiadaja akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700.
Metody badawcze oznaczone litera P posiadaja zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-420/0-39(9)/17 z dnia 27.07.2017 r,
WYNIKI BADAN
Oznaczenie Nr prébki
Nazwa Metoda badawcza Jednostka 17/19513/P
Bakterie grupy coli A P|PN-EN I1SO 9308-1:2014-12 jtk/100 ml 0
Escherichia coli A P|PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100 ml 0
pH A P|PN-EN ISO 10523:2012 = 7,301
Przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa A pS/cm 477 £ 29
w 25°C P
Temperatura pomiaru PN-EN 27888:1999 °C 19,2
Korekta za pomocg urzadzenia do kompensa-
cji temperatury
Smak 23+2°C A TFN <2
P |PN-EN 1622:2006 (akceptowalny)
Czas przechowywania probki h 96
Zapach 23+2°C A TON <2
P [PN-EN 1622:2006 (akceptowalny)
Czas przechowywania prébki h 2
Metnosc A P|PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,60 £ 0,07
Barwa A P |PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 mg Pt 155
Zelazo ogdine A P [PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 mg/| 0,055 + 0,007
Jon amonowy A P |PN-ISO 7150-1:2002 mg/l <0,10
Mangan A P |PN-EN ISO 15586:2005 mg/l <0,0050
Uwagi: Data sporza- .
1.Wyniki odnosz3g sie wytgcznie do badanej prébki. dzenia Segrgezit Autoryzowat
2.Klient ma prawo do zgloszenia skargi w ciggu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z
badan.
3.Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze;j jak tylko w )
caloscl. , . o , 11.09.2017 | Imbierska Irena | IMPierska Irena
4.Niepewno$¢ wyniku dla probek dostarczonych przez klienta uwzglednia niepewno$é metody Gawron Lucyna
badawczej bez pobierania probek i wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci
95% i k=2. AQUANET
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