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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 247P/26.01.2017-2/Z Strona: 1 Stron: 3

Temat zlecenia

Zlecenicdawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody

Spotka z 0.0.

Zakiad Eksploatacjl Urzadzert Komunalnych

ul. Zbaszynska 15
64-212 Siedlec

z dnia 26.01.2017

INFORMACJE OGOLNE
Datg ! goqz. Data i godz.
. o Stan probki w pobierania dostarczenia | Data rozpo- | Data zaken-
Nr prébki identyfikacja probek chwili przyjecia fg&gﬁ;ﬁ:g prébek do czecia badan | czenia badan
klienta laboratorium
17/01688/P | Wodociag Siedlec - Siedlec ul. Zbaszyriska 17-UG dobry 2??3_‘593107 26012017 | 26.01.2017 | 06.02.2017

Identyfikacja metody pobierania prébek

Prabki zostaly pobrane przez zleceniodawce.

Metody badawcze oznaczone litera A posiadajg akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji nr AB 700.

Metody badawcze oznaczone litera P posiadaja zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-420/0-31(7)/16 z dnia 03.08.2016 r.

WYNIKI BADAN
Oznaczenie Nr prébki

Nazwa Metoda badawcza Jednostka 17/01688/P
Bakterie grupy coli A P |PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100 mil 0
Escherichia coli A P |PN-EN IS0 9308-1:2014-12 jtk/100 mi 0
QOgélna liczba mikroorganizméww AP . .
temp. (36£2)°C po (4414) h PN-EN IS0 6222:2004 jtk/t ml <1
Qgélna liczba mikroorganizméww AP . . .
temp. (2242)°C po (684) h PN-EN 1S0 6222:2004 jtki1mi 27 [18;39]
“nterokoki (Pacicrkowce katowe) A P|PN-EN SO 7899-2:2004 jtik/100 ml 0
pH A PiPN-EN IS0 10523:2012 - 74+0,1
Przewodnosé elektryczna wlasciwa A HS/em 760 + 61
w 25°C P
Temperatura pomiaru PN-EN 27888:1999 °C 14,0
Korekta za pomocq urzadzenia do kompensa-
¢ji temperatury
Smak 23+£2°C A TFN <2

P |PN-EN 1622:2006 {akceptowalny)
Czas przechowywania probki h 24
Zapach 23£2°C A TON <2
P IPN-EN 1622:2006 (akceptowalny)

Czas przechowywania probki h 2
Twardosc ogoina A PIPN-1S0 6059:1999 mg CaCO4l 360 + 18
Indeks nadmanganianowy (utle- AP i i
nialnosé 7 KMnO.) PN-EN SO 8467:2001 mg/l 17086
Metnosc A PIPN-EN ISO 7027:2003 NTU 0,61+ 0,07
Barwa A PIPN-EN ISO 7887:2012 mg Pt/ 25+25
Zelazo ogbine A P|PN.ISC 6332:2001 mg/| <0,040

Whyd. 2a PZ-3.5 z dnia 03.02.2014

Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0

., 61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zakladowy 4 631 800 zt {w calosci optacony)
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Temat zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody

Zaklad Eksploatacji Urzadzert Komunalnych

Spotka z 0.0.
ul. Zbaszynska 15
64-212 Siedlec

z dnia 26.01.2017

Jon amonowy A P iPN-1SO 7150-1:2002 mg/l <0,10
Azotyny A P|PN-EN 26777:1999 mg| 0,0075 + 0,0015
Cyjanki ogoine A P|PN-EN ISO 14403-2:2012 mg/| <0,005
Benzo(a)piren A P|PB/PCh- 4 wyd. 3 z dnia 01.07.2013 ugHl <0,005
Suma 4 WWA A P |PB/PCh- 4 wyd. 3 z dnia 01.07.2013 g/l <0,005
Azotany AP|PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 0,67 £ 0,11
Chiorki A P|PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012 mgh B1£5
Fluorki A P|PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/| 0,131 0,02
Siarczany A P|PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 110£10
Aldryna AP [PN-EN IS0 6468:2002 pg/! <0,020
alfa-endosulfan A P|PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,020
alfa-HCH AP|PN-EN ISO 6468:2002 g <0,020
beta-endosulfan A P |PN-EN iSO 8468:2002 ugf! <0,020
beta-HCH A P|PN-EN ISO 8468:2002 pg/t <0,020
delta-HCH AP|PN-EN ISO 6468:2002 =l <0,020
Dieldryna A P [PN-EN IS0 6468:2002 g/l <0,020
Endryna A P|PN-EN ISO 6468:2002 gl <0,020
Epoksyd heptachloru APIPN-EN ISO 6468:2002 pg/! <0,020
gamma-HCH (Lindan) A P|PN-EN 150 6468:2002 pal <0,020
Heksachiorobenzen A P|PN-EN ISO 6468:2002 o/l <0,020
Heptachior A P|PN-EN ISC 6468:2002 ug/! <0,020
p. p'- DDD A P |PN-EN ISO 6468:2002 g/t <0,020
p, p' - DDE A P|PN-EN ISO 6468:2002 g/t <0,020
p, p'- DOT A P |PN-EN IS0 6468:2002 yall <0,020
Suma pestycyddw A P |PN-EN IS0 6468:2002 ug/i <0,020
Antymon A P|PN-EN I1SO 17294-2:2006 ma/l <0,0010
Arsen A P|PN-EN ISO 17204-2:2008 mg/| <0,0010
Bor AP|PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/| <0,050
Chrom A P|PN-EN 1SO 17294-2:2006 mg/! <0,0010
Glin A P|PN-EN ISO 17284-2:2006 mg/| <0,0050
Kadm A PIPN-EN ISO 17294-2:2006 mg/| <0,00020
Magnez AP |PN-EN I1SO 17204-2:2008 ma/l 04+08
Mangan A P|PN-EN ISO 17204-2:2006 mg/| <0,0050
Miedz A P|PN-EN 1SO 17294-2:2006 mg/l 0,0077 + 0,0012
Nikiel A P|PN-EN ISO 17294-2:2008 mg/| <0,0020
Oldw A P|PN-EN IS0 17294-2:2006 mg/l <0,0010
Selen AP |PN-EN ISO 17284-2:2008 mgyl <0,0010
Sed A P|PN-EN ISO 17204-2:2006 mg/| 21£2
Srebro P |PN-EN iSO 17294-2:2006 mgfl <0,0010
Rig¢ A P|PN-EN ISO 17852:2008 mg/| <0,00010
Ogdlny wegiel organiczny A P |PN-EN 1484:1999 mg/l 2703
Trichlorometan A P|PN-EN ISC 15680:2008 g/l <2,0
Bromodichlorometan A PIPN-EN ISO 15680:2008 pall <2,0
Suma THM A P|[PN-EN ISO 15680:2008 ug! <2,0

Whyd. 2a PZ-3.5 z dnia 03.02.2014

Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0, 61-482 Poznan, ul. Dolna Wilda 126

Sad Rejonowy Poznari — Nowse Miasto | Wilda w Poznaniu, Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 68 679, REGON 302402124, Kapitai zaktadowy 4 631 800 zt (w calosci optacony}
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Temat zlecenia Zleceniodawca Nr zlecenia Zleceniodawcy
Zakiad Eksploatacji Urzgdzer Koemunalnych
Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wod Spétka z a.o. z dnia 26.01.2017
¢ ¥ Y ul. Zbgszynska 15 e
64-212 Sigdlec

Suma tri- i tefrachloroetenu A P(PN-EN IS0 15680:2008 ugfl <0,50
Tetrachlorometan A P[PN-EN ISO 15680:2008 g <0,50
1,2-Dichloroetan A P[PN-EN ISO 15680:2008 gl <0,50
Benzen A P[PN-EN I1SO 15680:2008 ug/l <0,50
Uwagi: Data sporzg- .
1.Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej probki. dzenia Sporzadzit Autoryzowat
2.Klient ma prawo do zgloszenia skargi w ciggu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z
badarn.
3.Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w .
calosal. 06.02.2017 | imbierska Irena | IMbierska Irena

4 Niepewnosé wyniku dla prébek dostarczonych przez klienta uwzglednia niepewnosc metody
badawczej bez pobierania probek | wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci
85% i k=2.
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Wyd. 2a PZ-3.5 z dnia 03.02.2014 Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 61-492 Poznari, ul. Dolna Wilda 126

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS nr Q000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zaktadowy 4 631 900 zi (w catosci oplacony)




